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Введение 

Общая часть 

 
Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью Инженер-

но-технический центр «Комплексные энергетические решения» г. Москва по договору № 58П 

от 25.10.2013 заключенному c Автономной некоммерческой  организацией «Центр энерго-

сбережения Югры», на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью 

указанного договора. 

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную за-

дачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капиталь-

ных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозиро-

вании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной 

генеральным планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию 

теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых 

нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 

баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и воз-

можности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономично-

сти. 

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на ос-

нове технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в 

целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности. 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 

- Генеральный план совмещенный с проектом детальной планировки п. Приобье Ок-

тябрьского района ХМАО 2007 года; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрь-

ского района на период с 2011 по 2021 год; 

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, 

насосным станциям, тепловым пунктам; 

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по при-

соединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 
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- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляцион-

ных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и по-

требления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам кон-

троля режимов отпуска тепла, топлива; 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 

нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топлив-

но-энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой,  данные потребле-

ния топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери); 

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании 

ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

При разработке Схемы в качестве отчетного года принят  2013 год. Разработка Схемы 

ведется по этапам  2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019-2023, 2024-2028 гг. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих доку-

ментов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-

жении»; 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требо-

ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об орга-

низации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

- «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения» утвержденных 

Приказом Минэнерго России №565, Минрегиона России №667 от 29.12.2012 года. 

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные 

документы: 

 СНиП II-35-76* «Котельные установки»; 

 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 

 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры мик-

роклимата в помещениях»; 
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 ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепло-

вой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические усло-

вия». 

 

Общая характеристика района исследования 
Приобье — посёлок городского типа в Октябрьском районе Ханты-Мансийского авто-

номного округа России. Речной порт на Обской протоке Алёшкинской, конечная железнодо-

рожная станция на линии от Ивделя. 

Территориально Приобье расположено в центральной части Октябрьского района, на 

левом берегу реки Обь, в 300 км от города Ханты-Мансийск. Приобье занимает территорию, 

вытянутую в меридиональном направлении вдоль протоки Алёшкинской. Положение судо-

ходной реки и железнодорожной магистрали направления Приобье-Екатеринбург с сетью 

подъездных путей определило структуру поселения.  Круглогодичная связь с окружным цен-

тром осуществляется через федеральную трассу Екатеринбург - Ханты-Мансийск. 

На территории поселения сформировано два промышленных района: южный – пред-

приятия коммунально-складского и лесозаготовительного назначения, северный – речной 

порт, между ними расположены кварталы жилой застройки.  

        Приобье – это крупный производственный центр Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. Основной производственной направленностью яв-

ляется: первичная деревообработка, строительство, сельское хозяйство. В поселке действуют 

производственные предприятия  – ОАО «Специализированное управление подводно-

технических работ-10», Сергинский речной порт, База материально-технического снабжения 

и комплектации ОАО «Газпром Трансгаз Югорск», ОАО «ЮТЭК-Кода», МП «ЭГК», нацио-

нальная община «Лангки». Спецификой Приобья является то, что все предприятия располо-

жены на берегу судоходной протоки Алёшкинской и имеют причалы, тем самым, формируя 

речной фасад поселения, как производственный. 

Немаловажная роль поселения заключается в создании благоприятных условий жиз-

недеятельности местного населения, повышении уровня их жизни, сохранение историко-

культурного наследия. 

Селитебная территория поселения имеет серьезные ограничения для своего террито-

риального развития – протока Алешкинская с восточной стороны, железнодорожные подъ-

ездные пути с западной, а также промышленные территории  выше и ниже по течению реки. 

До освоения площадок под жилищное и гражданское строительство на новых территориях, 
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на запад от железной дороги,  необходимо провести комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке. 

Жилая и общественная застройка Приобья имеет довольно большой процент ветхости 

строений. Население проживает в 1-2-этажных индивидуальных жилых домах с участками, 

многоквартирных 1-2-этажных жилых домах, большая часть которых имеет процент износа 

выше 60 %, либо неблагоприятные эколого-гигиенические характеристики.  

Климат 

 
Климат района Приобья континентальный, характеризуется суровой, длительной зи-

мой и коротким теплым летом. 

В соответствии с климатическим районированием территории России для строитель-

ства по СНиП Н-А-6-72  пгт. Приобье относится к 1 климатическому району, подрайону 1Д, 

который характеризуется суровой, длительной зимой, обуславливающий максимальную теп-

лозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью 

отопительного периода. 

Среднегодовая температура воздуха минус 2,9 °C, продолжительность безморозного 

периода может колебаться от наименьшей (33 дня) до наибольшей (110 дней). Зимний период 

довольно длинный и продолжительный (200 дней). Самыми холодными месяцами являют-

ся  декабрь, январь, февраль. Средняя температура воздуха в январе составляет  - 21,9°C  с 

возможным понижением до - 51°C. 

Продолжительность весны  составляет 2 месяца – апрель, май. Весна отличается  непо-

стоянством и переменчивой погодой, а также возвратом холодов, снегопадов при вторжении 

арктического  воздуха в течение всего мая в отдельные годы. Летний период жаркий и непро-

должительный (июнь - август), средняя температура воздуха составляет  +13,8°C, а сумма 

осадков составляет 200 мм. 

Осенний период (сентябрь-октябрь), как и весенний, является переходным сезоном го-

да.  Он устанавливается в конце августа - начале сентября. 

Климат района неустойчив и в многолетнем плане засушливые годы чередуются с го-

дами с повышенной влажностью. 

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и климатическим 

районированием территории страны, пгт. Приобье относится к 1 климатическому району, 

подрайону IB. Установлены параметры: 

- Среднегодовая температура воздуха – минус 2,9 °C; 
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- Средняя скорость ветра – 5,2 м/с. 

- Климатическая характеристика в таблице 0.1. 

Таблица 0.1– Климатическая характеристика 

Наименование параметра Условное 
обозначение 

Единица 
измерения Значение 

Продолжительность отопительного периода no сутки 261 

Средняя за отопительный период температура 
наружного воздуха 

to.ср °С -9,0 

Расчетная температура наружного воздуха для про-
ектирования системы отопления 

tpo °С -41,0 

Средняя скорость ветра за отопительный период W м/с 5,2 
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1 Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселка городского типа Приобье  
 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год 

первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

В базовом периоде, на конец 2013 года, площадь строительных фондов по пгт. Прио-

бье в соответствии с информацией, предоставленной Администрацией городского поселения 

Приобье, составила 236 788 м2.  

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчет-

ным элементам территориального деления по этапам - на каждый год первого 5-летнего пе-

риода и на последующие 5-летние периоды представлены в таблицах 1.1-1.2. 

Таблица 1.1 - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2019-
2023 
гг. 

2024-
2028 
гг. 

Итого 

Жилые площади 
Ввод жилых пло-
щадей, м2 0 3000 6465 8225 21870 1425 96791 61068 198845 

Снос жилых пло-
щадей, м2 0 0 2437 424,6 5769,8 8968 26110 8067 51776 

Прирост жилых 
площадей, м2 0 3000 4028 7800,4 16100,

2 -7543 70681 53001 147068 

Площадь жилфон-
да, м2 179299 182299 186327 194127 210228 202685 273366 326367 326367 

Здания социального, культурного и бытового назначения. 
Ввод площадей 
соцкультбыта, м2 0 1860 1529 996 5896 4707 13088 28549 56625 

Снос площадей 
соцкультбыта, м2 0 0 0 222 0 0 857 0 1079 

Прирост площадей 
соцкультбыта, м2 0 1860 1529 774 5896 4707 12231 28549 55546 

Площадь соцкульт-
быта, м2 57489 59349 60878 61652 67548 72255 84486 113035 113035 
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Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2019-
2023 
гг. 

2024-
2028 
гг. 

Итого 

Итого по вводимым площадям 
Ввод площадей, м2 0 4860 7994 9221 27766 6132 109880 89617 255470 
Снос площадей, м2 0 0 2437 646,6 5769,8 8968 26967 8067 52855 
Прирост площадей, 
м2 0 4860 5557 8574,4 21996 -2836 82912 81550 202614 

Общая площадь, м2 236788 241648 247205 255779 277776 274940 357852 439402 439402 
 

Динамика приростов площадей представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Динамика приростов площадей пгт. Приобье 

Перспективная застройка  пгт. Приобье. Исходные данные по строительству жилых и 

общественных зданий и расчетные тепловые нагрузки представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 - Перспективная застройка  пгт. Приобье. Исходные данные. Расчетные тепловые нагрузки. 

Тип 
фон
да 

№ 
Наимено-

вание 
объекта 

Ко-
личе
че-

ство 

Этаж
ность 

Кадаст-
ровый 

квартал 

Описание места раз-
мещения объекта 

Пло-
щадь 1 
здания, 

м2 

Пло-
щадь 

жилая, 
м² 

Год 
ввода 

Снос вет-
хого жи-

лья 

Расчетная 
нагрузка 

на отопле-
ние, Гкал/ч 

Расчет-
ная 

средняя 
нагрузка 

ГВС, 
Гкал/ч 

Суммар-
ная теп-

ловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Жи-
лой 

фонд 
1.1 МКД 1 3 1:01:01 ул. Крымская, 47 2905,5 2906 2020 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,1354 0,0279 0,1633 

Жи-
лой 

фонд 
1.2 МКД 1 3 1:01:01 ул. Крымская, 47 3642 3642 2020 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,1697 0,0351 0,2048 

Жи-
лой 

фонд 
1.3 МКД 6 3 1:01:02 ул. Крымская(№№ 27, 

28, 32, 34, 44, 45) 2359,5 14157 2020 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,6595 0,1362 0,7957 

Жи-
лой 

фонд 
1.4 МКД 2 3 1:01:02 ул. Крымская(№№ 39, 

43) 2559 5118 2020 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,2384 0,0493 0,2878 

Жи-
лой 

фонд 
1.5 МКД 1 3 1:01:02 ул. Крымская 1317 1317 2020 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0614 0,0128 0,0741 

Жи-
лой 

фонд 
1.6 МКД 4 3 1:01:02 ул. Крымская (№№ 

19,20) 1533 6132 2020 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,2857 0,0590 0,3446 

Жи-
лой 

фонд 
1.7 МКД 4 3 1:01:03 ул. Строителей (№№ 

1, 5, 9, 13) 2359,5 9438 2021 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,4397 0,0910 0,5306 

Жи-
лой 

фонд 
1.8 МКД 1 3 1:01:03 ул. Строителей 984 984 2021 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,0487 0,0094 0,0581 
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Тип 
фон
да 

№ 
Наимено-

вание 
объекта 

Ко-
личе
че-

ство 

Этаж
ность 

Кадаст-
ровый 

квартал 

Описание места раз-
мещения объекта 

Пло-
щадь 1 
здания, 

м2 

Пло-
щадь 

жилая, 
м² 

Год 
ввода 

Снос вет-
хого жи-

лья 

Расчетная 
нагрузка 

на отопле-
ние, Гкал/ч 

Расчет-
ная 

средняя 
нагрузка 

ГВС, 
Гкал/ч 

Суммар-
ная теп-

ловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Жи-
лой 

фонд 
1.9 МКД 3 3 1:01:04 ул. Строителей (№№ 

22, 24, 30) 2359,5 7079 2022 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,3298 0,0681 0,3979 

Жи-
лой 

фонд 
1.10 МКД 6 3 1:01:05 ул. Строителей (№№ 

32, 46, 52, 53, 55, 56) 2359,5 14157 2022 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,6595 0,1362 0,7957 

Жи-
лой 

фонд 
1.11 МКД 2 3 1:01:05 ул. Строителей 50 1458 2916 2022 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,1358 0,0282 0,1640 

Жи-
лой 

фонд 
1.12 МКД 1 3 1:01:05 ул. Строителей 51 1317 1317 2022 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,0614 0,0128 0,0741 

Жи-
лой 

фонд 
1.13 МКД 1 3 1:01:05 ул. Строителей 30 546 546 2022 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,0304 0,0053 0,0357 

Жи-
лой 

фонд 
1.14 МКД 1 3 1:01:05 ул. Строителей 28 3817,5 3818 2022 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,1778 0,0368 0,2147 

Жи-
лой 

фонд 
1.15 МКД 1 4 1:02:01 ул. Школьная 3615 3615 2015 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,1789 0,0349 0,2138 

Жи-
лой 

фонд 
1.16 МКД 2 3 1:02:01 ул. Газовиков 2169 4338 2025 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,2021 0,0419 0,2440 

Жи-
лой 

фонд 
1.17 МКД 1 3 1:02:01 ул. Школьная 9 3642 3642 2025 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,1697 0,0351 0,2048 
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Тип 
фон
да 

№ 
Наимено-

вание 
объекта 

Ко-
личе
че-

ство 

Этаж
ность 

Кадаст-
ровый 

квартал 

Описание места раз-
мещения объекта 

Пло-
щадь 1 
здания, 

м2 

Пло-
щадь 

жилая, 
м² 

Год 
ввода 

Снос вет-
хого жи-

лья 

Расчетная 
нагрузка 

на отопле-
ние, Гкал/ч 

Расчет-
ная 

средняя 
нагрузка 

ГВС, 
Гкал/ч 

Суммар-
ная теп-

ловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Жи-
лой 

фонд 
1.19 МКД 3 3 1:02:02 ул. Школьная (№№ 3, 

7, 8) 2359,5 7079 2025 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,3298 0,0681 0,3979 

Жи-
лой 

фонд 
1.21 МКД 1 2 1:02:02 ул. Школьная 1 1917 1917 2025 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,0830 0,0185 0,1016 

Жи-
лой 

фонд 
1.23 МКД 3 3 1:02:03 ул. Школьная (№№ 10, 

11, 13) 2359,5 7079 2025 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,3298 0,0681 0,3979 

Жи-
лой 

фонд 
1.24 МКД 1 3 1:02:03 ул. Школьная 27 1425 1425 2016 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,0664 0,0137 0,0801 

Жи-
лой 

фонд 
1.24 МКД 1 3 1:02:03 ул. Школьная 26 1425 1425 2018 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,0664 0,0137 0,0801 

Жи-
лой 

фонд 
1.25 МКД 1 3 1:02:03 ул. Школьная 14 2905,5 2906 2025 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,1354 0,0279 0,1633 

Жи-
лой 

фонд 
1.26 МКД 1 3 1:02:03 ул. Школьная 3642 3642 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,1697 0,0351 0,2048 

Жи-
лой 

фонд 
1.27 МКД 4 3 1:02:04 ул. Школьная (№№ 1, 

11, 13, 14) 2358,75 9435 2025 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,4395 0,0907 0,5303 

Жи-
лой 

фонд 
1.28 МКД 2 3 1:02:04 ул. Школьная 6 1425 2850 2015 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,1328 0,0274 0,1602 
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Тип 
фон
да 

№ 
Наимено-

вание 
объекта 

Ко-
личе
че-

ство 

Этаж
ность 

Кадаст-
ровый 

квартал 

Описание места раз-
мещения объекта 

Пло-
щадь 1 
здания, 

м2 

Пло-
щадь 

жилая, 
м² 

Год 
ввода 

Снос вет-
хого жи-

лья 

Расчетная 
нагрузка 

на отопле-
ние, Гкал/ч 

Расчет-
ная 

средняя 
нагрузка 

ГВС, 
Гкал/ч 

Суммар-
ная теп-

ловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Жи-
лой 

фонд 
1.29 МКД 2 3 1:02:04 ул. Речников 2500 5000 2016 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,2329 0,0481 0,2811 

Жи-
лой 

фонд 
1.34 МКД 15 3 1:02:06 мкр ПСО-39 1458 21870 2017 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

1,0189 0,2105 1,2294 

Жи-
лой 

фонд 
1.46 МКД 8 3 1:06:05 - 2359,5 18876 2022 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,8794 0,1817 1,0611 

Жи-
лой 

фонд 
1.47 МКД 2 3 1:06:05 - 1317 2634 2022 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,1227 0,0253 0,1480 

Жи-
лой 

фонд 
1.48 МКД 8 2 1:06:06 - 1573 12584 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,5450 0,1210 0,6661 

Жи-
лой 

фонд 
1.49 МКД 2 2 1:06:06 - 878 1756 2022 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0815 0,0168 0,0983 

Жи-
лой 

фонд 
1.56 МКД 2 4 1:07:07 ул. Пионеров 2304 4608 2025 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,2281 0,0443 0,2724 

Жи-
лой 

фонд 
1.57 МКД 3 4 1:07:07 ул. Пионеров 1280 3840 2025 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,1901 0,0371 0,2271 

Жи-
лой 

фонд 
1.65 МКД 1 4 1:07:07 ул. Пионеров 4А 3000 3000 2014 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,2500 0,0300 0,2800 
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Тип 
фон
да 

№ 
Наимено-

вание 
объекта 

Ко-
личе
че-

ство 

Этаж
ность 

Кадаст-
ровый 

квартал 

Описание места раз-
мещения объекта 

Пло-
щадь 1 
здания, 

м2 

Пло-
щадь 

жилая, 
м² 

Год 
ввода 

Снос вет-
хого жи-

лья 

Расчетная 
нагрузка 

на отопле-
ние, Гкал/ч 

Расчет-
ная 

средняя 
нагрузка 

ГВС, 
Гкал/ч 

Суммар-
ная теп-

ловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Жи-
лой 

фонд 
2.4 МКД (36 

кв) 1 3 1:01:02 ул. Крымская 10а 1800 1800 2016 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,0839 0,0173 0,1012 

СКБ 2.1 Библиоте-
ка 1 1 1:01:01 - 387 387 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0303 0,0002 0,0305 

СКБ 2.3 Дом Куль-
туры 1 2 1:01:07 - 2243 2243 2017 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,1590 0,0005 0,1595 

СКБ 2.5 Интернет-
кафе 1 1 1:01:02 ул. Крымская 196 196 2018 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0154 0,0001 0,0155 

СКБ 2.6 Магазин 1 1 1:01:02 ул. Крымская 195 195 2018 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,0085 0,0001 0,0086 

СКБ 2.7 Пожарная 
часть 1 2 1:01:03 ул. Строителей 1860 1860 2014 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,1204 0,0127 0,1331 

СКБ 2.8 
Компью-
терный 

клуб 
1 1 1:01:03 ул. Строителей 302 302 2022 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0193 0,0001 0,0193 

СКБ 2.9 Аптека 1 1 1:01:03 ул. Строителей 5 131 131 2022 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,0053 0,0001 0,0054 

СКБ 2.16 
Админи-

стративное 
здание 

1 1 1:01:07 ул. Крымская 6 1062 1062 2018 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,0677 0,0005 0,0682 



22 

 

Тип 
фон
да 

№ 
Наимено-

вание 
объекта 

Ко-
личе
че-

ство 

Этаж
ность 

Кадаст-
ровый 

квартал 

Описание места раз-
мещения объекта 

Пло-
щадь 1 
здания, 

м2 

Пло-
щадь 

жилая, 
м² 

Год 
ввода 

Снос вет-
хого жи-

лья 

Расчетная 
нагрузка 

на отопле-
ние, Гкал/ч 

Расчет-
ная 

средняя 
нагрузка 

ГВС, 
Гкал/ч 

Суммар-
ная теп-

ловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

СКБ 2.17 Досуговый 
центр 1 2 1:01:07 ул. Крымская 1 1692 1692 2025 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 
(больница) 

0,1026 0,0008 0,1033 

СКБ 2.18 
Спортив-
ный ком-

плекс 
1 2 1:06:12 СУПТР-10 1998 1998 2018 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,1357 0,0110 0,1467 

СКБ 2.19 Бассейн 1 1 1:06:12 СУПТР-10 581 581 2018 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,0438 0,1750 0,2189 

СКБ 2.23 КБО 1 2 1:02:01 ул. Школьная 1 1489 1489 2025 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,0576 0,0007 0,0583 

СКБ 2.24 АТС 1 1 1:02:01 ул. Школьная 126 126 2025 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,0051 0,0001 0,0052 

СКБ 2.30 Магазин 1 1 1:02:03 - 216 216 2025 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,0094 0,0001 0,0095 

СКБ 2.32 СЭС, БТИ 1 2 1:02:04 ул. Речников 12 2114 2114 2025 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,0817 0,0010 0,0827 

СКБ 2.33 Магазин 1 1 1:02:04 ул. Школьная 6 335 335 2025 
за счет 

сноса вет-
хих зданий 

0,0146 0,0001 0,0147 

СКБ 2.34 Салон кра-
соты 1 1 1:01:01 - 228 228 2016 

за счет 
сноса вет-
хих зданий 

0,0093 0,0001 0,0094 
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Тип 
фон
да 

№ 
Наимено-

вание 
объекта 

Ко-
личе
че-

ство 

Этаж
ность 

Кадаст-
ровый 

квартал 

Описание места раз-
мещения объекта 

Пло-
щадь 1 
здания, 

м2 

Пло-
щадь 

жилая, 
м² 

Год 
ввода 

Снос вет-
хого жи-

лья 

Расчетная 
нагрузка 

на отопле-
ние, Гкал/ч 

Расчет-
ная 

средняя 
нагрузка 

ГВС, 
Гкал/ч 

Суммар-
ная теп-

ловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

СКБ 2.36 Кафе 1 1 1:02:06 - 247 247 2016  0,0105 0,0009 0,0114 

СКБ 2.38 Аквапарк 1 2 1:03:06 ул. Лыжников 1089 1089 2025 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,0740 0,0061 0,0800 

СКБ 2.41 Школа 1 2 1:07:10 ул. Новая 3 3653 3653 2017 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,3027 0,0010 0,3037 

СКБ 2.42 УВД, 
ГИБДД 1 2 1:03:14 ул. Югорская 2806 2806 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,1906 0,0013 0,1919 

СКБ 2.46 Магазин 1 1 1:05:12 ул. Энтузиастов 149 149 2018 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,0065 0,0001 0,0066 

СКБ 2.47 Досуговый 
центр 1 2 1:06:01 - 3509 3509 2020 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,2383 0,0016 0,2399 

СКБ 2.48 Кафе 1 1 1:06:01 - 426 426 2020 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,0181 0,0026 0,0208 

СКБ 2.49 Поликли-
ника 1 1 1:06:02 - 752 752 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0439 0,0004 0,0442 

СКБ 2.50 КБО 1 1 1:06:02 - 410 410 2020 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,0167 0,0002 0,0169 

СКБ 2.51 Филиал 
сбербанка, 1 1 1:06:02 - 228 228 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0179 0,0001 0,0180 
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Тип 
фон
да 

№ 
Наимено-

вание 
объекта 

Ко-
личе
че-

ство 

Этаж
ность 

Кадаст-
ровый 

квартал 

Описание места раз-
мещения объекта 

Пло-
щадь 1 
здания, 

м2 

Пло-
щадь 

жилая, 
м² 

Год 
ввода 

Снос вет-
хого жи-

лья 

Расчетная 
нагрузка 

на отопле-
ние, Гкал/ч 

Расчет-
ная 

средняя 
нагрузка 

ГВС, 
Гкал/ч 

Суммар-
ная теп-

ловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

СКБ 2.52 Торговый 
центр, 2 эт. 1 2 1:06:02 - 1979 1979 2019 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,1344 0,0009 0,1353 

СКБ 2.53 Магазин, 1 
эт. 1 1 1:06:02 - 394 394 2020 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0171 0,0002 0,0173 

СКБ 2.54 Детский 
сад, 1 эт. 1 1 1:06:05 - 463 463 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0355 0,0012 0,0367 

СКБ 2.55 

Админи-
стративное 
здание, 2 

эт. 

1 2 1:06:05 - 1062 1062 2020 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,0721 0,0005 0,0726 

СКБ 2.56 Магазин, 1 
эт. 1 1 1:06:05 - 156 156 2020 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0068 0,0001 0,0069 

СКБ 2.57 Школа, 2 
эт. 1 2 1:06:06 - 3653 3653 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,2231 0,0010 0,2241 

СКБ 2.58 

Админи-
стративное 
здание, 1 

эт. 

1 1 1:06:10 - 1452 1452 2025 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,0926 0,0007 0,0932 

СКБ 2.59 Церковь, 1 
эт. 1 1 1:06:09 СУПТР-10 220 220 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0172 0,0001 0,0173 

СКБ 2.60 Ритуаль-
ные услу- 1 1 1:06:09 СУПТР-10 288 288 2025 на свобод-

ной терри- 0,0117 0,0001 0,0119 
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Тип 
фон
да 

№ 
Наимено-

вание 
объекта 

Ко-
личе
че-

ство 

Этаж
ность 

Кадаст-
ровый 

квартал 

Описание места раз-
мещения объекта 

Пло-
щадь 1 
здания, 

м2 

Пло-
щадь 

жилая, 
м² 

Год 
ввода 

Снос вет-
хого жи-

лья 

Расчетная 
нагрузка 

на отопле-
ние, Гкал/ч 

Расчет-
ная 

средняя 
нагрузка 

ГВС, 
Гкал/ч 

Суммар-
ная теп-

ловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

ги, тории 

СКБ 2.61 
Админи-

стративное 
здание 

1 1 1:06:11 - 940 940 2020 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,0599 0,0004 0,0604 

СКБ 2.62 

База отды-
ха со спор-

тивно-
оздорови-
тельным 
комплек-

сом 

1 2 1:06:14 - 3040 3040 2020 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,2065 0,0168 0,2233 

СКБ 2.63 База отды-
ха 1 2 1:06:14 - 654 654 2020 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0444 0,0036 0,0480 

СКБ 2.64 База отды-
ха 1 1 1:06:14 - 85 85 2020 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0067 0,0004 0,0071 

СКБ 2.65 Магазин 1 1 1:07:01 - 440 440 2016 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,0191 0,0002 0,0194 

СКБ 2.67 Торговый 
центр 1 1 1:07:03 - 526 526 2018 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0412 0,0002 0,0415 

СКБ 2.70 ЖКО 1 1 1:07:03 - 481 481 2025 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,0196 0,0002 0,0198 
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Тип 
фон
да 

№ 
Наимено-

вание 
объекта 

Ко-
личе
че-

ство 

Этаж
ность 

Кадаст-
ровый 

квартал 

Описание места раз-
мещения объекта 

Пло-
щадь 1 
здания, 

м2 

Пло-
щадь 

жилая, 
м² 

Год 
ввода 

Снос вет-
хого жи-

лья 

Расчетная 
нагрузка 

на отопле-
ние, Гкал/ч 

Расчет-
ная 

средняя 
нагрузка 

ГВС, 
Гкал/ч 

Суммар-
ная теп-

ловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

СКБ 2.71 Школа 1 2 1:07:03 - 2690 2690 2025 
на свобод-
ной терри-

тории 
0,1643 0,0007 0,1650 

СКБ 2.72 Дом куль-
туры 1 2 1:07:03 - 3805 3805 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,2697 0,0009 0,2706 

СКБ 2.74 Кассы 
(речные) 1 1 1:09:02 - 81 81 2016 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0063 0,0000 0,0064 

СКБ 2.75 Автовок-
зал, 2 эт. 1 2 1:10:01 - 681 681 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0463 0,0003 0,0466 

СКБ 2.76 
Железно-
дорожный 

вокзал 
1 2 1:10:01 - 1529 1529 2015 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,1039 0,0007 0,1046 

СКБ 2.78 Детский 
сад 1 2 1:07:08 - 1084 1084 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0830 0,0028 0,0858 

СКБ 2.79 Пожарная 
часть 1 2 1:07:15 - 1858 1858 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,1348 0,0008 0,1356 

СКБ 2.80 Аэровок-
зал 1 1 1:11:02 - 640 640 2025 

на свобод-
ной терри-

тории 
0,0502 0,0003 0,0505 

«-» нет информации о размещении объекта. 
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1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на 

каждом этапе 

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии на систему отопления и 

вентиляции с разбивкой по этапам, представлены в таблицах 1.3-1.4. В 2015  году котельная 

№1 выводится из эксплуатации, а потребители подключаются к тепловой сети ЦОК (котель-

ная №2). В 2016  году котельная №9 выводится из эксплуатации, а потребители переводятся 

на индивидуальные источники тепловой энергии. Для обеспечения вновь вводимых зданий в 

кадастровом квартале 01:07:03 в 2025 году строится котельная № 10.  

Таблица 1.3–Перспективные объемы потребления тепловой энергии на системы 

отопления и вентиляции, Гкал/год 

Название источ-
ника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 10743,3 10412,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная №2 21280,1 21442,0 26942,3 26372,3 26454,1 24527,9 33515,3 37884,5 
Котельная №3 4165,4 4936,5 3988,3 3985,3 4879,9 4879,9 4879,9 5717,3 
Котельная №5 6260,9 6034,0 6125,0 6854,8 7351,7 7549,6 6458,8 10026,8 
Котельная №7 2799,3 2799,3 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,1 3000,0 
Котельная №9 1872,0 1872,0 1789,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная №10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1344,5 
ИТОГО 47121,1 47495,9 41845,2 40212,4 41685,7 39957,4 47854,1 57973,1 

Таблица 1.4 - Перспективные расчетные нагрузки на системы отопления и вентиляции 

потребителей, Гкал/ч 

Название ис-
точника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 3,428 3,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Котельная №2 6,815 6,936 9,071 8,922 8,943 8,260 11,286 12,768 
Котельная №3 1,336 1,586 1,343 1,343 1,645 1,645 1,645 1,927 
Котельная №5 1,985 1,985 2,034 2,306 2,474 2,540 2,175 3,374 
Котельная №7 0,901 0,901 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 
Котельная №9 0,603 0,603 0,632 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Котельная №10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,453 

ИТОГО 15,068 15,398 14,089 13,580 14,070 13,454 16,116 19,531 
 

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение 

с разбивкой по этапам, представлены в таблице 1.5-1.6. В 2015 году планируется установить 
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теплообменники ГВС в котельных №3, №5, №2 для обеспечения потребителей существую-

щего и перспективного жилфонда горячей водой по четырех трубной тепловой сети. 

Таблица 1.5–Перспективные объемы потребления тепловой энергии на горячее 

водоснабжение, Гкал/год 

Название ис-
точника 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-
2023гг. 

2024-
2028гг. 

Котельная №1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная №2 0,0 0,0 987,6 2171,7 2835,8 3376,9 11153,0 11861,6 
Котельная №3 0,0 0,0 519,0 519,3 519,0 519,0 518,9 1235,0 
Котельная №5 0,0 0,0 234,1 436,0 2571,7 2689,9 2689,3 7620,1 
Котельная №7 277,6 275,3 277,7 277,9 277,6 277,6 277,6 277,6 
Котельная №9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная №10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 277,6 275,3 2018,4 3404,9 6204,1 6863,4 14638,8 20994,3 

 

Таблица 1.6 - Перспективные среднечасовые нагрузки на ГВС потребителей, Гкал/ч 

Название ис-
точника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Котельная №2 0,000 0,000 0,107 0,235 0,306 0,365 1,206 1,284 
Котельная №3 0,000 0,000 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,134 
Котельная №5 0,000 0,000 0,025 0,047 0,278 0,291 0,291 0,825 
Котельная №7 0,036 0,036 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 
Котельная №9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ИТОГО 0,036 0,036 0,219 0,368 0,671 0,742 1,583 2,273 

 

Динамика роста полезного отпуска тепловой энергии по этапам в схеме теплоснабже-

ния пгт. Приобье представлена на рисунке 1.2. 

Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде многоквартирных и жилых до-

мов и новых общественных зданий представлен в таблице 1.7. 

Таблица 1.7- Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде 

многоквартирных и жилых домов и новых общественных зданий, Гкал/ч 

Название источника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-
2023гг. 

2024-
2028гг. 

Котельная №1 3,428 3,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Котельная №2 6,815 6,936 9,179 9,157 9,249 8,625 12,492 14,052 
Котельная №3 1,336 1,586 1,398 1,398 1,701 1,701 1,701 2,061 
Котельная №5 1,985 1,985 2,059 2,353 2,752 2,831 2,466 4,199 
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Название источника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-
2023гг. 

2024-
2028гг. 

Котельная №7 0,937 0,937 1,040 1,039 1,039 1,040 1,039 1,040 
Котельная №9 0,603 0,603 0,632 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Котельная №10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,453 

ИТОГО 15,104 15,434 14,308 13,948 14,741 14,197 17,699 21,805 
 

 

Рисунок 1.2 – Динамика полезного отпуска тепловой энергии 

Снижение полезного отпуска в 2015-2016, 2018 годах объясняется сносом ветхого 

жилфонда, и перевод частного жилфонда на индивидуальные источники энергии. 

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода 

и пар) на каждом этапе. 

Теплоснабжение производственных зон производится ведомственными котельными. 

До 2028 года ввод промышленных объектов не планируется. 
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2 Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу 

тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии 

Для определения целесообразности подключения новых потребителей тепловой энер-

гии к системе централизованного теплоснабжения пгт. Приобье произведен расчет радиуса 

эффективного теплоснабжения. Радиус определяется как расстояние между объектом и тру-

бопроводом тепловой сети, которое зависит от расчётной тепловой нагрузки потребителя. 

Радиус позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих 

тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе централизованного теплоснаб-

жения нецелесообразно вследствие увеличения    совокупных расходов на единицу тепловой 

мощности, т.е. доли тепловых потерь. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения произведен для условий уровня тепло-

вых потерь 10 % в сетях пгт. Приобье. Результаты расчета представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Расчет радиуса эффективного теплоснабжения 
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(ч*м) 
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(ч*м) Гкал/год Гкал/год 

м м 

0,01 10,0% 95 70 0,4 15 25 21,78 23,90 29,8 3,31 24 22 
0,02 10,0% 95 70 0,8 22 32 23,78 25,64 59,6 6,62 44 41 
0,03 10,0% 95 70 1,2 27 32 23,78 25,64 89,3 9,93 67 62 
0,04 10,0% 95 70 1,6 31 40 25,78 27,38 119,1 13,24 82 77 
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0,05 10,0% 95 70 2 34 40 25,78 27,38 148,9 16,54 102 96 
0,1 10,0% 95 70 4 49 50 28,78 31,38 297,8 33,09 184 168 
0,2 10,0% 95 70 8 69 65 33,29 36,12 595,6 66,18 317 293 
0,3 10,0% 95 70 12 84 100 40,05 41,59 893,4 99,27 396 381 
0,4 10,0% 95 70 16 97 100 40,05 41,59 1191,2 132,35 528 508 
0,5 10,0% 95 70 20 109 125 45,80 47,07 1489,0 165,44 577 561 
0,6 10,0% 95 70 24 119 125 45,80 47,07 1786,8 198,53 692 673 
0,7 10,0% 95 70 28 128 150 51,80 51,81 2084,6 231,62 714 714 
0,8 10,0% 95 70 32 137 150 51,80 51,81 2382,4 264,71 816 816 
0,9 10,0% 95 70 36 146 150 51,80 51,81 2680,2 297,80 918 918 

1 10,0% 95 70 40 154 200 62,58 62,02 2978,0 330,89 844 852 
1,1 10,0% 95 70 44 161 200 62,58 62,02 3275,8 363,97 928 937 
1,2 10,0% 95 70 48 168 200 62,58 62,02 3573,6 397,06 1013 1022 
1,3 10,0% 95 70 52 175 200 62,58 62,02 3871,4 430,15 1097 1107 
1,4 10,0% 95 70 56 182 200 62,58 62,02 4169,2 463,24 1182 1192 
1,5 10,0% 95 70 60 188 200 62,58 62,02 4467,0 496,33 1266 1278 
1,6 10,0% 95 70 64 194 200 62,58 62,02 4764,7 529,42 1350 1363 
1,7 10,0% 95 70 68 200 200 62,58 62,02 5062,5 562,50 1435 1448 
1,8 10,0% 95 70 72 206 200 62,58 62,02 5360,3 595,59 1519 1533 
1,9 10,0% 95 70 76 212 250 76,07 71,50 5658,1 628,68 1319 1404 

2 10,0% 95 70 80 217 250 76,07 71,50 5955,9 661,77 1389 1478 
Результаты расчета радиуса теплоснабжения представлены в графическом виде на ри-

сунках 2.1. 
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Рисунок 2.1– Эффективный радиус теплоснабжения 

 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии; 

Существующая зона действия системы теплоснабжения пгт. Приобье представлена на 

рисунке 2.2. Значительная часть территории пгт. Приобье охвачена централизованным тепло-

снабжением, оставшаяся часть жилых домов частного сектора отапливается  индивидуаль-

ными источниками тепловой энергии. 

На конец расчетного периода в 2028 году произойдет изменение зон действия источ-

ников тепловой энергии. Для обеспечения тепловой энергией социально значимых обще-

ственных зданий в кадастровом квартале 01:07:03 в 2025 году строится котельная № 10.  

В перспективе в соответствии с решениями генерального плана планируется выпол-

нить снос ветхого жилого фонда, со строительством на освободившихся участках 2-4 этаж-
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мых в частном жилом фонде. Перспективная зона действия источников теплоснабжения пгт. 

Приобье представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.2 – Существующая зона действия источников теплоснабжения пгт. Прио-
бье 
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Рисунок 2.3 – Перспективная зона действия источников теплоснабжения пгт. Приобье 
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2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии.  

В соответствии с информацией, полученной от Администрации городского поселения 

Приобье, планируется  строительство ИЖС в кадастровых кварталах 1:05:01-05, 1:05:11, 

1:05:14, 1:05:03-08, 1:07:01-08. Новое ИЖС оснащается индивидуальными теплогенераторами 

(ИТГ). 

Для оптимизации тепловых сетей предлагается перевод удаленных потребителей с 

низкой отопительной нагрузкой (дома частного сектора) на индивидуальной отопление при 

наличии газификации в кадастровых кварталах 01:01:09-10,01:02:05, 01:03:01-11, 01:03:15-16, 

01:04:01, 01:05:06-08, 01:07:04, 01:07:11-12. 

Зона действия индивидуальных теплогенераторов (ИТГ) представлена на рисунке 2.3. 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

2.4.1. а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ос-

новного оборудования источника (источников) тепловой энергии; 

Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии пгт. Приобье представлены 

в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Существующие и перспективные значения установленной мощности 

источников тепловой энергии пгт. Приобье, Гкал/ч 

Название источ-
ника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 14,40 14,40 * * * * * * 
Котельная №2 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 28,15 28,15 28,15 
Котельная №3 5,40 5,40 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 
Котельная №5 10,80 10,80 10,80 9,00 9,86 9,86 9,86 9,86 
Котельная №7 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 
Котельная №9 5,40 5,40 5,40 * * * * * 
Котельная №10 * * * * * * * 0,86 

ИТОГО 69,44 69,44 55,23 48,03 48,89 47,04 47,04 47,90 
* - котельная не эксплуатируется 

Снижение мощности котельной №2 в 2018 году происходит в следствие замены котла 

КВГМ 4,65 на котел меньшей мощности КВГМ 2,32. 
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2.4.2. б) существующие и перспективные технические ограничения на использование уста-

новленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования 

источников тепловой энергии; 

Данные по существующим и перспективным значениям располагаемой тепловой мощ-

ности основного оборудования источников тепловой энергии пгт. Приобье представлены в 

таблице 2.3. С поэтапной заменой основного оборудования источников теплоснабжения рас-

полагаемая мощность будет соответствовать установленной. 

Таблица 2.3 - Существующие и перспективные значения располагаемой мощности 

источников тепловой энергии пгт. Приобье, Гкал/ч 

котельная 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-
2023гг. 

2024-
2028гг. 

Котельная №1 14,40 14,40 * * * * * * 
Котельная №2 23,50 23,50 23,50 26,00 28,00 28,00 28,15 28,15 
Котельная №3 5,40 5,40 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 
Котельная №5 10,80 10,80 10,80 9,00 9,00 9,86 9,86 9,86 
Котельная №7 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 
Котельная №9 5,40 5,40 5,40 * * * * * 
Котельная №10 * * * * * * * 0,86 

ИТОГО 69,44 69,44 55,23 48,03 48,89 47,04 47,04 47,90 
* - котельная не эксплуатируется 

Увеличение располагаемой мощности котельной №2 в 2017 году происходит в след-

ствие замены изношенных котлоагрегатов КВГМ 6,5 на  новые.. 

2.4.3. в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хо-

зяйственные нужды источников тепловой энергии; 

Данные по существующим и перспективным затратам тепловой мощности на соб-

ственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии пгт. Приобье представлены в 

таблице 2.4 

Таблица 2.4 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии пгт. Приобье, Гкал/ч. 

котельная 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-
2023гг. 

2024-
2028гг. 

Котельная №1 0,118 0,116 * * * * * * 
Котельная №2 0,208 0,210 0,274 0,267 0,264 0,247 0,343 0,383 
Котельная №3 0,046 0,051 0,040 0,040 0,048 0,048 0,048 0,055 
Котельная №5 0,070 0,069 0,071 0,068 0,079 0,081 0,067 0,111 
Котельная №7 0,024 0,024 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 
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котельная 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-
2023гг. 

2024-
2028гг. 

Котельная №9 0,021 0,021 0,022 * * * * * 
Котельная №10 * * * * * * * 0,011 

ИТОГО 0,487 0,492 0,434 0,402 0,418 0,403 0,485 0,588 
* - котельная не эксплуатируется 

2.4.4. г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто; 

Данные по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто пгт. Приобье представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности 

источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч 

Название источ-
ника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 14,28 14,28 * * * * * * 
Котельная №2 23,29 23,29 23,23 25,73 27,74 27,75 27,81 27,77 
Котельная №3 5,35 5,35 5,55 5,55 5,54 5,54 5,54 5,53 
Котельная №5 10,73 10,73 10,73 8,93 8,92 9,78 9,79 9,75 
Котельная №7 3,42 3,42 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 
Котельная №9 5,38 5,38 5,38 * * * * * 
Котельная №10 * * * * * * * 0,85 

ИТОГО 68,95 68,95 54,79 47,63 48,47 46,64 46,55 47,31 
* - котельная не эксплуатируется 

2.4.5. д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат 

теплоносителя на компенсацию этих потерь; 

Данные по существующим и перспективным потерям тепловой энергии при ее переда-

че по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей 

через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием 

затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь источниками тепловой энергии представ-

лены в таблицах 2.6-2.10. 
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Таблица 2.6 – Значения годовых нормативных тепловых потерь в тепловых сетях 

котельных, Гкал/год. 

Название источ-
ника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 5012,8 4868,8 * * * * * * 
Котельная №2 6140,5 6096,8 7817,4 7260,3 6664,1 6637,9 8164,5 8878,0 
Котельная №3 2054,6 1895,0 1048,3 1047,9 1134,4 1134,4 1131,6 1033,2 
Котельная №5 3007,0 2888,3 1575,2 1670,3 2298,1 2284,5 1621,0 2419,0 
Котельная №7 262,4 261,7 328,1 330,0 330,0 330,0 330,3 330,0 
Котельная №9 953,3 953,3 917,8 * * * * * 
Котельная №10 * * * * * * * 61,6 

ИТОГО 17430,5 16963,9 11686,9 10308,5 10426,6 10386,7 11247,4 12721,7 
* - котельная не эксплуатируется 
 

Таблица 2.7– Значения существующих и перспективных тепловых потерь через 

тепловую изоляцию в расчетном режиме, Гкал/ч 

Название ис-
точника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 1,422 1,380 * * * * * * 
Котельная №2 1,668 1,655 2,080 1,833 1,598 1,539 1,641 1,732 
Котельная №3 0,575 0,529 0,255 0,255 0,276 0,276 0,276 0,223 
Котельная №5 0,889 0,853 0,860 0,443 0,524 0,516 0,300 0,403 
Котельная №7 0,068 0,068 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 
Котельная №9 0,285 0,285 0,284 * * * * * 

Котельная №10 * * * * * * * 0,014 
ИТОГО 4,906 4,769 3,566 2,620 2,486 2,420 2,306 2,460 

* - котельная не эксплуатируется 

Таблица 2.8 -Значения существующих и перспективных тепловых потерь с утечками 

теплоносителя в расчетном режиме, Гкал/ч 

Название ис-
точника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 0,052 0,049 * * * * * * 
Котельная №2 0,172 0,170 0,172 0,153 0,139 0,134 0,171 0,179 
Котельная №3 0,022 0,022 0,013 0,013 0,015 0,015 0,015 0,017 
Котельная №5 0,028 0,026 0,027 0,020 0,029 0,030 0,027 0,035 
Котельная №7 0,006 0,006 0,007 0,006 0,006 0,007 0,006 0,007 
Котельная №9 0,007 0,007 0,007 * * * * * 

Котельная №10 * * * * * * * 0,002 
ИТОГО 0,287 0,281 0,225 0,192 0,188 0,185 0,219 0,239 

* - котельная не эксплуатируется 
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Таблица 2.9-Значения существующих и перспективных тепловых потерь в расчетном 

режиме, Гкал/ч 

Название ис-
точника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 1,474 1,429 * * * * * * 
Котельная №2 1,840 1,825 2,252 1,985 1,737 1,673 1,812 1,910 
Котельная №3 0,597 0,551 0,268 0,268 0,291 0,291 0,291 0,240 
Котельная №5 0,917 0,879 0,886 0,464 0,552 0,546 0,328 0,438 
Котельная №7 0,074 0,074 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 
Котельная №9 0,292 0,292 0,291 * * * * * 

Котельная №10 * * * * * * * 0,016 
ИТОГО 5,194 5,050 3,792 2,812 2,675 2,605 2,526 2,699 

* - котельная не эксплуатируется 

Таблица 2.10 - Значения существующих и перспективных потерь теплоносителя с 

утечками, т/ч. 

Название источ-
ника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 0,64 0,64 * * * * * * 
Котельная №2 2,12 2,13 2,34 2,11 1,91 1,85 2,40 2,51 
Котельная №3 0,27 0,27 0,19 0,19 0,21 0,21 0,21 0,24 
Котельная №5 0,38 0,38 0,39 0,33 0,40 0,41 0,38 0,50 
Котельная №7 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Котельная №9 0,09 0,09 0,09 * * * * * 
Котельная №10 * * * * * * * 0,03 

ИТОГО 3,59 3,60 3,11 2,73 2,62 2,57 3,09 3,39 
* - котельная не эксплуатируется 

2.4.6. е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды тепловых сетей; 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 

тепловых сетей отсутствуют. 

2.4.7. ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источни-

ков теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребите-

лям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийно-

го резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности; 

Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения, с выделением аварийного резерва источников тепловой энергии представ-

лены в таблицах 2.10-2.11. 
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Таблица 2.11 - Значения существующего и перспективного резерва тепловой 

мощности источников теплоснабжения, Гкал/ч 

Название источ-
ника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 9,38 9,46 * * * * * * 
Котельная №2 14,63 14,52 11,79 14,58 16,74 17,45 13,49 11,80 
Котельная №3 3,42 3,21 3,88 3,88 3,55 3,55 3,55 3,23 
Котельная №5 7,83 7,87 7,78 6,11 5,61 6,40 7,00 5,11 
Котельная №7 2,40 2,40 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 
Котельная №9 4,48 4,48 4,45 * * * * * 

Котельная №10 * * * * * * * 0,38 
ИТОГО 42,14 41,95 30,18 26,86 28,18 29,67 26,32 22,79 
* - котельная не эксплуатируется 

Аварийный резерв котельной определяется как резерв при выходе из строя самого мощного 

котла. 

Таблица 2.12 - Значения существующего и перспективного аварийного резерва 

тепловой мощности при выходе из строя самого мощного котла, Гкал/ч 

Название источ-
ника 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 7,58 7,66 * * * * * * 
Котельная №2 14,63 14,52 11,79 12,08 12,24 11,10 6,99 5,30 
Котельная №3 1,62 1,41 0,44 0,44 0,11 0,11 0,11 -0,21 
Котельная №5 4,83 4,87 4,78 3,11 3,47 3,40 4,00 2,11 
Котельная №7 1,54 1,54 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 
Котельная №9 2,68 2,68 2,65 * * * * * 

Котельная №10 * * * * * * * -0,05 
ИТОГО 32,88 32,69 21,09 17,06 17,25 16,02 12,52 8,56 

* - котельная не эксплуатируется 

Отрицательные значения резерва в 2028 году для котельных №3 и №10 составляют -

0,21 и -0,05 Гкал/ч, что составляет 9% и 10% соответственно, однако мощность котельных 

позволяет обеспечить потребителей тепловой энергией на 91% и 90% соответственно. 

2.4.8. з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанав-

ливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой 

мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена опре-

деляется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых уста-

новлен долгосрочный тариф. 

Информация о значениях тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемых по дого-

ворам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долго-
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срочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по со-

глашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долго-

срочный тариф не предоставлена  (письмо ООО «ИТЦ КЭР» от МП «ЭГК» № 2237 от 

22.22.2013 на №314 от 28.10.2013 г.). 

2.4.9. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представ-

лены в таблицах 2.12 и 2.13. 
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Таблица 2.13 - Существующий баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных МП «ЭГК» пгт. Приобье 

Наимено-
вание ко-
тельной 

Установленные 
котлы, 

тип*штук 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Затраты тепловой 
мощности на нужды, 

Гкал/ч 
Тепло-

вая мощ-
мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч 

Максимально-часовая 
фактическая тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
Затраты 

теплоноси-
теля на 

компенса-
цию потерь 
в тепловых 
сетях, т/ч 

Резерв 
тепловой 
мощно-

сти нетто 
источни-
ков теп-

ла, 
Гкал/ч 

Аварий-
ный ре-

зерв теп-
ловой 

мощности, 
Гкал/ч 

Установ-
ленная 

Распола-
гаемая 

Собствен-
ные 

Хозяй-
ственные Всего 

В том числе: 
Нагрузка 
потреби-

телей 

Потери 
тепла 

Котельная 
№1 ВВД-1,8*8шт 14,40 14,40 0,12 0 14,28 4,90 3,43 1,47 0,64 9,38 7,58 

Котельная 
№2 

КВГМ-7,56*4шт 
КВГМ-4,65*1шт 30,00 23,50 0,21 0 23,29 8,66 6,82 1,84 2,12 14,64 8,14 

Котельная 
№3 ВВД-1,8 * 3шт 5,40 5,40 0,05 0 5,35 1,93 1,34 0,60 0,27 3,42 1,62 

Котельная 
№5 

Импак 3*1шт 
Вапор 3,5*2шт 
ВВД-1,8*1шт 

10,80 10,80 0,07 0 10,73 2,90 1,98 0,92 0,38 7,83 4,83 

Котельная 
№7 КВСр-1,0*4шт 3,44 3,44 0,02 0 3,42 1,01 0,94 0,07 0,09 2,40 1,54 

Котельная 
№9 ВВД-1,8*3шт 5,40 5,40 0,02 0 5,38 0,89 0,60 0,29 0,09 4,48 2,68 

ИТОГО 69,44 62,94 0,49 0,00 62,45 20,30 15,10 5,19 3,59 42,16 26,40 
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Таблица 2.14 - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных МП «ЭГК» пгт. Приобье на 2024-2028 гг 

Наимено-
вание ко-
тельной 

Установленные 
котлы, 

тип*штук 

Тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Затраты тепловой 
мощности на нужды, 

Гкал/ч Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч 

Максимально-часовая 
фактическая тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
Затраты 

теплоноси-
теля на 

компенса-
цию потерь 
в тепловых 
сетях, т/ч 

Резерв 
тепловой 
мощно-

сти нетто 
источни-
ков теп-

ла, 
Гкал/ч 

Аварийный 
резерв теп-
ловой мощ-

ности, 
Гкал/ч Установ-

ленная 
Распола-
гаемая 

Собствен-
ные 

Хозяй-
ствен-

ные 
Всего 

В том числе: 

Нагрузка 
потреби-

телей 

Потери 
тепла 

Котельная 
№2 

КВГМ-7,56*4шт 
КВГМ-2,32*1шт 28,15 28,15 0,38 0 27,77 15,96 14,05 1,91 2,51 11,81 5,31 

Котельная 
№3 

КВ-32-4,0*1шт 
КВа2,5*1шт 5,59 5,59 0,06 0 5,53 2,30 2,06 0,24 0,24 3,23 -0,21 

Котельная 
№5 

КВГМ-3,48*3шт 
КВ-ГМ-1,16*1шт 9,86 9,86 0,11 0 9,75 4,64 4,20 0,44 0,50 5,11 2,11 

Котельная 
№7 КВСр-1,0*4шт 3,44 3,44 0,03 0 3,41 1,13 1,04 0,10 0,10 2,28 1,42 

Котельная 
№10 КВ-ГМ-0,5*2шт 0,86 0,86 0,01 0 0,85 0,47 0,45 0,02 0,03 0,38 -0,05 

ИТОГО 47,90 47,90 0,59 0,00 47,31 24,50 21,80 2,70 3,39 22,81 8,58 
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3 Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей 

В пгт. Приобье действует закрытая система теплоснабжения. В системе теплоснаб-

жения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, 

через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов, а также 

при несанкционированном водоразборе сетевой воды потребителями на хозяйственно-

питьевые нужды.  

Для борьбы с несанкционированным водоразбором рекомендуется применять: ис-

кусственный краситель «Уранин-А» (допустим к использованию как «красящее средство 

для определения утечки воды в тепловых сетях и водоводах, в том числе питьевых…» и 

средство для бактерицидной обработки промышленных вод «ЛВХ-3.1», специально раз-

работанное для закрытых систем теплоснабжения и промышленного водоснабжения, с 

резким своеобразным запахом «морского лимана» (гниющих водорослей), сохраняющим-

ся в сильно разбавленных водных растворах. 

С 2015 года планируется оснащение потребителей централизованным горячим во-

доснабжением по 4-х трубной системе, что уменьшит несанкционированный водоразбор 

из тепловых сетей. 

  Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери теплоносителя должны 

компенсироваться на котельных подпиточной водой. В качестве исходной воды для 

подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода, которая 

должна пройти через систему ХВО. 

Производительность водоподготовительных установок должна покрывать 

нормативные утечки теплоносителя представленные в 3.1. минимальная 

производительность ХВО котельных представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.1– Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч. 

Название источ-
ника 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Котельная №2 2,13 2,34 2,11 1,91 1,85 2,40 2,51 
Котельная №3 0,27 0,19 0,19 0,21 0,21 0,21 0,24 
Котельная №5 0,38 0,39 0,33 0,40 0,41 0,38 0,50 
Котельная №7 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
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Название источ-
ника 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №9 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Котельная №10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

ИТОГО 3,60 3,11 2,73 2,62 2,57 3,09 3,39 
 

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка 

в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах 

теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной во-

дой. Нормативные значения аварийной подпитки представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Расход на подпитку теплоносителя в аварийном режиме, м3/ч. 

Название источ-
ника 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-

2023гг. 
2024-

2028гг. 
Котельная №1 5,12 0 0 0 0 0 0 
Котельная №2 17,04 18,712 16,88 15,28 14,76 19,2 20,08 
Котельная №3 2,16 1,52 1,52 1,68 1,712 1,68 1,92 
Котельная №5 3,04 3,12 2,64 3,2 3,28 3,04 4 
Котельная №7 0,72 0,808 0,8 0,8 0,808 0,8 0,808 
Котельная №9 0,72 0,72 0 0 0 0 0 
Котельная №10 0 0 0 0 0 0 0,272 

ИТОГО 28,8 24,88 21,84 20,96 20,56 24,72 27,08 
 

На основании  принятых в Схеме объемов  перспективного потребления тепловой 

мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требова-

ниями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена требуемая производительность 

ХВО на котельных равная 0,75% от объема тепловой сети. 

Таблица 3.3 – Минимальная расчетная производительность ХВО м3/ч. 

Название источника Производительность ХВО, м3/ч. 
Котельная №2 7,53 
Котельная №3 0,72 
Котельная №5 1,5 
Котельная №7 0,303 

Котельная №10 0,102 
ИТОГО 10,155 
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4 Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 
Исходя из информации, представленной в разделе 2.4 «Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

следует, что существующие мощности источников, полностью перекрывают потребность 

в  тепловой энергии объектов нового строительства города. Соответственно наращивание 

мощностей в расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения является не целесооб-

разным. Наиболее актуальной проблемой системы теплоснабжения остаётся организация 

системы горячего водоснабжения. 

Далее рассмотрим 3 варианта развития системы теплоснабжения пгт. Приобье. 

Таблица 4.1 – Варианты развития схемы теплоснабжения пгт. Приобье. 

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 
Замена изношенного обору-
дования существующих ко-

тельных 
Перекладка сетей 

ГВС 

Мини ТЭЦ на базе котельной 
№2 (ЦОК) 

Перекладка сетей 
ГВС 

Реконструкция котельной 
№2 (ЦОК) 

Перекладка сетей 
ГВС 

702 млн. руб 
 (без НДС) 

885 млн. руб 
(без НДС) 

716 млн. руб 
(без НДС) 

 

1. Проведение работ по реконструкции существующих источников с заменой ос-

новного и вспомогательного оборудования и увеличением показателей по энергоэффек-

тивности. 

2. Перевод котельной №2 (ЦОК) в режим комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии. Закрытие котельных №1, 5, 9. 

3. Централизация системы теплоснабжения – увеличение мощности котельной №2 

(ЦОК). Закрытие котельных №1, 5, 9. 

Вариант 1. 

Первый вариант развития системы теплоснабжения предусматривает проведение 

ряда мероприятий направленных на оптимизацию работы существующих источников теп-

ловой энергии и частичную децентрализацию локальных систем теплоснабжения. 

В связи с большим моральным и физическим износом котельного оборудования в 

ГП Приобье, необходимо провести работы по реконструкции и модернизации источников 

тепловой энергии (произвести замену низкоэффективных котлов, насосного оборудова-

ния, запорной арматуры; установить автоматизированные системы управления технологи-

ческими процессами и т.д.).  
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В целях снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии, а также в целях 

предупреждения преждевременного выхода котельного оборудования из строя преду-

сматривается установка на всех котельных систем химводоподготовки. 

В целях улучшения жилищных условий граждан и предупреждения самовольного 

отбора теплоносителя из системы централизованного отопления предполагается установ-

ка теплообменников ГВС на источниках тепловой энергии прокладка трубопроводов ГВС 

до потребителей. 

Таблица 4.2 – Мероприятия 1 варианта развития системы теплоснабжения 

№ Наименование ед. изм. Стоимость (без 
НДС) 

1 Подключение существующих потребителей к ГВС тыс. руб 12717 
2 Реконструкция внутридомовых трубопроводов ГВС тыс. руб 34749 
3 Установка теплообменников ГВС на котельных тыс. руб 3464 

4 Перевод потребителей частного сектора на индивиду-
альные источники энергии тыс. руб 40545 

5 Установка ХВО для подпитки тепловых сетей тыс. руб 378 
6 Наладка тепловых сетей тыс. руб 4826 
7 Установка регулирующей арматуры тыс. руб 6688 

8 Строительство сетей. Подключение новых потребите-
лей тыс. руб 270935 

9 Замена оборудования котельной № 7,8 тыс. руб 8849 
10 Строительство котельной № 10 тыс. руб 4161 
11 Реконструкция тепловых сетей тыс. руб 264145 

12 Автоматизация котельных (погодозависимая автома-
тика) тыс. руб 959 

13 Замена насосного оборудования тыс. руб 3084 
14 Демонтаж котельных №1,9 тыс. руб 1255 
15 Установка ЧРП на подпиточные насосы тыс. руб 250 
16 Замена изношенного оборудования котельных №2, 5 тыс. руб 44464 

17 Ввод в эксплуатацию новой котельной №3 удаленной 
от ЦОК тыс. руб 200 

ИТОГО тыс. руб 701667 
Ориентировочная стоимость реализации первого варианта составит 701667 тыс. 

руб (без НДС). 

 

Вариант 2. 

При реконструкции отопительной котельной с использованием газотурбинных уста-
новок (далее – ГТУ) в целях перевода котельной в режим комбинированной выработки 
тепла и электроэнергии необходимо решить следующие вопросы: 

1) вывод генерируемой электроэнергии; 

2) Жесткие требования к шумам и выбросам; 

3) Неравномерные ("плавающие") нагрузки; 
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4) Обучение обслуживающего персонала; 

5) Срок строительства; 

6) Обеспечение непрерывности теплоснабжения потребителей реконструируемой 
котельной. 

Ориентировочная стоимость реконструкции  котельной с электрической мощно-

стью 4,85 МВт и тепловой мощностью 7,45 Гкал/ч составляет 201895,6 тыс. руб (без 

НДС). Для прохождения пиковых отопительных нагрузок в реконструируемой котельной 

необходимо предусмотреть наличие пиковых водогрейных котлов. 

Таблица 4.3 - Мероприятия 2 варианта развития системы теплоснабжения 

№ Наименование ед. изм. Стоимость (без 
НДС) 

1 Подключение существующих потребителей к ГВС тыс. руб 12717 
2 Реконструкция внутренних трубопроводов ГВС тыс. руб 34749 
3 Установка теплообменников ГВС на котельных тыс. руб 2274 

4 Перевод потребителей частного сектора на индивиду-
альные источники энергии тыс. руб 40545 

5 Установка ХВО для подпитки тепловых сетей тыс. руб 269 
6 Наладка тепловых сетей тыс. руб 4826 
7 Установка регулирующей арматуры тыс. руб 6688 

8 Строительство сетей. Подключение новых потребите-
лей тыс. руб 270935 

9 Замена оборудования котельной № 7,8 тыс. руб 8849 
10 Строительство котельной № 10 тыс. руб 4161 
11 Реконструкция тепловых сетей тыс. руб 277353 

12 Автоматизация котельных (погодозависимая автома-
тика) тыс. руб 639 

13 Замена насосного оборудования тыс. руб 2919 
14 Демонтаж котельных №1,9,5 тыс. руб 1600 
15 Установка ЧРП на подпиточные насосы тыс. руб 166 

16 Строительство мини ТЭЦ  (газопоршневые или га-
зотурбинные установки) на базе котельной №2 (ЦОК). тыс. руб 216214 

17 Ввод в эксплуатацию новой котельной №3 удаленной 
от ЦОК. тыс. руб 200 

ИТОГО тыс. руб 885103 
Ориентировочная стоимость реализации второго варианта составит 885103 тыс. 

руб (без НДС). 

Вариант 3. 

Третий вариант развития системы теплоснабжения пгт. Приобье предусматривает 

увеличение установленной мощности котельной №2 (ЦОК) до 43 Гкал/ч, вывод из эксплу-

атации котельных №1, №5.  
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Для обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения требуется про-

кладка дополнительной магистрали тепловых сетей, а также реконструкция тепловых се-

тей для увеличения пропускной способности. 

Для обеспечения гидравлического режима тепловых сетей потребуется увеличение 

производительности и характеристик насосного оборудования. 

Таблица 4.4 - Мероприятия 3 варианта развития системы теплоснабжения 

№ Наименование ед. изм. Стоимость (без 
НДС) 

1 Подключение существующих потребителей к ГВС тыс. руб 12717 
2 Реконструкция внутренних трубопроводов ГВС тыс. руб 34749 
3 Установка теплообменников ГВС на котельных тыс. руб 1300 

4 Перевод потребителей частного сектора на индивиду-
альные источники энергии тыс. руб 40545 

5 Установка ХВО для подпитки тепловых сетей тыс. руб 269 
6 Наладка тепловых сетей тыс. руб 4826 
7 Установка регулирующей арматуры тыс. руб 6688 

8 Строительство сетей. Подключение новых потребите-
лей тыс. руб 270935 

9 Замена оборудования котельной № 7,8 тыс. руб 8849 
10 Строительство котельной № 10 тыс. руб 4161 
11 Реконструкция тепловых сетей тыс. руб 277353 

12 Автоматизация котельных (погодозависимая автома-
тика) тыс. руб 639 

13 Замена насосного оборудования тыс. руб 3555 
14 Демонтаж котельных №1,9,5 тыс. руб 1600 
15 Установка ЧРП на подпиточные насосы тыс. руб 166 

16 
Реконструкция котельной №2 (ЦОК) с увеличением 
мощности, закрытие котельных №1 и №5  перерас-
пределением нагрузки на ЦОК. тыс. руб 46508 

17 Ввод в эксплуатацию новой котельной №3 удаленной 
от ЦОК. тыс. руб 200 

ИТОГО тыс. руб 716479 
Ориентировочная стоимость реализации третьего варианта составит 716479 тыс. 

руб (без НДС). 

Общие мероприятия для всех вариантов: 

1. Обеспечение потребителей ГВС. 

2. Перевод потребителей частного сектора на индивидуальные источники энер-

гии, при наличии газификации. 

3. Установка ХВО для подпитки тепловых сетей. 

4. Наладка тепловых сетей. Установка регулирующей арматуры. 

5. Замена оборудования котельной №7, 8 в 2020-2027 годах. 

6. Строительство котельной № 10. 
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Рассматривая описанные выше направления развития системы теплоснабжения 

пгт. Приобье на основании проведенных экономических расчетов и финансового анализа 

в качестве приоритетного выбран Вариант 1 (Проведение работ по реконструкции суще-

ствующих источников теплоснабжения). 

Вариант №1.  

Развитие системы теплоснабжения варианту №1 будет состоять из следующих эта-

пов и мероприятий. 

Мероприятие № 1.1. По выбору системы ГВС было рассмотрено 2 варианта: 

 Оснащение потребителей ИТП с циркуляционным насосом и системой ав-

томатики. Передача тепловой энергии по существующим трубопроводам 

тепловой сети. Для обеспечения потребителей горячей водой необходимо в 

тепловой сети поддерживать температуру не менее 70 °С, что повлечет за 

собой изменение температурного графика и перерасход тепловой энергии 

на 18% (перетоп).  

 Установка теплообменников ГВС на котельных и прокладка 4-х трубной 

тепловой  сети. Не требует изменения температурного графика. Необхо-

димо проложить дополнительно сети ГВС (подающий и циркуляционный 

трубопровод меньшего диаметра). Монтаж внутридомовой системы ГВС в 

сохраняемом жилфонде. 

Выбор варианта схемы теплоснабжения между 2-х и 4-х трубной схемой произве-

дём на основе сопоставления капитальных вложений и расходов на выработку т/э на соб-

ственные нужды и компенсацию потерь котельной № 3 пгт. Приобье. 

Анализ таблицы 4.5 показывает, что обеспечение одного и того же объёма полезно-

го отпуска при втором варианте схемы теплоснабжения требует на 725 Гкал (14 Гкал – 

собственные нужды, 711 Гкал – потери при передаче) меньше, чем при первом варианте. 

Переведём эту разницу в денежное выражение: 

 расходы на выработку 14 Гкал, при установленном НУР топлива 144,84 м3/Гкал и 

цене газа 3288,02 руб./м3 составят 7 тыс. руб.; 

 расходы на компенсацию 711 Гкал потерь при передаче при утвержденном тарифе на 

компенсацию потерь 2146,6 руб./Гкал составят 1358 тыс. руб. 

Таким образом, ежегодная экономия при реализации 2 варианта по сравнению с 

первым составит 1365 тыс. руб. 
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Таблица 4.5 - Баланс Тепловой энергии котельной №3 пгт. Приобье 

Наименование, Гкал 1 вариант, ИТП 2 вариант, 4-х трубная  
Перерасход т/э  от срезки температурного 
графика (перетоп) 838,2 0,0 

Потери т/э от трубопроводов ГВС 0,0 175,9 
Потери т/э в летний период  99,1 50,9 
Потери т/э на отопление 2072,8 2072,8 
Полезный отпуск отопление 4547,3 4547,3 
Полезный отпуск ГВС 1226,4 1226,4 
Отпуск в сеть 8783,8 8073,3 
СН 175,7 161,5 
Выработка 8959,4 8234,8 

В таблице 4.6 приведены данные о капитальных вложениях на реализацию сравни-

ваемых вариантов схемы теплоснабжения. Реализация 2 варианта схемы теплоснабжения 

требует на 4040,5 тыс. руб. больше, чем на реализацию 1 варианта. При ежегодной допол-

нительной экономии при реализации второго варианта в размере 1365 тыс. руб. дополни-

тельные капитальные затраты в размере 4040,5 тыс. руб. окупятся через 3 года. Получен-

ный срок окупаемости значительно меньше срока использования теплосетевого хозяйства, 

соответственно вариант 2 является более эффективным.  

Таблица 4.6 - Капитальные вложения на реализацию варианта схемы теплоснаб-
жения котельной №3 пгт. Приобье 

Статья затрат, тыс руб 1 вариант, ИТП 2 вариант, 4-х трубная  
Теплообменник ГВС на котельной нет 798,7 
Прокладка трубопроводов ГВС нет 4243,9 
ИТП с теплообменниками ГВС (10 шт) 1002,1 нет 
Итого 1002,1 5042,6 

На основании ТЭО экономически обоснован второй вариант с 4-х трубной систе-

мой и теплообменниками на котельной. 

Ориентировочная стоимость реализации данного мероприятия для пгт. Прио-

бье в целом по состоянию на 4 квартал 2013 г. составляет 50930 тыс. рублей (без уче-

та НДС). 

 

Мероприятие № 1.2. Перевод потребителей частного сектора на индивидуальные 

источники энергии, при наличии газификации.  

На основании радиуса эффективного теплоснабжения потребители с малой нагруз-

кой удаленные от магистральных тепловых сетей по вследствие увеличения совокупных 

расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности целесообразно перевести на 

индивидуальные источники тепловой энергии. 
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По состоянию на 4 квартал 2013 года к тепловым сетям МП «ЭГК» присоединено 

порядка 218 частных жилых домов. 

Суммарная тепловая нагрузка частного сектора на систему теплоснабжения города 

по состоянию на 2013 г. составляет: 

- система отопления – 2,47 Гкал/час; 

- система ГВС – 0 Гкал/час. 

При переводе на индивидуальное отопление предполагается, что в тех частных до-

мах, в которых на сегодняшний день отсутствует официальное горячее водоснабжение, 

будут установлены котлы с возможностью организации системы горячего водоснабжения. 

По этому, на перспективу развития поселения расчетная нагрузка системы теплоснабже-

ния частного сектора составит: 

- система отопления – 2,47 Гкал/час; 

- система ГВС – 0,104 Гкал/час. 

Суммарное годовое потребление тепловой энергии частным сектором составит: 

- система отопления – 9892,9 Гкал/год; 

- система ГВС – 872,0 Гкал/год. 

Суммарное потребление природного газа частным сектором составит всего 802,0 

тыс. м3/год (расчет выполнен с учетом низшей теплоты сгорания природного газа 8000 

ккал/кг): 

- система отопления – 1374,0 тыс. м3/год; 

- система ГВС – 121,1 тыс. м3/год. 

Реализация мероприятия будет заключаться в следующем: 

Разработка проектной документации внутренней системы теплоснабжения потре-

бителя (стоимость по состоянию на 2013 г. – 16,1 тыс. руб.); 

Приобретение и монтаж двухконтурных котлов (для примера - Котел газовый 

настенный 28 кВт Logamax U052-28K Buderus – 38,5 тыс. рублей; 

Приобретение сопутствующих материалов. Монтаж оборудования у потребителя 

(стоимость по состоянию на 4 квартал 2013 года – 64,3 тыс. руб.); 

Разработка проектной документации газификации потребителя (стоимость по со-

стоянию на 4 квартал 2013 г. – 14,5 тыс. руб.); 

Приобретение материалов. Монтаж газопровода и оборудования у потребителя 

(стоимость по состоянию на 4 квартал 2013 года – 52,7 тыс. руб.). 

Суммарная ориентировочная стоимость перевода одного частного дома на индиви-

дуальное отопление составит 186 тыс. руб. Суммарная стоимость мероприятия по пе-
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реводу 218 частных домов на индивидуальные источники теплоснабжения составит 

40545  тыс. рублей (без НДС). 

 

Мероприятие № 1.3 Установка ХВО для подпитки тепловых сетей. Для обеспече-

ния требуемых норм качества сетевой воды и как следствие продления ресурса тепловых 

сетей в котельных №2, 3, 5, 7 монтируется установки химводоподготовки. 

Суммарная стоимость реализации данного мероприятия по состоянию на 4 

квартал 2013 г. составляет 378,3 тыс. рублей (без учета НДС). 

 

Мероприятие № 1.4 Наладка тепловых сетей. Для оптимизации теплового и гид-

равлического режима тепловых сетей наладка производится в 3 этапа в 2015, 2020 и 2025 

годах. 

Установка регулирующей арматуры. Для проведения наладки тепловой сети каж-

дый потребитель тепловой энергии должен быть оборудован двумя балансировочными 

клапанами. 

Суммарная стоимость реализации данного мероприятия по состоянию на 4 

квартал 2013 г. составляет 11513,5 тыс. рублей (без учета НДС). 

 

Мероприятие № 1.5 Замена оборудования в котельных №7,8 планируется после 

полного износа в течение 2020 -2027 годов. 

Ориентировочная стоимость реализации данного мероприятия по состоянию 

на 4 квартал 2013 г. составляет 8849 тыс. рублей (без учета НДС). 

 

Мероприятие № 1.6 Для обеспечения вновь вводимых зданий в кадастровом квар-

тале 01:07:03 в 2025 году строится котельная № 10 мощностью 0,86 Гкал/ч. 

Суммарная стоимость реализации данного мероприятия по состоянию на 4 

квартал 2013 г. составляет 4161 тыс. рублей (без учета НДС). 

 

Мероприятие № 1.7 Для обеспечения тепловой энергией вновь вводимых зданий 

необходимо проложить 19,386 км в двухтрубном исполнении.  

Суммарная стоимость реализации данного мероприятия по состоянию на 4 

квартал 2013 г. составляет 270935 тыс. рублей (без учета НДС). 
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Мероприятие № 1.8 Реконструкция тепловых сетей в соответствии с оптимальным 

гидравлическим режимом, замена изношенных участков тепловых сетей на трубопроводы  

из современных материалов. Диаметры тепловых сетей не соответствуют оптимальным 

определенным  при гидравлическом расчете. При реконструкции сетей использовать тру-

бы Изопрофлекс-115 (или аналог).  

Суммарная стоимость реализации данного мероприятия по состоянию на 4 

квартал 2013 г. составляет 264145 тыс. рублей (без учета НДС). 

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, 

городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность 

передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых 

источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи 

тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников 

тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного 

теплоснабжения  

Для обеспечения тепловой энергией планируемых к постройке общественных зда-

ний в кадастровом квартале 01:07:03 предлагается  строительство новой блочно-

модульной котельной (диспетчерское наименование - № 10). На основании расчета радиу-

са эффективного теплоснабжения присоединение потребителей в кадастровом квартале 

01:07:03 к существующим системам теплоснабжения не целесообразно. 

 Общая присоединяемая нагрузка котельной №10 составит 0,48 Гкал/час, установ-

ленная мощность котельной – 0,86 Гкал/час. Ориентировочная стоимость котельной пред-

ставлена в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7- Мероприятия по строительству источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
источника  Год Мероприятие Коли-

чество 

Стоимость 
без НДС, 
тыс. руб 

Сумма 
без НДС, 
тыс. руб 

Обоснование Примечание 

1 Котельная №10 2024 
Проектирование блочно-

модульной котельной мощно-
стью 0,86 Гкал/ч 

1 782,28 782,3 
Обеспечение тепловой энерги-
ей микрорайона (кадастровый 

номер 01:07:03) 
Приложение 5.7 

2 Котельная №10 2025 
Монтаж блочно-модульной 
котельной мощностью 0,86 

Гкал/ч 
1 3129,1 3129 

Обеспечение тепловой энерги-
ей микрорайона (кадастровый 

номер 01:07:03) 
Приложение 5.7 

3 Котельная №10 2025 
Пуско-наладка блочно-

модульной котельной мощно-
стью 0,86 Гкал/ч 

1 250 250 
Обеспечение тепловой энерги-
ей микрорайона (кадастровый 

номер 01:07:03) 
Приложение 5.7 
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Для обеспечения тепловой энергией планируемых к постройке индивидуальных 

жилых домов в кадастровых кварталах 1:05:01-05, 1:05:11, 1:05:14, 1:05:03-08, 1:07:01-08 

общей нагрузкой 3,014 Гкал/час предлагается оснастить индивидуальным источниками 

тепловой энергии, в связи с нерациональностью их подключения к системе центрального 

теплоснабжения на основании расчетного радиуса эффективного теплоснабжения. 

Для оптимизации тепловых сетей частные жилые дома в кадастровых кварталах 

01:01:09-10,01:02:05, 01:03:01-11, 01:03:15-16, 01:04:01, 01:05:06-08, 01:07:04, 01:07:11-12 

с низкой отопительной нагрузкой предлагается оснастить  индивидуальными источниками 

энергии (двухконтурные газовые котлы). Ориентировочная стоимость перевода одного 

частного дома на индивидуальное отопление составит 186 тыс. руб. Суммарная стоимость 

мероприятия по переводу 218 частных домов на индивидуальные источники теплоснаб-

жения составит 40545  тыс. рублей (без НДС). 

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

В соответствии с выбранным вариантом 1 развития системы теплоснабжения пгт. 

Приобье для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии необходимо реализовать 

мероприятия по реконструкции, представленные в таблицах 6.8 и 6.9. 

Котельная № 2. 

4 котла КВГМ 7,56 заменить на аналогичные в связи с выработкой нормативного 

срока службы. 

Котел КВГМ 4,65 заменить в связи с выработкой нормативного срока службы на 

котел меньшей мощности КВГМ-2,32 (или аналог)  для работы в летний период на нужды 

ГВС. 

На котельной устанавливается оборудование для системы ГВС. 

Котельная № 3. 

Взамен существующей «старой» котельной вводится в эксплуатацию существую-

щая вновь построенная котельная мощностью 5,59 Гкал/ч. 

На котельной устанавливается оборудование для системы ГВС. 

Котельная № 5. 



57 

 

1 котел Импак3 и 2 котла Вапор 3,5 заменить на КВГМ-3,48 (или аналоги) в связи с 

выработкой нормативного срока службы. 

Котел ВВД-1,8 заменить в связи с выработкой нормативного срока службы на 

котел меньшей мощности КВ-ГМ-1,16 (или аналог)  для работы в летний период на нужды 

ГВС. 

На котельной устанавливается оборудование для системы ГВС. 

Котельная № 7. 

4 котла КВСр-1,0 заменить на аналогичные в связи с выработкой нормативного срока 

службы. 
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Таблица 4.8 – Строительство  и модернизация источников тепловой энергии 

ко-
тель-
ная 

Нагрузка котельной, Гкал/час. 
Установленная мощность котельной, Гкал/ч Вид строитель-

ства (изменения 
организационной 
структуры обору-
дования) котель-

ной. 

Обоснование 

Количество 
устанавли-

ваемых кот-
лов, ед. 

год ввода в 
эксплуата-

цию 

Мощность 
устанавлива-
емых котлов, 

Гкал/ч 

Капитало-
вложения в 

рекон-
струкцию, 
млн. руб.* 

Этапы схемы 

2014
г. 

2015
г. 

2016
г. 

2017
г. 

2018
г. 

2019-
2023
гг. 

2024-
2028
гг. 

1 
4,94 * * * * * * Вывод из эксплуа-

тации 

Износ, перевод 
потребителей на 
котельную №2 

0 0 0,4 
14,40 * * * * * * 

2 
8,98 11,71 11,42 11,26 10,55 14,66 16,35 Замена основного 

оборудования 

Замена изношен-
ного оборудова-
ния, ХВО, ГВС 

2/2015 
2/2016 
1/2018 

6,5 
6,5 
2 

35,2 
30,00 30,00 30,00 30,00 28,15 28,15 28,15 

3 
2,19 1,71 1,71 2,04 2,04 2,04 2,36 Ввод в эксплуата-

цию 

Замена изношен-
ного оборудова-
ния, ХВО, ГВС 

2/2015 3,44 
2,15 2,3 

5,40 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 

5 
2,93 3,02 2,89 3,39 3,46 2,86 4,75 

Замена основного 
оборудования 

Замена изношен-
ного оборудова-
ния, ХВО, ГВС, 
демонтаж котла 

ВВД-1,8 

1/2017 
1/2017 
1/2018 
1/2019 

3 
1 
3 
3 

15,6 
10,80 10,80 9,00 9,86 9,86 9,86 9,86 

7 
1,04 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 Замена основного 

оборудования 

Замена изношен-
ного оборудова-

ния, ХВО 

1/2024 
1/2025 
1/2026 
1/2027 

1 
1 
1 
1 

8,9 
3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

8 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Замена основного 

оборудования 
Замена изношен-

ного оборудования 2/2020 0,07 0,1 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
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ко-
тель-
ная 

Нагрузка котельной, Гкал/час. 
Установленная мощность котельной, Гкал/ч 

Вид строитель-
ства (изменения 

организационной 
Обоснование 

Количество 
устанавли-

ваемых кот-

Мощность 
устанавлива-
емых котлов, 

Капитало-
вложения в 

рекон-

9 
0,92 0,95 * * * * * 

Вывод из эксплуа-
тации 

Износ, перевод 
потребителей на 
индивидуальны 

источники 

0 0 0,4 
5,40 5,40 * * * * * 

10 
* * * * * * 0,48 новая блочно-

модульная котель-
ная   

Теплоснабжение 
новых потребите-

лей 
2/2025 0,43 4,2 

* * * * * * 0,86 

СУПТ
Р-10 

3,32 3,32 3,32 3,32 3,68 3,68 3,90 Замена основного 
оборудования 

Замена изношен-
ного оборудования 

2/2020 
1/2020 

2,15 
0,5 6,3 

4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 
* Ориентировочный объем капиталовложений определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации. 

Таблица 4.9 - Мероприятия по модернизации и строительству источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
источника  Год Мероприятие Коли-

чество 

Стои-
мость без 
НДС, тыс. 

руб 

Сумма 
без НДС, 
тыс. руб 

Обоснование Примечание 

1 Котельная №1 2015 Демонтаж (консервация) 1 400 400 
Износ оборудования, подключение 

потребителей к тепловым сетям ЦОК 
(котельная №2). 

  

2 Котельная №3 2015 Демонтаж (консервация) ста-
рой котельной №3 1 400 400 Износ оборудования, подключение 

потребителей к новой котельной №3.   

3 Котельная №9 2016 Демонтаж (консервация) 1 400 400 Перевод потребителей на индивиду-
альное теплоснабжение   

4 Котельная №5 2016 Демонтаж котла ВВД-1,8 1 55 55 Износ оборудования   
5 Котельная №2 2015 Замена котла КВГМ-7,56 2 7159,4 14319 Замена изношенного оборудования Приложение 5.2  

6 Котельная №3 2015 

Ввод в эксплуатацию новой 
существующей котельной с 

котлами ВК-32-4,0ГМ и КВа 
2.5, общей мощностью 5,6 

1 200 200 Замена изношенного оборудования   
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№ 
п/п 

Наименование 
источника  Год Мероприятие Коли-

чество 

Стои-
мость без 
НДС, тыс. 

руб 

Сумма 
без НДС, 
тыс. руб 

Обоснование Примечание 

Гкал/ч   

7 Котельная №2 2016 Замена котла КВГМ-7,56 2 7159,4 14319 Замена изношенного оборудования Приложение 5.2  

8 Котельная №5 2017 
Замена котла Импак 3 на ана-
логичный (КВ-ГМ-3,48-95Н 

(Смоленск-3) 
1 3551,7 3552 Замена изношенного оборудования Приложение 5.3  

9 Котельная №5 2017 Монтаж котла КВ-ГМ-1,16-
95Н (Смоленск-1) или аналог 1 2345,2 2345 Монтаж котла для ГВС в летнем ре-

жиме Приложение 5.4  

10 Котельная №5 2018 
Замена котла Импак 3 на ана-
логичный (КВ-ГМ-3,48-95Н 

(Смоленск-3) 
1 3551,7 3552 Замена изношенного оборудования  Приложение 5.3 

11 Котельная №2 2018 
Замена котла КВГМ-4,65 котла 
КВ-ГМ-2,32-95Н (Смоленск-2) 

или аналог 
1 2825,6 2826 Монтаж котла для ГВС в летнем ре-

жиме Приложение 5.5  

12 Котельная №5 2019 
Замена котла Импак 3 на ана-
логичный (КВ-ГМ-3,48-95Н 

(Смоленск-3) 
1 3551,7 3552 Замена изношенного оборудования  Приложение 5.3 

13 Котельная №8 2020 Замена котла КОВ 80 С 2 50 100 Замена изношенного оборудования   
14 Котельная №7 2024 Замена котла КВСр-1,0 1 2187,3 2187 Замена изношенного оборудования Приложение 5.6  
15 Котельная №7 2025 Замена котла КВСр-1,0 1 2187,3 2187 Замена изношенного оборудования Приложение 5.6  
16 Котельная №7 2026 Замена котла КВСр-1,0 1 2187,3 2187 Замена изношенного оборудования Приложение 5.6  
17 Котельная №7 2027 Замена котла КВСр-1,0 1 2187,3 2187 Замена изношенного оборудования Приложение 5.6  

18 Котельная №2 2015 Наладка котлов КВГМ-7,56 2 0 0 Наладка теплотехнического оборудо-
вания 

Стоимость учтена 
в замене оборудо-

вания 

19 Котельная №2 2016 Наладка котлов КВГМ-7,56 2 0 0 Наладка теплотехнического оборудо-
вания 

Стоимость учтена 
в замене оборудо-
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№ 
п/п 

Наименование 
источника  Год Мероприятие Коли-

чество 

Стои-
мость без 
НДС, тыс. 

руб 

Сумма 
без НДС, 
тыс. руб 

Обоснование Примечание 

вания 

20 Котельная №5 2017 Наладка котла КВ-ГМ-3,48-
95Н (Смоленск-3) 1 0 0 Наладка теплотехнического оборудо-

вания 

Стоимость учтена 
в замене оборудо-

вания 

21 Котельная №5 2017 Наладка котла КВ-ГМ-1,16-
95Н (Смоленск-1)  1 0 0 Наладка теплотехнического оборудо-

вания 

Стоимость учтена 
в замене оборудо-

вания 

22 Котельная №5 2018 Наладка котла КВ-ГМ-3,48-
95Н (Смоленск-3) 1 0 0 Наладка теплотехнического оборудо-

вания 

Стоимость учтена 
в замене оборудо-

вания 

23 Котельная №10 2024 
Проектирование блочно-

модульной котельной мощно-
стью 0,86 Гкал/ч 

1 782,28 782,3 
Обеспечение тепловой энергией мик-

рорайона (кадастровый номер 
01:07:03) 

Приложение 5.7 

24 Котельная №10 2025 
Монтаж блочно-модульной 
котельной мощностью 0,86 

Гкал/ч 
1 3129,1 3129 

Обеспечение тепловой энергией мик-
рорайона (кадастровый номер 

01:07:03) 
Приложение 5.7 

25 Котельная №10 2025 
Пуско-наладка блочно-

модульной котельной мощно-
стью 0,86 Гкал/ч 

1 250 250 
Обеспечение тепловой энергией мик-

рорайона (кадастровый номер 
01:07:03) 

Приложение 5.7 

26 Котельная №3 2015 Установка теплообменников 
для приготовления ГВС 2 41,6 83,2 Подключение потребителей ГВС 

Мощность одного 
теплообенни-

ка129000 ккал/ч, 
(Приложение 5.8) 

27 Котельная №3 2025 
Замена изношенных теплооб-
менников с увеличением мощ-
ности для приготовления ГВС 

2 71,6 143,2 Замена изношенного оборудования 

Мощность одного 
теплообменника 
344000 ккал/ч, 

(Приложение 5.9) 

28 Котельная №5 2015 Установка теплообменников 
для приготовления ГВС 2 71,6 143,2 Подключение потребителей ГВС Мощность одного 

теплообменника 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника  Год Мероприятие Коли-

чество 

Стои-
мость без 
НДС, тыс. 

руб 

Сумма 
без НДС, 
тыс. руб 

Обоснование Примечание 

344000 ккал/ч 

29 Котельная №5 2025 
Замена изношенных теплооб-
менников с увеличением мощ-
ности для приготовления ГВС 

6 71,6 429,6 Замена изношенного оборудования 
Мощность одного 
теплообменника 

344000 ккал/ч 

30 Котельная №2 2015 Установка теплообменников 
для приготовления ГВС 3 71,6 214,8 Подключение потребителей ГВС 

Мощность одного 
теплообменника 

344000 ккал/ч 

31 Котельная №2 2019 Установка теплообменников 
для приготовления ГВС 6 71,6 429,6 Подключение потребителей ГВС 

Мощность одного 
теплообменника 

344000 ккал/ч 

32 Котельная №2 2025 
Замена изношенных теплооб-
менников с увеличением мощ-
ности для приготовления ГВС 

3 71,6 214,8 Замена изношенного оборудования 
Мощность одного 
теплообменника 

344000 ккал/ч 

33 Котельная №2 2016 Замена сетевого насоса 1Д500-
63б 2 317,9 635,8 Износ оборудования Приложение 5.14 

34 Котельная №3 2016 Замена сетевого насоса К200-
150-315 2 148,8 297,6 Износ оборудования Приложение 5.15 

35 Котельная №5 2016 Замена сетевого насоса 4Д-315-
50б 2 153,1 306,2 Износ оборудования Приложение 5.16 

36 Котельная №7 2016 Замена сетевого насоса К80-65-
160 2 19,7 39,4 Износ оборудования Приложение 5.17 

37 Котельная №2 2026 Замена сетевого насоса 1Д500-
63б 2 317,9 635,8 Износ оборудования   

38 Котельная №3 2026 Замена сетевого насоса К200-
150-315 2 148,8 297,6 Износ оборудования   

39 Котельная №5 2026 Замена сетевого насоса 4Д-315-
50б 2 153,1 306,2 Износ оборудования   

40 Котельная №2 2015 Монтаж циркуляционного 
насоса ГВС с ЧРП 2 94,2 188,4 Подключение потребителей ГВС Приложение 5.18 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника  Год Мероприятие Коли-

чество 

Стои-
мость без 
НДС, тыс. 

руб 

Сумма 
без НДС, 
тыс. руб 

Обоснование Примечание 

41 Котельная №3 2015 Монтаж циркуляционного 
насоса ГВС с ЧРП 2 94,2 188,4 Подключение потребителей ГВС   

42 Котельная №5 2015 Монтаж циркуляционного 
насоса ГВС с ЧРП 2 94,2 188,4 Подключение потребителей ГВС   

43 Котельная №2 2016 
Установка ЧРП (частотнорегу-
лируемый привод) на подпи-

точный насос 
1 83,221 83,22 

Оптимизация гидравлического режи-
ма тепловой сети. Экономия электро-

энергии на привод подпиточного 
насоса. 

Приложение 5.18  

44 Котельная №3 2016 
Установка ЧРП (частотнорегу-
лируемый привод) на подпи-

точный насос 
1 83,221 83,22 

Оптимизация гидравлического режи-
ма тепловой сети. Экономия электро-

энергии на привод подпиточного 
насоса. 

Приложение 5.18   

45 Котельная №5 2016 
Установка ЧРП (частотнорегу-
лируемый привод) на подпи-

точный насос 
1 83,221 83,22 

Оптимизация гидравлического режи-
ма тепловой сети. Экономия электро-

энергии на привод подпиточного 
насоса. 

Приложение 5.18   

46 Котельная №2 2016 
Автоматизация. Погодозави-

симая автоматика. Автоматика 
ГВС. Узел учета. 

1 319,5 319,5 Оптимизация теплового режима ра-
боты тепловых сетей   

47 Котельная №3 2016 
Автоматизация. Погодозави-

симая автоматика. Автоматика 
ГВС. Узел учета. 

1 319,5 319,5 Оптимизация теплового режима ра-
боты тепловых сетей   

48 Котельная №5 2016 
Автоматизация. Погодозави-

симая автоматика. Автоматика 
ГВС. Узел учета. 

1 319,5 319,5 Оптимизация теплового режима ра-
боты тепловых сетей   

49 Котельная №2 2015 Установка химводоочистки 
производительностью 5 м3/ч 1 131,8 131,8 Обеспечение норм по воднохимиче-

скому режиму тепловых сетей   

50 Котельная №3 2015 Установка химводоочистки 
производительностью 1 м3/ч 1 68,4 68,4 Обеспечение норм по воднохимиче-

скому режиму тепловых сетей   
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№ 
п/п 

Наименование 
источника  Год Мероприятие Коли-

чество 

Стои-
мость без 
НДС, тыс. 

руб 

Сумма 
без НДС, 
тыс. руб 

Обоснование Примечание 

51 Котельная №5 2015 Установка химводоочистки 
производительностью 3 м3/ч 1 109,7 109,7 Обеспечение норм по воднохимиче-

скому режиму тепловых сетей   

52 Котельная №7 2015 Установка химводоочистки 
производительностью 1 м3/ч 1 68,4 68,4 Обеспечение норм по воднохимиче-

скому режиму тепловых сетей   

53 Котельная 
СУПТР 2020 Замена котла КВ-ГМ-2,32-95Н 

(Смоленск-2) или аналог 1 2825 2825 Износ оборудования   

54 Котельная 
СУПТР 2020 Замена котла КВ-ГМ-2,32-95Н 

(Смоленск-2) или аналог 1 2825 2825 Износ оборудования   

55 Котельная 
СУПТР 2020 Замена котла КВ-0,63 ГМ или 

аналог 1 734,5 734,5 Износ оборудования   
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4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии 

с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения сведены в таблицу 

4.9. 

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и 

котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 

энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление 

срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 

При рассмотрении возможных вариантов развития системы теплоснабжения пгт. 

Приобье была рассмотрена возможность установки источника комбинированной выработ-

ки тепловой и электрической энергии. Однако выполненные расчеты показали нецелесо-

образность внедрения этого варианта с экономической и технической точки зрения. 

В 2015 году котельная № 1 выводится из эксплуатации, тепловые нагрузки под-

ключаются котельной №2. 

В 2016 году котельная № 9 выводится из эксплуатации, потребители переводятся 

на индивидуальные теплогенераторы. 

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа   

Выполненные расчеты по переоборудованию котельных в источники комбиниро-

ванной выработки тепла показали нецелесообразность внедрения этого варианта с эконо-

мической и технической точки зрения. 

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том 

числе график перевода  

В системе теплоснабжения пгт. Приобье источники комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии не применяются. 
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4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, 

на каждом этапе 

Предлагаемые решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне 

действия системы теплоснабжения пгт. Приобье между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 

представлены в ГИС «ZuluThermo 7.0». 

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для 

каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения 

В системе теплоснабжения пгт. Приобье применяется температурный график каче-

ственного регулирования тепловой нагрузки  для зависимого подключения потребителей 

95/70 °С. Источники тепловой энергии, работающие на единую сеть, отсутствуют.  

При этом варианте для всех источников МП «ЭГК» в качестве оптимального реше-

ния предлагается использовать существующий температурный график 95/70 °С, на кото-

рый запроектированы системы внутридомового отопления и тепловые сети. 



67 

 

 

Рисунок 4.1 – Температурный график качественного регулирования тепловой 

нагрузки, °С. 

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в 

эксплуатацию новых мощностей  

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого ис-

точника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощ-

ности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

представлены в таблицах 4.10. 
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Таблица 4.10 -Перспективная мощность источников тепловой энергии 

ко-
тель-
ная 

Нагрузка котельной, Гкал/час. 
Установленная мощность котельной, Гкал/ч 

Вид строитель-
ства (измене-
ния организа-

ционной струк-
туры оборудо-
вания) котель-

ной. 

Обоснование 

Количество 
устанавлива-
емых котлов, 

ед. 
год ввода в 
эксплуата-

цию 

Мощность 
устанавливае-
мых котлов, 

Гкал/ч 

Капиталовложе-
ния в рекон-

струкцию, млн. 
руб.*(без НДС) 

Этапы схемы 

2014
г. 

2015
г. 

2016
г. 

2017
г. 

2018
г. 

2019
-

2023
гг. 

2024 
-

2028
гг. 

1 
4,94 * * * * * * Вывод из экс-

плуатации 

Износ, перевод 
потребителей на 
котельную №2 

0 0 0,4 
14,40 * * * * * * 

2 
8,98 11,71 11,42 11,26 10,55 14,66 16,35 Замена основно-

го оборудования 

Замена изношен-
ного оборудова-
ния, ХВО, ГВС 

2/2015 
2/2016 
1/2018 

6,5 
6,5 
2 

34,3 
30,00 30,00 30,00 30,00 28,15 28,15 28,15 

3 
2,19 1,71 1,71 2,04 2,04 2,04 2,36 Ввод в эксплуа-

тацию 

Замена изношен-
ного оборудова-
ния, ХВО, ГВС 

2/2015 3,44 
2,15 2,1 

5,40 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 

5 
2,93 3,02 2,89 3,39 3,46 2,86 4,75 

Замена основно-
го оборудования 

Замена изношен-
ного оборудова-
ния, ХВО, ГВС, 
демонтаж котла 

ВВД-1,8 

1/2017 
1/2017 
1/2018 
1/2019 

3 
1 
3 
3 

14,9 
10,80 10,80 9,00 9,86 9,86 9,86 9,86 

7 
1,04 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Замена основно-
го оборудования 

Замена изношен-
ного оборудова-

ния, ХВО 

1/2024 
1/2025 
1/2026 
1/2027 

1 
1 
1 
1 

8,9 
3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

8 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Замена основно- Замена изношен- 2/2020 0,07 0,1 



69 

 

ко-
тель-
ная 

Нагрузка котельной, Гкал/час. 
Установленная мощность котельной, Гкал/ч 

Вид строитель-
ства (измене-
ния организа-

ционной струк-

Обоснование 
Количество 

устанавлива-
емых котлов, 

ед. 

Мощность 
устанавливае-
мых котлов, 

Гкал/ч 

Капиталовложе-
ния в рекон-

струкцию, млн. 
руб.*(без НДС) 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 го оборудования ного оборудова-
ния 

9 
0,92 0,95 * * * * * Вывод из экс-

плуатации 

Износ, перевод 
потребителей на 
индивидуальны 

источники 

0 0 0,4 
5,40 5,40 * * * * * 

10 
* * * * * * 0,48 новая блочно-

модульная ко-
тельная   

Теплоснабжение 
новых потреби-

телей 
2/2025 0,43 4,2 

* * * * * * 0,86 

СУП
ТР-10 

3,32 3,32 3,32 3,32 3,68 3,68 3,90 Замена основно-
го оборудования 

Замена изношен-
ного оборудова-

ния 

2/2020 
1/2020 

2,15 
0,5 6,3 

4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 
* Ориентировочный объем капиталовложений определен в ценах 4 квартала 2013 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документа-
ции. 
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5 Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей 
Развитие схемы теплоснабжения и строительство тепловых сетей от котельных в 

пгт. Приобье данным полученным в МП «ЭГК» велось без выполнения проектного обос-

нования, с низким качеством или отсутствием проведения гидравлических расчетов. 

Мероприятия по строительству и реконструкции линейных объектов инфраструк-

туры теплоснабжения направлены на достижение следующих основных целей: 

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса (таблица 5.1); 

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене для наладки оптимального 

гидравлического режима увеличением (уменьшением) диаметра (таблица 5.1); 

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепло-

вой нагрузки под жилищную, социальную и культурно-бытовую застройку (таблица 5.2). 

В отношении первого направления предполагается замена всех ветхих тепловых 

сетей в поселениях Октябрьского района. Это позволит снизить потери тепловой энергии 

и теплоносителя и повысить надежность локальных систем теплоснабжения.   

В отношении второго направления предусматривается строительство новых рас-

пределительных сетей теплоснабжения в период до 2028 г. в соответствии с очередностью 

ввода новой жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового назначения. 

Таблица 5.1 – Мероприятия по реконструкции сети. 

№ 

Го
д 
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К
от
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Д
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во
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м
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Т
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зо
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Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

С
то

им
ос

ть
, т

ы
с 

ру
б.

 
(б

ез
 Н

Д
С

) 

1 2014 3 за-
мена ОТ 652 652а 101 101 159 80 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1210,6 

2 2014 3 за-
мена ОТ 652а 660 101 101 108 34,2 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

517,5 

3 2014 3 за-
мена ОТ 652а Геологов 13 32 32 108 31 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
264,2 
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то

им
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ть
, т

ы
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ру
б.

 
(б

ез
 Н

Д
С

) 

ная 

4 2014 3 за-
мена ОТ 663 664 59 59 108 23,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

243,2 

5 2014 3 за-
мена ОТ 662 663 59 59 108 47,1 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

487,5 

6 2014 3 за-
мена ОТ 660а 662 59 59 108 35,4 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

366,4 

7 2014 3 за-
мена ОТ 660 660а 70 70 108 31,3 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

432,7 

8 2014 3 за-
мена ОТ 660 665 70 70 108 41,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

573,7 

9 2014 3 за-
мена ОТ 665 666 59 59 108 26,2 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

271,2 

10 2014 3 за-
мена ОТ 666 667 59 59 108 38,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

надзе
мная 284,0 

11 2014 3 за-
мена ОТ 667 668 59 59 108 30,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

надзе
мная 225,0 

12 2014 3 за-
мена ОТ 668 671 59 59 108 22 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

надзе
мная 162,3 

13 2015 3 за-
мена ОТ 652 653 59 59 108 8 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

82,8 

14 2015 3 за-
мена ОТ 653 656 59 59 108 100 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1035,1 

15 2015 3 за-
мена ОТ 656 657 59 59 108 27 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
279,5 
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ная 

16 2015 3 за-
мена ОТ 657 658а 59 59 108 39,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

408,9 

17 2015 3 за-
мена ОТ 658а 659 59 59 108 38 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

393,3 

18 2015 3 за-
мена ОТ 673а 673 205 205 325 23 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

667,8 

19 2015 3 за-
мена ОТ 673 644 205 205 325 12 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

348,4 

20 2015 3 за-
мена ОТ 644 644а 205 205 325 10 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

290,4 

21 2015 3 за-
мена ОТ 644а 645 205 205 325 27,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

798,5 

22 2015 3 за-
мена ОТ 645 646 205 205 325 38 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1103,4 

23 2015 3 за-
мена ОТ 646 681 205 205 325 22 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

638,8 

24 2015 3 за-
мена ОТ 681 647 205 205 325 30 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

871,1 

25 2015 3 за-
мена ОТ 649 652 116 116 159 42 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

715,5 

26 2017 2 за-
мена ОТ 326 143 205 205 273 76 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

2206,8 
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27 2017 2 за-
мена ОТ 143 119 205 205 219 11 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

319,4 

28 2017 2 за-
мена ОТ 119 136 144 144 219 83,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1911,2 

29 2017 2 за-
мена ОТ 136 138 144 144 219 6 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

137,3 

28 2017 2 за-
мена ОТ 138 148 84 84 219 108 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1492,9 

29 2017 2 за-
мена ОТ 148 151 48 48 194 115 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1079,7 

30 2017 2 за-
мена ОТ 151 151а 48 48 194 10 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

93,9 

31 2017 2 за-
мена ОТ 151а 152 48 48 194 27 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

253,5 

32 2017 2 за-
мена ОТ 152 331 48 48 159 17 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

159,6 

33 2017 2 за-
мена ОТ 148 683 84 84 108 85 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1175,0 

34 2017 2 за-
мена ОТ 683 327 59 59 108 9 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

93,2 

35 2017 2 за-
мена ОТ 327 328 59 59 108 17 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

176,0 

36 2017 2 за-
мена ОТ 328 170 59 59 108 59,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
615,9 
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37 2017 2 за-
мена ОТ 170 171 59 59 108 147,7 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1528,8 

38 2017 2 за-
мена ОТ 171 178 48 48 108 23 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

215,9 

39 2017 2 за-
мена ОТ 148 677 48 48 159 11 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

103,3 

40 2017 2 за-
мена ОТ 677 

пер. Телеви-
зионный 

2(столярная) 
32 32 76 43 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

366,5 

41 2017 2 за-
мена ОТ 677 

пер. Телеви-
зионный 
2(гараж) 

32 32 76 5 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

42,6 

42 2016 1 за-
мена ОТ 62 417 84 84 108 70 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

967,6 

43 2016 1 за-
мена ОТ 417 418 59 59 108 55 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

569,3 

44 2016 1 за-
мена ОТ 60 62 127 127 159 47,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1087,2 

45 2016 1 за-
мена ОТ 49 54 144 144 219 65 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1487,7 

46 2016 1 за-
мена ОТ 54 55 144 144 159 28 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

640,9 

47 2016 1 за-
мена ОТ 55 59 127 127 159 33 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
755,3 
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48 2016 1 за-
мена ОТ 59 60 127 127 159 23 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

526,4 

49 2015 7 мон-
таж ОТ 

Пере-
мычка 

16 
ВОС 70 70  300 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

4147,0 

50 2016 2 за-
мена ОТ 284 253 144 144 273 68 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1556,4 

51 2016 2 за-
мена ОТ 253 253а 144 144 273 158 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

3616,4 

52 2016 2 за-
мена ОТ 253а 286 144 144 273 37 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

846,9 

53 2016 2 за-
мена ОТ 286 286а 70 70 159 78 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1078,2 

54 2016 2 за-
мена ОТ 286а 297 70 70 159 23 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

317,9 

55 2016 2 за-
мена ОТ 297 298 70 70 108 13 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

179,7 

56 2016 2 за-
мена ОТ 286 288 144 144 273 174,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

3994,0 

57 2016 2 за-
мена ОТ 288 287 116 116 273 80,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1371,3 

58 2016 2 за-
мена ОТ 287 289 116 116 273 81 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1379,8 



76 

 

№ 

Го
д 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

 
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 
ра

бо
ты

 
Н

аз
на

че
ни

е 
(О

Т,
 

ГВ
С

) 

Н
ач

ал
о 

уч
ас

тк
а 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
ег

о 
тр

уб
оп

ро
во

да
, м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

, м
м

 
Д

иа
м

ет
р 

за
м

ен
яе

м
о-

го
 у

ча
ст

ка
, м

м 

Д
ли

на
, м

 (2
-х

 т
ру

бн
) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

С
то

им
ос

ть
, т

ы
с 

ру
б.

 
(б

ез
 Н

Д
С

) 

59 2016 2 за-
мена ОТ 289 290 116 116 273 85 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1447,9 

60 2016 2 за-
мена ОТ 290 291 101 101 273 111 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1679,7 

61 2016 2 за-
мена ОТ 291 293 59 59 273 56 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

579,7 

62 2015 5 за-
мена ОТ 193 1001 59 59 89 30 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

310,5 

63 2015 5 за-
мена ОТ 1001 пекарня 

Шаллер 32 32 42 9 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

76,7 

64 2015 5 за-
мена ОТ 1001 

КБО Сева-
стопольская 

37 
59 59 89 112 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1159,3 

65 2016 5 мон-
таж ОТ 465а задвижка 1 219 219 219 20 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

467,9 

66 2016 5 мон-
таж ОТ 465 465а 219 219 159 42 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

982,5 

67 2022 2 за-
мена ОТ 119 121 70 70 159 26 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

359,4 

68 2022 2 за-
мена ОТ 121 122 59 59 159 45 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

465,8 

69 2016 2 за-
мена ОТ 1002 340(школа) 116 116 300 36 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

613,2 

70 2016 2 за-
мена ОТ 1002 Школьная 3 70 70 159 30 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
414,7 
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71 2015 2 за-
мена ОТ 444 324 88 88 159 30 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

414,7 

72 2016 2 за-
мена ОТ 316 Газпромбанк 48 48 108 82 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

769,9 

73 2018 2 за-
мена ОТ 233 319а 273 273 325 46 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1406,2 

74 2018 2 за-
мена ОТ 319а 316 273 273 325 30 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

917,1 

75 2018 2 за-
мена ОТ 316 444 273 273 325 75 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

2292,7 

76 2018 2 за-
мена ОТ 444 445 273 273 325 32 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

978,2 

77 2018 2 за-
мена ОТ 445 Перемычка 

33 273 273 325 64 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1956,4 

78 2017 2 за-
мена ОТ 65 434 84 84 219 93 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1285,6 

79 2017 2 за-
мена ОТ 434 691 84 84 159 5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

69,1 

80 2017 2 за-
мена ОТ 691 66 84 84 159 36 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

497,6 

81 2017 2 за-
мена ОТ 66 688 59 59 108 8 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

82,8 
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82 2017 2 за-
мена ОТ 66 689 59 59 219 26,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

274,3 

83 2017 2 за-
мена ОТ 689 69 59 59 219 31 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

320,9 

84 2017 2 за-
мена ОТ 69 70 59 59 219 15 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

155,3 

85 2017 2 за-
мена ОТ 69 690 48 48 108 99 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

929,5 

86 2017 2 за-
мена ОТ 690 Дом культу-

ры 48 48 108 12 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

112,7 

87 2015 2 мон-
таж ОТ 444 324 101 101  28 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

423,7 

88 2016 2 за-
мена ОТ 343 63 205 205 159 16 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

464,6 

89 2016 2 за-
мена ОТ 63 64 205 205 159 20 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

580,7 

90 2018 5 за-
мена ОТ 465а 205 205 205 159 18 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

522,7 

91 2018 5 за-
мена ОТ 205 204 205 205 159 46,2 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1341,5 

92 2018 5 за-
мена ОТ 204 1032 205 205 159 59,4 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1724,8 

93 2018 5 за-
мена ОТ 1032 195 205 205 159 33,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
972,7 
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94 2018 2 за-
мена ОТ 323 319а 273 273 325 46 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1406,2 

95 2018 2 за-
мена ОТ 319а 316 273 273 325 29,1 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

889,6 

96 2018 2 за-
мена ОТ 316 444 273 273 325 75,1 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

2295,7 

97 2018 2 за-
мена ОТ 444 445 273 273 325 31,72 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

969,6 

98 2018 2 за-
мена ОТ 445 Перемычка 

33 273 273 325 63,78 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1949,7 

99 2019 2 мон-
таж ОТ 153 203а 59 59 59 89 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

921,2 

100 2027 2 за-
мена ОТ 1055 1 430 430 430 32,03 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1621,5 

101 2027 2 за-
мена ОТ 5 6 373 373 373 117,39 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

4129,0 

102 2027 2 за-
мена ОТ 6 7 373 373 373 60,83 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

2139,6 

103 2028 2 за-
мена ОТ 1 4 373 373 373 22,25 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

782,6 

104 2028 2 за-
мена ОТ 4 5 373 373 373 84,88 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

2985,5 
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105 2028 2 за-
мена ОТ 

За-
движ-
ка 4 

343 325 325 325 12,33 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

433,7 

106 2028 2 за-
мена ОТ 315 323 325 325 325 26,77 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

941,6 

107 2028 2 за-
мена ОТ 314 315 325 325 325 22,12 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

778,0 

108 2028 2 за-
мена ОТ 312 342 325 325 325 40,94 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1440,0 

109 2028 2 за-
мена ОТ 342 313 325 325 325 68,36 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

2404,4 

110 2026 2 за-
мена ОТ 

Пере-
мычка 

33 
Задвижка 4 325 325 325 7,44 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

261,7 

111 2027 2 за-
мена ОТ 313 314 325 325 325 20,21 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

710,8 

112 2027 2 за-
мена ОТ 311 1002 325 325 325 89,17 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

3136,4 

113 2027 2 за-
мена ОТ 311 312 325 325 325 37,87 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1332,0 

114 2027 2 за-
мена ОТ 7 311 325 325 325 208,54 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

7335,0 

115 2028 2 за-
мена ОТ 1 452 325 325 325 83,55 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

2938,7 

116 2028 2 за-
мена ОТ 452 2 325 325 325 257,52 ППУ 

беска
ка-

наль
9057,8 
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117 2028 2 за-
мена ОТ 149 325 273 273 273 55,43 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1694,4 

118 2026 2 за-
мена ОТ 325а 149 273 273 273 10,42 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

318,5 

119 2024 2 за-
мена ОТ 252 284 273 273 273 157,47 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

4813,7 

120 2024 2 за-
мена ОТ 1037 325а 273 273 273 110,77 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

3386,1 

121 2024 2 за-
мена ОТ 2 252 273 273 273 104,61 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

3197,8 

122 2024 2 за-
мена ОТ 7 1037 273 273 273 98,96 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

3025,1 

123 2026 2 за-
мена ОТ 325 326 273 273 273 58,13 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1777,0 

124 2026 2 за-
мена ОТ 682 241 219 219 219 17,02 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

398,2 

125 2019 2 за-
мена ОТ 680 47 219 219 219 19,02 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

444,9 

126 2021 5 за-
мена ОТ 682 364 219 219 219 61,02 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1427,5 

127 2021 5 за-
мена ОТ 

Ко-
тель-
ная 5 

682 219 219 219 7,96 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

186,2 

128 2026 2 за- ОТ 679 682 219 219 219 31,5 ППУ беска 736,9 
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129 2026 2 за-
мена ОТ 464 679 219 219 219 18,3 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

428,1 

130 2023 3 за-
мена ОТ 661 1052 219 219 219 114,66 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

2682,3 

131 2023 3 за-
мена ОТ 

Ко-
тель-
ная 3 

661 219 219 219 7,84 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

183,4 

132 2021 5 за-
мена ОТ 214 468 219 219 219 20,34 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

475,8 

133 2021 5 за-
мена ОТ 468 217 219 219 219 17,37 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

406,3 

134 2021 5 за-
мена ОТ 467 214 219 219 219 22,79 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

533,1 

135 2021 5 за-
мена ОТ 466 467 219 219 219 30,38 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

710,7 

136 2023 3 за-
мена ОТ 1052 673а 219 219 219 69,15 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1617,7 

137 2019 2 за-
мена ОТ 44 680 219 219 219 28,42 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

664,8 

138 2019 2 за-
мена ОТ 47 49 219 219 219 4,79 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

112,1 

139 2026 2 за-
мена ОТ 220 206 219 219 219 56,49 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1321,5 
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140 2019 2 за-
мена ОТ 362 44 219 219 219 47,28 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1106,1 

141 2021 5 за-
мена ОТ 365 1015 219 219 219 61,38 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1435,9 

142 2027 2 за-
мена ОТ 241 446 219 219 219 65,37 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1529,2 

143 2027 2 за-
мена ОТ 452 463 219 219 219 139,41 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

3261,3 

144 2027 2 за-
мена ОТ 463 453 219 219 219 45 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1052,7 

145 2026 2 за-
мена ОТ 3 464 219 219 219 20,48 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

479,1 

146 2021 5 за-
мена ОТ 1015 465 219 219 219 121,49 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

2842,1 

147 2021 5 за-
мена ОТ 465 466 219 219 219 60,91 ППУ 

беска
ка-

наль
ная 

1424,9 

148 2019 2 за-
мена ОТ 64 36 205 205 205 55,29 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1605,4 

149 2019 1 за-
мена ОТ 

Ко-
тель-
ная 1 

64 205 205 205 15,01 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

435,8 

150 2021 5 за-
мена ОТ 217 484 205 205 205 17,39 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

504,9 

151 2026 2 за-
мена ОТ 2 3 205 205 205 50,86 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
1476,8 
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152 2019 2 за-
мена ОТ 37 31 205 205 205 33,24 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

965,2 

153 2019 2 за-
мена ОТ 36 37 205 205 205 20,56 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

597,0 

154 2019 2 за-
мена ОТ 31 32 205 205 205 28,22 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

819,4 

155 2021 5 за-
мена ОТ 364 365 205 205 205 18,78 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

545,3 

156 2026 2 за-
мена ОТ 349 279 205 205 205 20,01 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

581,0 

157 2026 2 за-
мена ОТ 206 349 205 205 205 11,37 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

330,1 

158 2026 2 за-
мена ОТ 

Пере-
мычка 

1 
Задвижка 1 205 205 205 7,28 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

211,4 

159 2026 2 за-
мена ОТ 205а Перемычка 1 205 205 205 37,44 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1087,1 

160 2026 2 за-
мена ОТ 279 205а 205 205 205 45,38 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1317,7 

161 2026 2 за-
мена ОТ 144 Магазин 

Магнит 144 144 144 25,63 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

586,6 

162 2026 2 за-
мена ОТ 144 145 144 144 144 84,05 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1923,8 
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163 2021 5 за-
мена ОТ 476 194а 144 144 144 86,64 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1983,1 

164 2026 5 за-
мена ОТ 247 680 144 144 144 28,16 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

644,5 

165 2026 2 за-
мена ОТ 252 681 144 144 144 65,84 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1507,0 

166 2021 5 за-
мена ОТ 195 476 144 144 144 35,78 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

818,9 

167 2026 2 за-
мена ОТ 681 281 144 144 144 21,34 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

488,4 

168 2026 2 за-
мена ОТ 146а 8 144 144 144 1,67 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

38,2 

169 2026 2 за-
мена ОТ 145 145а 144 144 144 24,88 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

569,5 

170 2026 2 за-
мена ОТ 146 146а 144 144 144 22,68 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

519,1 

171 2021 5 за-
мена ОТ 682 449 144 144 144 55,16 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1262,5 

172 2021 5 за-
мена ОТ 195 196 144 144 144 17,79 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

407,2 

173 2021 5 за-
мена ОТ 196 197 144 144 144 35,18 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

805,2 

174 2021 5 за-
мена ОТ 197 198 144 144 144 44,97 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
1029,3 
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175 2021 5 за-
мена ОТ 198 199 144 144 144 7,3 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

167,1 

176 2026 2 за-
мена ОТ 145а 146 144 144 144 5,34 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

122,2 

177 2019 2 за-
мена ОТ 343 65 144 144 144 3,76 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

86,1 

178 2021 2 за-
мена ОТ 342 Задвижка 3 144 144 144 13,74 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

314,5 

179 2021 0 за-
мена ОТ 

За-
движ-
ка 3 

Перемычка 3 144 144 144 6,61 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

151,3 

180 2026 2 за-
мена ОТ 281а 1020 144 144 144 45,4 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1039,1 

181 2026 2 за-
мена ОТ 339 127 144 144 144 22,05 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

504,7 

182 2026 2 за-
мена ОТ 338 339 144 144 144 28 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

640,9 

183 2026 2 за-
мена ОТ 326 338 144 144 144 31,1 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

711,8 

184 2026 2 за-
мена ОТ 325 144 144 144 144 49,91 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1142,4 

185 2021 5 за-
мена ОТ 194 Перемычка 3 144 144 144 27,96 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

640,0 
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186 2026 2 за-
мена ОТ 446 220 144 144 144 85,83 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1964,5 

187 2026 5 за-
мена ОТ 243 244 144 144 144 10,43 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

238,7 

188 2026 5 за-
мена ОТ 244 245 144 144 144 34,33 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

785,8 

189 2026 5 за-
мена ОТ 250 243 144 144 144 27,68 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

633,6 

190 2026 5 за-
мена ОТ 245 247 144 144 144 22,65 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

518,4 

191 2026 2 за-
мена ОТ 281 281а 144 144 144 13,3 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

304,4 

192 2026 2 за-
мена ОТ 453 455 101 101 101 17,86 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

270,3 

193 2026 2 за-
мена ОТ 203а Газовиков 

19а 101 101 101 33,53 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

507,4 

194 2026 2 за-
мена ОТ 8 Строителей 

23 101 101 101 43,94 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

664,9 

195 2026 2 за-
мена ОТ 281 282 101 101 101 59,81 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

905,1 

196 2026 2 за-
мена ОТ 291 292 101 101 101 19,75 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

298,9 

197 2026 2 за-
мена ОТ 292 Газпром 

трансгаз 101 101 101 49,5 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
749,1 
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198 2019 2 за-
мена ОТ 344 СДЮСШ 

(зал бокса) 101 101 101 13,27 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

200,8 

199 2019 2 за-
мена ОТ 324 24 101 101 101 52,87 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

800,1 

200 2019 2 за-
мена ОТ 344 СДЮСШ 101 101 101 27,92 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

422,5 

201 2019 2 за-
мена ОТ 695 696 101 101 101 13,05 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

197,5 

202 2019 2 за-
мена ОТ 343 344 101 101 101 50,96 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

771,1 

203 2019 2 за-
мена ОТ 694 695 101 101 101 10,66 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

161,3 

204 2019 2 за-
мена ОТ 65 694 101 101 101 39,21 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

593,3 

205 2026 2 за-
мена ОТ 340 Школа 101 101 101 5,72 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

86,6 

206 2026 2 за-
мена ОТ 340 341 101 101 101 41,85 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

633,3 

207 2026 2 за-
мена ОТ 341 Школа 101 101 101 24,07 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

364,2 

208 2026 2 за-
мена ОТ 341 Школьные 

мастерские 101 101 101 138,2 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

2091,3 
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209 2026 2 за-
мена ОТ 290 КОС 101 101 101 21,84 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

330,5 

210 2026 2 за-
мена ОТ 241 447 101 101 101 28,75 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

435,1 

211 2026 2 за-
мена ОТ 453 Газовиков 21 101 101 101 23,09 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

349,4 

212 2026 2 за-
мена ОТ 455 Газовиков 

22а 101 101 101 20,49 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

310,1 

213 2026 2 за-
мена ОТ 455 454 101 101 101 52,34 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

792,0 

214 2026 2 за-
мена ОТ 454 456 101 101 101 25,87 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

391,5 

215 2026 2 за-
мена ОТ 459 460 101 101 101 25,27 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

382,4 

216 2026 2 за-
мена ОТ 460 461 101 101 101 6,92 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

104,7 

217 2026 2 за-
мена ОТ 461 Газовиков 24 101 101 101 107,08 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1620,4 

218 2026 2 за-
мена ОТ 463 Газовиков 

23б 101 101 101 15,8 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

239,1 

219 2019 2 за-
мена ОТ 24 25 101 101 101 46,78 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

707,9 
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220 2026 2 за-
мена ОТ 314 

Окружной 
Бизнес- Ин-

кубатор 
101 101 101 47,58 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

720,0 

221 2023 3 за-
мена ОТ 649 650 101 101 101 71,63 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1083,9 

222 2026 2 за-
мена ОТ 678 459 101 101 101 12,05 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

182,3 

223 2023 3 за-
мена ОТ 660 Геологов 16 101 101 101 9,97 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

150,9 

224 2026 2 за-
мена ОТ 241 678 101 101 101 33,44 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

506,0 

225 2026 2 за-
мена ОТ 290 291 101 101 101 111,26 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1683,6 

226 2026 2 за-
мена ОТ 298 350 84 84 84 14,71 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

203,3 

227 2026 2 за-
мена ОТ 301 Молодежная 84 84 84 44,86 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

620,1 

228 2026 2 за-
мена ОТ 300 301 84 84 84 23,84 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

329,5 

229 2026 2 за-
мена ОТ 299 300 84 84 84 50,31 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

695,5 

230 2026 2 за-
мена ОТ 299 Молодежная 

1 84 84 84 15,83 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

218,8 

231 2019 2 за-
мена ОТ 418 Сбербанк РФ 84 84 84 5,63 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
77,8 
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232 2021 5 за-
мена ОТ 484 Газовиков 6б 84 84 84 14,67 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

202,8 

233 2021 5 за-
мена ОТ 199 Газовиков 19 84 84 84 15,09 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

208,6 

234 2026 2 за-
мена ОТ 143 Строителей 

15 84 84 84 72,39 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1000,7 

235 2023 3 за-
мена ОТ 650 ООО ПГС 84 84 84 7,18 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

99,3 

236 2019 2 за-
мена ОТ 1006 Крымская 21 84 84 84 11,88 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

164,2 

237 2026 2 за-
мена ОТ 325а ДДТ Новое 

поколение 84 84 84 78,51 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1085,3 

238 2026 2 за-
мена ОТ 313 Школьная 84 84 84 5,52 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

76,3 

239 2026 2 за-
мена ОТ 314 Школьная 84 84 84 7,74 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

107,0 

240 2026 2 за-
мена ОТ 315 Школьная 84 84 84 7,59 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

104,9 

241 2026 2 за-
мена ОТ 145а Крымская 

41а 84 84 84 54,39 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

751,8 

242 2021 5 за-
мена ОТ 197 Газовиков 18 84 84 84 14,61 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

202,0 
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243 2019 2 за-
мена ОТ 1047 Администра-

ция 84 84 84 65,6 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

906,8 

244 2019 2 за-
мена ОТ 44 1047 84 84 84 43 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

594,4 

245 2021 5 за-
мена ОТ 198 451 84 84 84 62,38 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

862,3 

246 2026 2 за-
мена ОТ 298 299 84 84 84 60,89 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

841,7 

247 2021 5 за-
мена ОТ 365 450 84 84 84 44,62 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

616,8 

248 2026 2 за-
мена ОТ 293 Газпром 

трансгаз 70 70 70 22,07 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

305,1 

249 2019 2 за-
мена ОТ 697 Школа 7 

ввод 4 70 70 70 11,44 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

158,1 

250 2019 2 за-
мена ОТ 696 Школа 7 

ввод 3 70 70 70 7,91 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

109,3 

251 2019 2 за-
мена ОТ 695 Школа 7 

ввод 2 70 70 70 23,26 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

321,5 

252 2019 2 за-
мена ОТ 58 Крымская 11 70 70 70 77,7 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

1074,1 

253 2021 5 за-
мена ОТ 468 Школьная 4 70 70 70 26 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

359,4 

254 2026 2 за-
мена ОТ 292 Газпром 

трансгаз 70 70 70 5,95 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
82,2 
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255 2026 2 за-
мена ОТ 142 Строителей 2 70 70 70 58,69 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

811,3 

256 2026 2 за-
мена ОТ 316 317 70 70 70 12,96 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

179,1 

257 2026 2 за-
мена ОТ 136 142 70 70 70 32,48 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

449,0 

258 2026 2 за-
мена ОТ 679 Газовиков 37 70 70 70 36,85 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

509,4 

259 2026 2 за-
мена ОТ 311 Магазин По-

дарочный 70 70 70 46,91 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

648,5 

260 2019 2 за-
мена ОТ 694 Музыкальная 

школа 70 70 70 4,74 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

65,5 

261 2019 2 за-
мена ОТ 70 Магазин Обь 

- Навигатор 70 70 70 7,01 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

96,9 

262 2026 2 за-
мена ОТ 331 Магазин 

Маркиза 70 70 70 25,98 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

359,1 

263 2026 2 за-
мена ОТ 318 319 70 70 70 20,81 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

287,7 

264 2026 2 за-
мена ОТ 319а Школьная 1 70 70 70 51,82 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

716,3 

265 2026 2 за-
мена ОТ 446 Д/с Северя-

ночка 70 70 70 17,71 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

244,8 
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266 2026 2 за-
мена ОТ 317 318 70 70 70 16,54 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

228,6 

267 2019 2 за-
мена ОТ 697 Школа 7 

ввод 5 70 70 70 23,42 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

323,7 

268 2019 2 за-
мена ОТ 696 697 70 70 70 28,18 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

389,5 

269 2021 5 за-
мена ОТ 450 Спортком-

плекс 70 70 70 17,86 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

246,9 

270 2021 5 за-
мена ОТ 195 Газовиков 17 59 59 59 13,17 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

136,3 

271 2026 2 за-
мена ОТ 6а Строителей 

59 59 59 59 82,9 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

858,1 

272 2026 2 за-
мена ОТ 121 Строителей 

26 59 59 59 59,98 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

620,9 

273 2026 2 за-
мена ОТ 201 202 59 59 59 18,98 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

196,5 

274 2026 2 за-
мена ОТ 202 Газовиков 48 59 59 59 4,9 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

50,7 

275 2026 2 за-
мена ОТ 202 Газовиков 49 59 59 59 33,06 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

342,2 

276 2026 2 за-
мена ОТ 201 1048 59 59 59 12,95 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

134,0 

277 2026 2 за-
мена ОТ 146 ТД Рубин 59 59 59 23,46 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
242,8 



95 

 

№ 

Го
д 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

 
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 
ра

бо
ты

 
Н

аз
на

че
ни

е 
(О

Т,
 

ГВ
С

) 

Н
ач

ал
о 

уч
ас

тк
а 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
ег

о 
тр

уб
оп

ро
во

да
, м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

, м
м

 
Д

иа
м

ет
р 

за
м

ен
яе

м
о-

го
 у

ча
ст

ка
, м

м 

Д
ли

на
, м

 (2
-х

 т
ру

бн
) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

С
то

им
ос

ть
, т

ы
с 

ру
б.

 
(б

ез
 Н

Д
С

) 

ная 

278 2019 2 за-
мена ОТ 689 Спортивная 

14 59 59 59 5,58 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

57,8 

279 2026 2 за-
мена ОТ 445 Югорская 7 59 59 59 12,01 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

124,3 

280 2026 2 за-
мена ОТ 444 Югорская 8 59 59 59 7,96 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

82,4 

281 2019 2 за-
мена ОТ 419 Скорая по-

мощь 59 59 59 6,7 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

69,4 

282 2026 2 за-
мена ОТ 6 6а 59 59 59 21,98 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

227,5 

283 2026 2 за-
мена ОТ 683 Пер. Телеви-

зионный 2 59 59 59 4,26 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

44,1 

284 2026 2 за-
мена ОТ 145 Магазин Ар-

химед 59 59 59 21,24 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

219,9 

285 2026 2 за-
мена ОТ 350 Севастополь-

ская 92 59 59 59 6,88 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

71,2 

286 2026 2 за-
мена ОТ 682 Газовиков 35 59 59 59 5,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

56,9 

287 2019 2 за-
мена ОТ 691 Спортивная 59 59 59 24,36 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

252,1 

288 2019 2 за-
мена ОТ 434 692 59 59 59 32,26 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

333,9 
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289 2026 2 за-
мена ОТ 456 457 59 59 59 16,77 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

173,6 

290 2026 2 за-
мена ОТ 457 Газовиков 22 59 59 59 29,28 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

303,1 

291 2019 2 за-
мена ОТ 692 Спортивная 

7/2 59 59 59 17,67 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

182,9 

292 2026 2 за-
мена ОТ 281а Газовиков 32 59 59 59 15,66 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

162,1 

293 2026 2 за-
мена ОТ 227а Речников 23а 59 59 59 22,52 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

233,1 

294 2021 5 за-
мена ОТ 194а Магазин 

Урал 59 59 59 7,68 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

79,5 

295 2026 2 за-
мена ОТ 457 Газовиков 22 59 59 59 8,3 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

85,9 

296 2026 2 за-
мена ОТ 456 201 59 59 59 32,83 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

339,8 

297 2026 2 за-
мена ОТ 203а Магазин 

Снежинка 59 59 59 7,03 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

72,8 

298 2026 2 за-
мена ОТ 145 Строителей 

17 59 59 59 56,49 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

584,7 

299 2026 2 за-
мена ОТ 178 177 59 59 59 50,7 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

524,8 

300 2019 2 за-
мена ОТ 324 Крымская 50 59 59 59 10,76 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
111,4 
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301 2026 2 за-
мена ОТ 461 462 59 59 59 55,01 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

569,4 

302 2023 3 за-
мена ОТ 658а Магазин 

"Каспий" 59 59 59 21,95 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

227,2 

303 2026 2 за-
мена ОТ 326 ООО Дан-

тист 59 59 59 25,48 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

263,7 

304 2026 2 за-
мена ОТ 462 Газовиков 23 59 59 59 21,88 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

226,5 

305 2026 2 за-
мена ОТ 171 ОАО Росте-

леком 59 59 59 67,7 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

700,8 

306 2026 2 за-
мена ОТ 146 Строителей 

18 59 59 59 63,49 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

657,2 

307 2019 2 за-
мена ОТ 24 Крымская 46 59 59 59 11,91 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

123,3 

308 2023 3 за-
мена ОТ 652 Сибирская 

15а 59 59 59 55,35 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

572,9 

309 2019 2 за-
мена ОТ 25 Крымская 48 59 59 59 12,73 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

131,8 

310 2026 5 за-
мена ОТ 243 мкр. ПСО-39 

33 59 59 59 27,08 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

280,3 

311 2021 5 за-
мена ОТ 466 Газовиков 6д 59 59 59 7,58 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

78,5 
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312 2026 2 за-
мена ОТ 1049 мкр. ПСО-39 

28 59 59 59 9,1 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

94,2 

313 2023 3 за-
мена ОТ 646 Пионеров 13 59 59 59 18,92 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

195,8 

314 2026 2 за-
мена ОТ 288 ООО Се-

веравтотранс 59 59 59 66 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

683,2 

315 2026 2 за-
мена ОТ 285 Юбилейная 1 59 59 59 8,77 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

90,8 

316 2026 2 за-
мена ОТ 6а Строителей 

57 59 59 59 6,35 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

65,7 

317 2026 2 за-
мена ОТ 282 1049 59 59 59 16,05 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

166,1 

318 2023 3 за-
мена ОТ 644а Пионеров 12 59 59 59 14,21 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

147,1 

319 2026 2 за-
мена ОТ 681 Газовиков 31 59 59 59 10,63 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

110,0 

320 2019 2 за-
мена ОТ 419 Спортивная 7 59 59 59 32,23 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

333,6 

321 2026 2 за-
мена ОТ 318 Магазин Жи-

вотновод 59 59 59 7,5 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

77,6 

322 2026 2 за-
мена ОТ 1048 Гостиница 

Уют 59 59 59 6,2 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

64,2 

323 2023 3 за-
мена ОТ 681 Сибирская 10 59 59 59 40,2 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
416,1 
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324 2023 3 за-
мена ОТ 645 Сибирская 14 59 59 59 44,13 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

456,8 

325 2023 3 за-
мена ОТ 645 Пионеров 9 59 59 59 21,05 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

217,9 

326 2023 3 за-
мена ОТ 653 Сибирская 

13а 59 59 59 7,92 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

82,0 

327 2023 3 за-
мена ОТ 656 Сибирская 9 59 59 59 12,93 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

133,8 

328 2023 3 за-
мена ОТ 657 Сибирская 7 59 59 59 9,67 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

100,1 

329 2023 3 за-
мена ОТ 659 Сибирская 3 59 59 59 11 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

113,9 

330 2023 3 за-
мена ОТ 658а Сибирская 5 59 59 59 11,97 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

123,9 

331 2023 3 за-
мена ОТ 660а Геологов 18 59 59 59 9,5 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

98,3 

332 2023 3 за-
мена ОТ 662 Геологов 20 59 59 59 8,53 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

88,3 

333 2023 3 за-
мена ОТ 663 Геологов 21 59 59 59 31,44 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

325,4 

334 2023 3 за-
мена ОТ 664 Геологов 24 59 59 59 9,96 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

103,1 
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335 2023 3 за-
мена ОТ 664 

Пер. Желез-
нодорожный 

3 
59 59 59 62,57 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

647,7 

336 2023 3 за-
мена ОТ 665 Геологов 14 59 59 59 8,36 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

86,5 

337 2023 3 за-
мена ОТ 670 Геологов 6 59 59 59 19,95 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

206,5 

338 2023 3 за-
мена ОТ 671 Геологов 4 59 59 59 28,59 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

295,9 

339 2023 3 за-
мена ОТ 673 Сибирская 16 59 59 59 53,19 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

550,6 

340 2026 2 за-
мена ОТ 679 Газовиков 

37а 59 59 59 7,51 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

77,7 

341 2019 2 за-
мена ОТ 688 Школа  ввод 

1 59 59 59 11,53 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

119,3 

342 2026 2 за-
мена ОТ 177 Нац. община 

Лангки 48 48 48 8,14 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

76,4 

343 2026 2 за-
мена ОТ 170 Пер. Телеви-

зионный 6 48 48 48 5,93 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

55,7 

344 2026 2 за-
мена ОТ 319 320 48 48 48 10,31 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

96,8 

345 2026 2 за-
мена ОТ 678 Газовиков 36 48 48 48 3,2 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

30,0 

346 2026 2 за-
мена ОТ 320 Магазин 

Классик 48 48 48 13,85 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
130,0 
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347 2026 2 за-
мена ОТ 320 Магазин 

Детский мир 48 48 48 3,39 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

31,8 

348 2026 2 за-
мена ОТ 286а Магазин 

Хлебный 48 48 48 7,88 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

74,0 

349 2026 2 за-
мена ОТ 149 Магазин 

Детский мир 48 48 48 6,18 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

58,0 

350 2026 2 за-
мена ОТ 253а Речников 17 40 40 40 31,17 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

288,8 

351 2026 2 за-
мена ОТ 146а Магазин Са-

яны 40 40 40 14,56 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

134,9 

352 2026 2 за-
мена ОТ 447 Школьная 36 40 40 40 7,71 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

71,4 

353 2026 2 за-
мена ОТ 447 Школьная 35 40 40 40 30,4 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

281,6 

354 2026 2 за-
мена ОТ 283 мкр. ПСО-39 

29 40 40 40 18,32 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

169,7 

355 2026 2 за-
мена ОТ 282 283 40 40 40 35,7 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

330,7 

356 2021 5 за-
мена ОТ 493 Магазин 

Ритм 40 40 40 20,89 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

193,5 

357 2021 5 за-
мена ОТ 451 Газовиков 

19б 40 40 40 23,88 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

221,2 
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№ 

Го
д 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

 
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 
ра

бо
ты

 
Н

аз
на

че
ни

е 
(О

Т,
 

ГВ
С

) 

Н
ач

ал
о 

уч
ас

тк
а 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
ег

о 
тр

уб
оп

ро
во

да
, м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

, м
м

 
Д

иа
м

ет
р 

за
м

ен
яе

м
о-

го
 у

ча
ст

ка
, м

м 

Д
ли

на
, м

 (2
-х

 т
ру

бн
) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

С
то

им
ос

ть
, т

ы
с 

ру
б.

 
(б

ез
 Н

Д
С

) 

358 2026 2 за-
мена ОТ 151а 152а 40 40 40 1,91 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

17,7 

359 2026 5 за-
мена ОТ 245 мкр. ПСО-39 

2 32 32 32 13,48 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

114,9 

360 2026 2 за-
мена ОТ 152а ТЦ Айсберг 32 32 32 2,92 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

24,9 

361 2026 5 за-
мена ОТ 247 мкр. ПСО-39 

3 32 32 32 14,7 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

125,3 

362 2023 3 за-
мена ОТ 666 Геологов 12 32 32 32 9,65 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

82,2 

363 2023 3 за-
мена ОТ 667 Геологов 9 32 32 32 26,43 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

225,3 

364 2026 2 за-
мена ОТ 9 Магазин Зо-

лушка 32 32 32 2,48 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

21,1 

365 2026 2 за-
мена ОТ 9 Аптека 32 32 32 25,48 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

217,2 

366 2023 3 за-
мена ОТ 666 Геологов 11 32 32 32 25,11 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

214,0 

367 2023 3 за-
мена ОТ 668 Геологов 8 32 32 32 15,6 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

133,0 

368 2026 2 за-
мена ОТ 152а ТЦ Айсберг 32 32 32 14,22 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

121,2 

369 2019 2 за-
мена ОТ 362 Магазин Га-

строном 32 32 32 19,98 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
170,3 
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№ 

Го
д 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

 
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 
ра

бо
ты

 
Н

аз
на

че
ни

е 
(О

Т,
 

ГВ
С

) 

Н
ач

ал
о 

уч
ас

тк
а 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
ег

о 
тр

уб
оп

ро
во

да
, м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

, м
м

 
Д

иа
м

ет
р 

за
м

ен
яе

м
о-

го
 у

ча
ст

ка
, м

м 

Д
ли

на
, м

 (2
-х

 т
ру

бн
) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

С
то

им
ос

ть
, т

ы
с 

ру
б.

 
(б

ез
 Н

Д
С

) 

ная 

370 2023 3 за-
мена ОТ 644 Пионеров 10 32 32 32 8,85 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

75,4 

371 2026 5 за-
мена ОТ 680 мкр. ПСО-39 

4 32 32 32 14,4 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

122,7 

372 2021 5 за-
мена ОТ 449 

Филиал 
"Цетроспас - 

Югория" 
32 32 32 8,39 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

71,5 

373 2026 2 за-
мена ОТ 8 9 32 32 32 40,68 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

346,7 

374 2026 2 за-
мена ОТ 319 Магазин 

Уют2 32 32 32 4,33 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

36,9 

375 2022 2 мон-
таж ОТ 1035 Строителей 

54 48 48 48 13,23 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

124,2 

376 2022 2 мон-
таж ОТ 1018 Магазин 

Виктория 32 32 32 30,27 
ИЗОПРО

ПРО-
ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

258,0 

377 2025 5 мон-
таж ОТ 477 Кафе Диалог 32 32 32 21,59 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

184,0 

430 2025 5 мон-
таж ОТ 1027 Колледж 40 40 40 25,71 

ИЗОПРО
ПРО-

ФЛЕКС 

беска
ка-

наль
ная 

238,2 

 

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 
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резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих резервов)  

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде-

ление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком теп-

ловой мощности, не предусматривается.  

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или 

производственную застройку 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых райо-

нах пгт. Приобье под жилищную и комплексную застройку в схеме предлагается выпол-

нить перекладку тепловых сетей для подключения новых потребителей, а также подклю-

чений существующих абонентов с целью качественного и надежного теплоснабжения ко-

нечных потребителей тепловой энергии. Для обеспечения горячей водой существующих и 

новых потребителей предложено проложить 4-х трубную тепловую сеть.  

Мероприятия по строительству тепловых сетей (отопление и ГВС) для подключения 

новых потребителей в течение 2014-2028 годов представлены в таблице 5.2. Нумерация 

тепловых камер и узлов взята из электронной модели. 

Таблица 5.2 - Мероприятия по строительству тепловых сетей 

№ 

Го
д 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
бо

ты
 Назна

чение 
(ОТ, 
ГВС)  

Нача
ло 

участ
ка 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
е-

го
 т

ру
бо

пр
ов

од
а,

 
м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

, м
м

 

Дли-
на, м 
(2-х 

труб) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

ст
ои

м
ос

ть
,  

ты
с 

ру
б.

 (б
ез

 Н
Д

С
) 

1 2014 2 мон-
таж ОТ 326 

2.7 По-
жарная 
часть 

59 59 64 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

662,5 

2 2014 3 мон-
таж ОТ 649 

2014-2 
Пионеров 

4А 
84 84 19 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

262,6 

3 2015 5 мон-
таж ОТ 1032 1.15 84 84 9 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

124,4 

4 2015 5 мон-
таж ОТ 1015 1029 70 70 135 ИЗО-

ПРО-
беска-

ка- 1866,1 
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№ 
Го

д 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
бо

ты
 Назна

чение 
(ОТ, 
ГВС)  

Нача
ло 

участ
ка 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
е-

го
 т

ру
бо

пр
ов

од
а,

 
м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

, м
м

 

Дли-
на, м 
(2-х 

труб) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

ст
ои

м
ос

ть
,  

ты
с 

ру
б.

 (б
ез

 Н
Д

С
) 

ФЛЕКС наль-
ная 

5 2015 5 мон-
таж ОТ 1029 1.28 48 48 6 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

56,3 

6 2015 5 мон-
таж ОТ 1029 1038 59 59 35,5 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

367,5 

7 2015 5 мон-
таж ОТ 1038 (1.28) Га-

зовиков 6а 59 59 14 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

144,9 

8 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС1

055 ГВС1 205 101 32,03 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

707,4 

9 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС1 ГВС5 205 84 107,1

3 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2295,8 

10 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС5 ГВС6 205 84 117,3

9 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2515,7 

11 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС6 ГВС6а 59 32 21,98 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

207,4 

12 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС6

а 

Строите-
лей 

59(ГВС) 
48 32 82,9 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

742,4 

13 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС1

035 

Строите-
лей 

54(ГВС) 
48 32 13,23 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

118,5 

14 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС2

01 ГВС202 59 40 18,98 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

186,1 

15 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС2

02 
Газовиков 
48(ГВС) 48 32 4,9 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

43,9 
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№ 
Го

д 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
бо

ты
 Назна

чение 
(ОТ, 
ГВС)  

Нача
ло 

участ
ка 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
е-

го
 т

ру
бо

пр
ов

од
а,

 
м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

, м
м

 

Дли-
на, м 
(2-х 

труб) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

ст
ои

м
ос

ть
,  

ты
с 

ру
б.

 (б
ез

 Н
Д

С
) 

16 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС2

02 
Газовиков 
49(ГВС) 48 32 33,06 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

296,1 

17 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС4

53 ГВС203а 59 32 89,06 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

840,4 

18 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС2

01 

Гостиница 
Уют 

(ГВС) 
48 32 12,95 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

116,0 

19 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС1 ГВС1088 84 48 186,1

2 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2160,1 

20 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС4

53 
Газовиков 
21(ГВС) 48 32 23,09 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

206,8 

21 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС4

53 ГВС455 84 48 17,86 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

207,3 

22 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС4

55 
Газовиков 
22а(ГВС) 48 32 20,49 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

183,5 

23 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС4

55 ГВС456 70 40 78,22 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

902,9 

24 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС4

56 
Газовиков 
22(ГВС) 48 32 16,77 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

150,2 

25 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС4

56 ГВС201 59 40 32,83 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

322,0 

26 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС1

088 
Газовиков 
23(ГВС) 48 32 26,41 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

236,5 

27 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС4

63 
Газовиков 
23б(ГВС) 48 32 15,8 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
141,5 
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№ 
Го

д 
ст

ро
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ел
ьс

тв
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К
от
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ьн

ая
 №
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бо
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(ОТ, 
ГВС)  
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ло 
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ка 

Конец 
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Д
иа

м
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р 
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ю

щ
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го
 т
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бо
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од
а,

 
м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб
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ро

во
да

, м
м
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на, м 
(2-х 
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Т
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зо
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и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад
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ои

м
ос

ть
,  

ты
с 

ру
б.

 (б
ез

 Н
Д

С
) 

ная 

28 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС4

63 ГВС453 84 48 45 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

522,3 

29 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС2

03а 
Газовиков 
19а(ГВС) 59 32 33,53 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

316,4 

30 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС6

а 

Строите-
лей 

57(ГВС) 
48 32 6,35 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

56,9 

31 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС5 ГВС1034 116 59 117,0

4 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1602,6 

32 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС1

034 ГВС1035 59 40 15,26 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

149,7 

33 2015 2 мон-
таж ГВС 

Ко-
тель-
ная 2 
ГВС 

ГВС1055 205 205 10,72 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

311,3 

34 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС1

088 ГВС463 84 48 36,83 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

427,5 

35 2015 5 мон-
таж ГВС ГВС1

015 ГВС1029 59 32 84,41 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

796,6 

36 2015 5 мон-
таж ГВС ГВС3

64 ГВС365 144 59 18,78 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

312,1 

37 2015 5 мон-
таж ГВС ГВС3

65 ГВС1015 144 59 61,38 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1020,1 

38 2015 5 мон-
таж ГВС 

Ко-
тель-
ная 5 
ГВС 

ГВС682 205 70 7,96 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

170,6 
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39 2015 5 мон-
таж ГВС ГВС6

82 ГВС364 205 70 61,02 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1307,7 

40 2015 5 мон-
таж ГВС ГВС1

029 ГВС1038 48 32 35,37 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

316,8 

41 2015 5 мон-
таж ГВС ГВС1

029 1.28(ГВС) 48 32 6,09 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

54,5 

42 2015 5 мон-
таж ГВС ГВС1

038 

1.28 Газо-
виков 

6а(ГВС) 
48 32 13,85 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

124,0 

43 2015 3 мон-
таж ГВС ГВС6

44 ГВС648 84 48 176,2
7 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2045,8 

44 2015 3 мон-
таж ГВС ГВС6

44 
Пионеров 
10(ГВС) 32 32 8,85 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

75,4 

45 2015 3 мон-
таж ГВС ГВС6

48 ГВС649 59 40 35,42 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

347,4 

46 2015 3 мон-
таж ГВС ГВС6

49 ГВС650 59 40 71,63 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

702,5 

47 2015 3 мон-
таж ГВС ГВС6

50 
ООО 

ПГС(ГВС) 48 32 7,18 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

64,3 

48 2015 3 мон-
таж ГВС 

Ко-
тель-
ная 3 
ГВС 

ГВС1052 84 48 122,4
9 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1421,6 

49 2015 3 мон-
таж ГВС ГВС6

49 

2014-2 
Пионеров 
4А(ГВС) 

48 32 18,54 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

166,0 

50 2015 3 мон-
таж ГВС ГВС1

052 ГВС644 84 48 103,1
5 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
1197,2 
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51 2016 5 мон-
таж ОТ 465 1.24 59 59 33 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

341,6 

52 2016 5 мон-
таж ОТ 1015 1028 84 84 52,5 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

725,7 

53 2016 5 мон-
таж ОТ 1028 1.29 70 70 16 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

221,2 

54 2016 5 мон-
таж ОТ 1028 1.29 70 70 73 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1009,1 

55 2016 5 мон-
таж ОТ 54 2.4Крымск

ая 10а 59 59 13 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

134,6 

56 2016 2 мон-
таж ОТ 325а 2.34(салон 

красоты) 32 32 22 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

187,5 

57 2016 2 мон-
таж ОТ 1049 2.36 40 40 42 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

389,1 

58 2016 2 мон-
таж ГВС ГВС7 ГВС311 205 70 208,5

4 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

4469,0 

59 2016 2 мон-
таж ГВС ГВС3

11 ГВС1002 116 48 89,17 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1178,1 

60 2016 2 мон-
таж ГВС ГВС3

42 
Задвижка 

3 116 48 13,74 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

181,5 

61 2016 2 мон-
таж ГВС ГВС1

037 ГВС325а 144 70 110,7
7 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2033,3 
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62 2016 2 мон-
таж ГВС ГВС7 ГВС1037 144 70 98,96 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1816,5 

63 2016 2 мон-
таж ГВС ГВС1

002 
Школьная 

3(ГВС) 48 32 28,31 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

253,5 

64 2016 2 мон-
таж ГВС ГВС6 ГВС7 205 84 60,83 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1303,6 

65 2016 2 мон-
таж ГВС ГВС3

25а 

Строите-
лей 

28а(ГВС) 
59 32 78,51 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

740,9 

66 2016 2 мон-
таж ГВС ГВС1

002 
Шко-

ла(ГВС) 48 32 37,05 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

331,8 

67 2016 2 мон-
таж ГВС ГВС3

11 ГВС342 116 48 78,81 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1041,2 

68 2016 2 мон-
таж ГВС ГВС3

25а 

Салон 
красо-

ты(ГВС) 
32 32 21,11 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

179,9 

69 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

015 ГВС465 144 59 121,4
9 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2019,1 

70 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС3

65 ГВС450 59 32 44,62 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

421,1 

71 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС4

50 

Спортком-
ком-

плекс(ГВС
) 

59 32 17,86 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

168,5 

72 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС4

65 1.24(ГВС) 40 40 33,07 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

306,4 

73 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

94а 
Школьная 

4(ГВС) 48 32 12,78 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
114,5 
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74 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС4

76 ГВС194а 116 48 86,64 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1144,7 

75 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

032 
1.15Газови
ков(ГВС) 59 32 8,75 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

82,6 

76 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

032 ГВС195 116 48 33,52 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

442,9 

77 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

94а 
Задвижка 

3 116 48 36 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

475,6 

78 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

99 
Газовиков 
19(ГВС) 48 32 22,4 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

200,6 

79 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

98 ГВС451 48 32 86,26 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

772,5 

80 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

97 ГВС198 59 32 44,97 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

424,4 

81 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

97 
Газовиков 
18(ГВС) 48 32 14,61 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

130,8 

82 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

96 ГВС197 59 32 35,18 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

332,0 

83 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

95 ГВС196 59 32 17,79 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

167,9 

84 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

95 
Газовиков 
17(ГВС) 48 32 13,17 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

117,9 



112 

 

№ 
Го

д 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
бо

ты
 Назна

чение 
(ОТ, 
ГВС)  

Нача
ло 

участ
ка 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
е-

го
 т

ру
бо

пр
ов

од
а,

 
м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

, м
м

 

Дли-
на, м 
(2-х 

труб) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

ст
ои

м
ос

ть
,  

ты
с 

ру
б.

 (б
ез

 Н
Д

С
) 

85 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

94а 
Школьная 

2(ГВС) 48 32 14,81 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

132,6 

86 2016 5 мон-
таж ГВС ГВС1

95 ГВС476 116 48 35,78 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

472,7 

87 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

012 ГВС1013 116 48 60,86 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

804,1 

88 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

013 ГВС1027 116 48 40,45 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

534,4 

89 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

40 1.34(ГВС) 48 32 17,74 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

158,9 

90 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

50 ГВС247 116 59 95,09 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1302,0 

91 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

50 

мкр. ПСО-
39 

22(ГВС) 
48 32 15,14 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

135,6 

92 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

82 

мкр. ПСО-
39 

29(ГВС) 
48 32 54,03 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

483,9 

93 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

82 ГВС1049 59 32 16,05 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

151,5 

94 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

026 ГВС285 59 32 43,62 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

411,6 

95 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

85 

Юбилей-
ная 

1(ГВС) 
59 32 8,77 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

82,8 

96 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

027 
Колледж 

(ГВС) 32 32 25,71 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
219,1 
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97 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС3

64 ГВС1012 116 48 67,75 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

895,1 

98 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

47 ГВС680 116 59 28,16 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

385,6 

99 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС6

82 
Задвижка 

5 116 59 34,89 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

477,7 

100 2017 5 мон-
таж ГВС 

За-
движ-
ка 5 

ГВС250 116 59 7,25 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

99,3 

101 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

020 ГВС282 84 40 118,5
1 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1368,0 

102 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

27 ГВС1025 59 32 19,86 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

187,4 

103 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

82 ГВС1019 59 32 15,86 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

149,7 

104 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

019 1.34(ГВС) 48 32 6,43 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

57,6 

105 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

019 1.34(ГВС) 48 32 90,18 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

807,6 

106 2017 5 мон-
таж ГВС 

ГВС 
За-

движ-
ка 11 

ГВС1020 116 59 12,28 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

168,1 

107 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

020 1.34(ГВС) 48 32 15,49 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

138,7 
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108 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

40 ГВС1021 59 32 16,08 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

151,7 

109 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

021 1.34(ГВС) 48 32 4,88 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

43,7 

110 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

021 1.34(ГВС) 48 32 98,03 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

877,9 

111 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

022 ГВС240 84 40 68,36 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

789,1 

112 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

022 1.34(ГВС) 48 32 20 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

179,1 

113 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

023 ГВС1022 84 32 38,15 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

426,3 

114 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

023 1.34(ГВС) 48 32 10,73 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

96,1 

115 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

024 ГВС1023 84 40 60,72 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

700,9 

116 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

024 1.34(ГВС) 48 32 8,46 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

75,8 

117 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

025 1.34(ГВС) 48 32 6,36 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

57,0 

118 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

025 1.34(ГВС) 48 32 57,84 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

518,0 

119 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

47 1.34(ГВС) 48 32 18,56 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
166,2 
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120 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС6

80 1.34(ГВС) 48 32 50,37 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

451,1 

121 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

40 ГВС1026 59 32 50,48 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

476,4 

122 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

026 1.34(ГВС) 48 32 21,7 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

194,3 

123 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС2

27 ГВС1024 84 40 78,19 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

902,6 

124 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС6

80 
ГВС За-

движка 11 116 59 38,97 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

533,6 

125 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

049 

мкр. ПСО-
39 

28(ГВС) 
48 32 9,1 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

81,5 

126 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

049 2.36(ГВС) 32 32 41,99 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

357,9 

127 2017 5 мон-
таж ГВС ГВС1

027 ГВС227 116 48 105,7
3 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1396,9 

128 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

19 ГВС121 59 32 25,86 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

244,0 

129 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

21 

Строите-
лей 

26(ГВС) 
48 32 59,98 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

537,2 

130 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

19 ГВС136 116 59 83,12 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1138,1 
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131 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

36 ГВС142 59 32 32,48 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

306,5 

132 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

42 

Строите-
лей 

2(ГВС) 
48 32 58,69 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

525,6 

133 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

43 

Строите-
лей 

15(ГВС) 
48 32 72,39 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

648,3 

134 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

45 

Строите-
лей 

17(ГВС) 
48 32 56,49 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

505,9 

135 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

45 ГВС145а 70 40 24,88 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

287,2 

136 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

46 

Строите-
лей 

18(ГВС) 
48 32 63,49 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

568,6 

137 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

46 

Строите-
лей 

23(ГВС) 
48 32 68,29 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

611,6 

138 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС3

25 ГВС145 70 40 133,9
6 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1546,4 

139 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС3

25 ГВС326 144 70 58,13 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1067,0 

140 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС3

26 ГВС143 144 70 76,07 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1396,3 

141 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

43 ГВС119 116 59 10,45 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

143,1 

142 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

45а ГВС146 48 32 5,34 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
47,8 
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143 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС1

45а 
Крымская 
41а(ГВС) 48 32 54,39 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

487,1 

144 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС3

25а ГВС325 144 70 65,85 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1208,7 

145 2017 2 мон-
таж ГВС ГВС3

26 

2014-1 
Пожарная 
часть(ГВС

) 

40 32 63,72 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

566,7 

146 2018 5 мон-
таж ОТ 450 1.24Газаов

иков 27 59 59 39 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

403,7 

147 2018 5 мон-
таж ГВС ГВС4

50 

1.24Газови
ков 

27(ГВС) 
40 32 63,72 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

566,7 

148 2018 2 мон-
таж ОТ 32 

2.6Магази
н Крым-
ская 31 

32 32 43,1 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

367,3 

149 2018 2 мон-
таж ОТ 59 

2.16Адм 
здание, 

Крымская 
6 

59 59 21,7 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

224,6 

150 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС2

4 
Крымская 
46(ГВС) 48 32 11,91 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

106,7 

151 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС2

4 
Крымская 
48(ГВС) 48 32 44,64 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

399,8 

152 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС3

7 ГВС32 116 48 61,44 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

811,7 

153 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС3

2 

2.6Магази
н Крым-

ская 
31(ГВС) 

32 32 42,72 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

364,1 
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154 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС3

6 ГВС37 116 48 20,56 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

271,6 

155 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС3

2 ГВС41 116 48 35,21 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

465,2 

156 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС4

4 ГВС41 116 48 109,1
3 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1441,8 

157 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС1

089 

2.3Дом 
культу-

ры(ГВС) 
48 32 23,11 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

207,0 

158 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС5

4 

2.4Крымск
ая 

10а(ГВС) 
48 32 12,49 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

111,9 

159 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС5

4 ГВС58 59 32 31,54 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

297,6 

160 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС5

8 
Крымская 
11(ГВС) 48 32 77,7 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

695,9 

161 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС5

8 ГВС59 59 32 29,19 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

275,5 

162 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС5

9 

2.16Адм 
здание, 

Крымская 
6(ГВС 

48 32 21,7 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

194,3 

163 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС5

9 
Крымская 
4а(ГВС) 48 32 43,43 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

389,0 

164 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС4

44 ГВС324 59 32 27,84 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

262,7 

165 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС3

43 ГВС64 116 48 35,7 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
471,7 
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166 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС6

4 ГВС36 116 48 55,29 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

730,5 

167 2015 2 мон-
таж ГВС ГВС3

24 
Крымская 
50(ГВС) 59 59 10,76 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

111,4 

168 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС3

24 ГВС24 59 32 52,87 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

498,9 

169 2018 2 мон-
таж ГВС 

За-
движ-
ка 4 

ГВС343 116 48 12,33 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

162,9 

170 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС3

42 ГВС444 116 48 176,9
6 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2338,0 

171 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС3

43 

Школа 7 
ввод 

2(ГВС) 
48 32 33,92 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

303,8 

172 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС4

44 
Задвижка 

4 116 48 102,9
2 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1359,8 

173 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС4

4 ГВС1089 70 32 41,95 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

468,7 

174 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС3

43 

СДЮСШ 
(зал бок-
са)(ГВС) 

48 32 64,22 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

575,1 

175 2018 2 мон-
таж ГВС ГВС1

089 ГВС54 70 32 75,62 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

844,9 

176 2018 5 мон-
таж ГВС ГВС4

67 
Газовиков 
6б(ГВС) 59 32 92,43 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

872,2 
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177 2018 5 мон-
таж ГВС ГВС4

66 
Газовиков 
6д(ГВС) 59 32 7,58 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

71,5 

178 2018 5 мон-
таж ГВС ГВС4

65 ГВС466 70 32 60,91 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

680,5 

179 2018 5 мон-
таж ГВС ГВС4

66 ГВС467 59 32 30,38 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

286,7 

176 2019 2 мон-
таж ОТ 1059 2.52Торго

вый центр 70 70 12,93 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

178,7 

177 2019 2 мон-
таж ОТ 1056 1057 273 273 72,53 ППУ 

беска-
ка-

наль-
ная 

2217,2 

178 2019 2 мон-
таж ОТ 1055 1056 273 273 266,4

9 ППУ 

беска-
ка-

наль-
ная 

8146,3 

179 2019 2 мон-
таж ОТ 1057 1058 273 273 78,01 ППУ 

беска-
ка-

наль-
ная 

2384,7 

180 2019 2 мон-
таж ОТ 1058 1059 70 70 148,6

5 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2054,8 

181 2020 2 мон-
таж ОТ 1083 2.56 48 48 19,94 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

187,2 

182 2020 2 мон-
таж ОТ 1004 1003 116 116 57,69 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

982,7 

183 2020 2 мон-
таж ОТ 1042 1043 144 144 89,42 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2046,7 

184 2020 2 мон-
таж ОТ 1043 1044 144 144 48,45 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
1108,9 
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№ 
Го

д 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
бо

ты
 Назна

чение 
(ОТ, 
ГВС)  

Нача
ло 

участ
ка 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
е-

го
 т

ру
бо

пр
ов

од
а,

 
м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

, м
м

 

Дли-
на, м 
(2-х 

труб) 

Т
ип

 и
зо
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и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

ст
ои

м
ос

ть
,  

ты
с 

ру
б.

 (б
ез

 Н
Д

С
) 

ная 

185 2020 2 мон-
таж ОТ 1043 1006 84 84 15,26 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

210,9 

186 2020 2 мон-
таж ОТ 1006 1.6Крымск

ая 13 59 59 42,86 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

443,6 

187 2020 2 мон-
таж ОТ 1044 1045 70 70 14,93 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

206,4 

188 2020 2 мон-
таж ОТ 1045 1.6Крымск

ая 59 59 43,2 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

447,2 

189 2020 2 мон-
таж ОТ 1042 1.5Крымск

ая 59 59 15,1 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

156,3 

190 2020 2 мон-
таж ОТ 1044 44 144 144 48,05 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1099,8 

191 2020 2 мон-
таж ОТ 1006 1.6Крымск

ая 20 59 59 14,93 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

154,5 

192 2020 2 мон-
таж ОТ 1045 1.6Крымск

ая 59 59 14,4 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

149,1 

193 2020 2 мон-
таж ОТ 1073 2.55 59 59 11,65 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

120,6 

194 2020 2 мон-
таж ОТ 1073 1083 84 84 50,74 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

701,4 

195 2020 2 мон-
таж ОТ 1067 1082 205 205 45,77 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1329,0 
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№ 
Го

д 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
бо

ты
 Назна

чение 
(ОТ, 
ГВС)  

Нача
ло 

участ
ка 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
е-

го
 т

ру
бо

пр
ов

од
а,

 
м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб
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ро

во
да

, м
м

 

Дли-
на, м 
(2-х 

труб) 

Т
ип
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зо
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Т
ип
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кл
ад

ки
 

ст
ои

м
ос

ть
,  

ты
с 

ру
б.

 (б
ез

 Н
Д

С
) 

196 2020 2 мон-
таж ОТ 1066 1067 273 273 54,27 ППУ 

беска-
ка-

наль-
ная 

1659,0 

197 2020 2 мон-
таж ОТ 1064 1066 273 273 51,15 ППУ 

беска-
ка-

наль-
ная 

1563,6 

198 2020 2 мон-
таж ОТ 1063 1064 273 273 92,14 ППУ 

беска-
ка-

наль-
ная 

2816,6 

199 2020 2 мон-
таж ОТ 1063 2.48Кафе 40 40 21,25 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

196,9 

200 2020 2 мон-
таж ОТ 1062 1063 273 273 46,67 ППУ 

беска-
ка-

наль-
ная 

1426,6 

201 2020 2 мон-
таж ОТ 1062 2.53Магаз

ин 40 40 20,31 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

188,1 

202 2020 2 мон-
таж ОТ 1061 1062 273 273 37,42 ППУ 

беска-
ка-

наль-
ная 

1143,9 

203 2020 2 мон-
таж ОТ 1057 2.47 84 84 17,43 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

240,9 

204 2020 2 мон-
таж ОТ 1058 1061 273 273 21,03 ППУ 

беска-
ка-

наль-
ная 

642,9 

205 2020 2 мон-
таж ОТ 1060 2.50КБО 40 40 10,57 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

97,9 

206 2020 2 мон-
таж ОТ 1072 1073 116 116 25,5 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

434,4 

207 2020 2 мон-
таж ОТ 1071 1072 205 205 72,43 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
2103,1 
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Д

С
) 
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208 2020 2 мон-
таж ОТ 1069 1071 205 205 51,15 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1485,2 

209 2020 2 мон-
таж ОТ 1059 1060 40 40 71,89 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

666,0 

210 2020 2 мон-
таж ОТ 41 1.3Крымск

ая 27 70 70 8,78 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

121,4 

211 2020 2 мон-
таж ОТ 36 1.3Крымск

ая 32 59 59 8,37 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

86,6 

212 2020 2 мон-
таж ОТ 41 1.3Крымск

ая 28 70 70 28,58 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

395,1 

213 2020 2 мон-
таж ОТ 37 1004 116 116 18,92 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

322,3 

214 2020 2 мон-
таж ОТ 1004 1.3Крымск

ая 34 70 70 12,99 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

179,6 

215 2020 2 мон-
таж ОТ 1003 1.3Крымск

ая 45 70 70 31,12 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

430,2 

216 2020 2 мон-
таж ОТ 1003 1.3Крымск

ая 44 70 70 15,03 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

207,8 

217 2020 2 мон-
таж ОТ 1002 26 205 205 69,35 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2013,7 

218 2020 2 мон-
таж ОТ 26 1.1Крымск

ая 49 84 84 11,02 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

152,3 



124 

 

№ 
Го
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с 
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ез
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Д

С
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219 2020 2 мон-
таж ОТ 26 1016 205 205 75,35 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2187,9 

220 2020 2 мон-
таж ОТ 1041 1042 144 144 112,6

2 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2577,7 

221 2020 2 мон-
таж ОТ 1016 1.4Крымск

ая 43 70 70 12,16 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

168,1 

222 2020 2 мон-
таж ОТ 1039 1041 205 205 46,02 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1336,3 

223 2020 2 мон-
таж ОТ 1016 1039 205 205 53,59 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1556,1 

224 2020 2 мон-
таж ОТ 1041 1.4Крымск

ая 39 70 70 16,89 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

233,5 

225 2020 2 мон-
таж ОТ 26 1.2Крымск

ая 47 84 84 16,24 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

224,5 

226 2021 2 мон-
таж ОТ 1008 1.7Строит

елей 1 70 70 12,09 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

167,1 

227 2021 2 мон-
таж ОТ 138 1008 127 127 39,57 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

905,7 

228 2021 2 мон-
таж ОТ 1040 1.8 48 48 50,44 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

473,6 

229 2021 2 мон-
таж ОТ 1008 1009 127 127 43,56 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

997,0 

230 2021 2 мон-
таж ОТ 1009 1010 84 84 17,35 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
239,8 
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Го
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Д

С
) 
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231 2021 2 мон-
таж ОТ 1009 1.7Строит

елей 5 70 70 34,62 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

478,6 

232 2021 2 мон-
таж ОТ 1008 1.7Строит

елей 13 70 70 17,81 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

246,2 

233 2021 2 мон-
таж ОТ 1010 1.7Строит

елей 9 70 70 20,92 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

289,2 

234 2022 2 мон-
таж ОТ 1007 1.10Строи

телей 53 70 70 56,33 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

778,7 

235 2022 2 мон-
таж ОТ 130 1.12Строи

телей 51 59 59 19,96 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

206,6 

236 2022 2 мон-
таж ОТ 131 1.10Строи

телей 52 70 70 19,05 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

263,3 

237 2022 2 мон-
таж ОТ 1036 1007 127 127 27,21 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

622,8 

238 2022 2 мон-
таж ОТ 1034 1036 127 127 84,98 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1945,1 

239 2022 2 мон-
таж ОТ 1034 1035 84 84 15,26 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

210,9 

240 2022 2 мон-
таж ОТ 5 1034 144 144 117,0

4 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2678,9 

241 2022 2 мон-
таж ОТ 1033 1.11Строи

телей 50/2 59 59 32,84 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

339,9 
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242 2022 2 мон-
таж ОТ 1033 1.11Строи

телей 50 59 59 6,29 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

65,1 

243 2022 2 мон-
таж ОТ 129 1033 70 70 11,78 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

162,8 

244 2022 2 мон-
таж ОТ 1071 1.47 59 59 47,37 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

490,3 

245 2022 2 мон-
таж ОТ 1073 1.46 70 70 27,81 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

384,4 

246 2022 2 мон-
таж ОТ 1040 

2.8Компь
ютерный 

клуб 
40 40 16,24 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

150,4 

247 2022 2 мон-
таж ОТ 1010 1040 59 59 24,29 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

251,4 

248 2022 2 мон-
таж ОТ 338 1.14Строи

телей 28 84 84 18,29 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

252,8 

249 2022 2 мон-
таж ОТ 127 1.10Строи

телей 32 84 84 23,85 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

329,7 

250 2022 2 мон-
таж ОТ 1064 1065 84 84 22,29 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

308,1 

251 2022 2 мон-
таж ОТ 339 1.13Строи

телей 30 48 48 22,41 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

210,4 

252 2022 2 мон-
таж ОТ 142 1.9Строит

елей 20 70 70 53,94 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

745,6 

253 2022 2 мон-
таж ОТ 1082 1069 205 205 51,79 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
1503,8 
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254 2022 2 мон-
таж ОТ 121 122 101 101 40,56 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

613,8 

255 2022 2 мон-
таж ОТ 1065 1.46 70 70 9,25 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

127,9 

256 2022 2 мон-
таж ОТ 1065 1.46 70 70 54,15 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

748,5 

257 2022 2 мон-
таж ОТ 1066 1.47 70 70 47,37 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

654,8 

258 2022 2 мон-
таж ОТ 1067 1068 84 84 24,86 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

343,6 

259 2022 2 мон-
таж ОТ 1068 1.46 70 70 9,73 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

134,5 

260 2022 2 мон-
таж ОТ 1068 1.46 70 70 51,46 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

711,3 

261 2022 2 мон-
таж ОТ 1069 1070 84 84 22,29 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

308,1 

262 2022 2 мон-
таж ОТ 1070 1.46 70 70 9,25 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

127,9 

263 2022 2 мон-
таж ОТ 1070 1.46 70 70 54,15 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

748,5 

264 2022 2 мон-
таж ОТ 122 1.9Строит

елей 22 70 70 57 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

787,9 
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265 2022 2 мон-
таж ОТ 122 1.9Строит

елей 24 70 70 29,13 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

402,7 

266 2022 2 мон-
таж ОТ 1083 1.46 70 70 18,21 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

251,7 

267 2022 2 мон-
таж ОТ 131 130 101 101 25,77 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

390,0 

268 2022 2 мон-
таж ОТ 128 1.10Строи

телей 46 70 70 15,91 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

219,9 

269 2022 2 мон-
таж ОТ 129 128 70 70 27,56 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

381,0 

270 2022 2 мон-
таж ОТ 1037 1018 70 70 31,71 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

438,3 

271 2022 2 мон-
таж ОТ 1018 1.10Строи

телей 55 70 70 12,29 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

169,9 

272 2022 2 мон-
таж ОТ 1035 

1.10Строи
телей 56 

ввод2 
70 70 46,21 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

638,8 

273 2022 2 мон-
таж ОТ 1007 131 116 116 23,4 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

398,6 

274 2022 2 мон-
таж ОТ 130 129 101 101 48,27 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

730,4 

275 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС2

6 

1.1Крымск
ая 

49(ГВС) 
59 32 11,02 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

104,0 

276 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

016 

1.4Крымск
ая 

43(ГВС) 
59 32 12,16 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
114,8 
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С
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277 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

004 ГВС1003 59 32 57,69 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

544,4 

278 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

003 

1.3Крымск
ая 

44(ГВС) 
48 32 15,03 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

134,6 

279 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

003 

1.3Крымск
ая 

45(ГВС) 
48 32 31,12 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

278,7 

280 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

004 

1.3Крымск
ая 

34(ГВС) 
48 32 12,99 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

116,3 

281 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС3

7 ГВС1004 59 32 18,92 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

178,5 

282 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

039 ГВС1041 116 48 46,02 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

608,0 

283 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС4

1 

1.3Крымск
ая 

28(ГВС) 
48 32 28,58 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

256,0 

284 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС4

1 

1.3Крымск
ая 

27(ГВС) 
48 48 8,78 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

82,4 

285 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

045 
1.6Крымск

ая(ГВС) 48 32 43,2 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

386,9 

286 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

006 

1.6Крымск
ая 

13(ГВС) 
48 32 42,86 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

383,8 

287 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

006 

1.6Крымск
ая 

20(ГВС) 
48 32 14,93 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

133,7 
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288 2021 2 мон-
таж ГВС ГВС1

36 ГВС1008 101 48 45,52 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

558,1 

289 2021 2 мон-
таж ГВС ГВС1

008 

1.7Строит
елей 

13(ГВС) 
48 32 17,81 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

159,5 

290 2021 2 мон-
таж ГВС ГВС1

008 

1.7Строит
елей 

1(ГВС) 
48 32 12,09 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

108,3 

291 2021 2 мон-
таж ГВС ГВС1

008 ГВС1009 101 48 43,56 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

534,1 

292 2021 2 мон-
таж ГВС ГВС1

009 ГВС1010 59 32 17,35 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

163,7 

293 2021 2 мон-
таж ГВС ГВС1

009 

1.7Строит
елей 

5(ГВС) 
48 32 34,62 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

310,1 

294 2021 2 мон-
таж ГВС ГВС1

010 

1.7Строит
елей 

9(ГВС) 
48 32 20,92 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

187,4 

295 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС2

6 ГВС1016 116 48 75,35 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

995,5 

296 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

016 ГВС1039 116 48 53,59 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

708,0 

297 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

002 ГВС26 116 48 69,35 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

916,2 

298 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС2

6 

1.2Крымск
ая 

47(ГВС) 
59 32 16,24 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

153,3 

299 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

006 
Крымская 
21(ГВС) 48 32 11,88 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
106,4 



131 

 

№ 
Го

д 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
бо

ты
 Назна

чение 
(ОТ, 
ГВС)  

Нача
ло 

участ
ка 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
е-

го
 т

ру
бо

пр
ов

од
а,

 
м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

, м
м

 

Дли-
на, м 
(2-х 

труб) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

ст
ои

м
ос

ть
,  

ты
с 

ру
б.

 (б
ез

 Н
Д

С
) 

ная 

300 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

045 
1.6Крымск

ая(ГВС) 48 32 14,4 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

129,0 

301 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

010 ГВС1040 48 32 24,29 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

217,5 

302 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

039 

2.5Интерн
ет ка-

фе(ГВС) 
32 32 16,56 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

141,1 

303 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

040 

2.8Компь
ютерный 

клуб(ГВС) 
32 32 16,24 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

138,4 

304 2021 2 мон-
таж ГВС ГВС1

040 1.8(ГВС) 48 32 50,44 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

451,7 

305 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

041 

1.4Крымск
ая 

39(ГВС) 
48 32 16,89 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

151,3 

306 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

041 ГВС1042 116 48 112,6
2 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1487,9 

307 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

042 ГВС1043 116 48 89,42 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1181,4 

308 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

043 ГВС1044 116 48 48,45 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

640,1 

309 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

043 ГВС1006 59 32 15,26 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

144,0 

310 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

044 ГВС1045 48 32 14,93 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

133,7 
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311 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

042 
1.5Крымск

ая(ГВС) 48 32 15,1 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

135,2 

312 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

044 ГВС44 116 48 48,05 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

634,8 

313 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

21 ГВС122 59 32 40,56 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

382,8 

314 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

22 

1.9Строит
елей 

24(ГВС) 
48 32 29,13 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

260,9 

315 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

22 

1.9Строит
елей 

22(ГВС) 
48 32 57 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

510,5 

316 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

27 

1.10Строи
телей 

32(ГВС) 
48 32 23,85 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

213,6 

317 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

28 

1.10Строи
телей 

46(ГВС) 
48 32 15,91 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

142,5 

318 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

29 ГВС128 48 32 27,56 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

246,8 

319 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

29 ГВС1033 48 32 11,78 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

105,5 

320 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

30 ГВС129 84 48 48,27 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

560,2 

321 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

30 

1.12Строи
телей 

51(ГВС) 
48 32 19,96 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

178,8 

322 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

31 ГВС130 84 48 25,77 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
299,1 
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323 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

31 

1.10Строи
телей 

52(ГВС) 
48 32 19,05 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

170,6 

324 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

007 ГВС131 84 48 23,4 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

271,6 

325 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

007 

1.10Строи
телей 

53(ГВС) 
48 32 56,33 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

504,5 

326 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

037 

1.10Строи
телей 

55(ГВС) 
48 32 44,01 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

394,1 

327 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

42 

1.9Строит
елей 

20(ГВС) 
48 32 53,94 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

483,1 

328 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС3

26 ГВС338 59 32 31,1 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

293,5 

329 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС3

38 

1.14Строи
телей 

28(ГВС) 
48 32 18,29 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

163,8 

330 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС3

38 ГВС339 59 32 28 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

264,2 

331 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС3

39 ГВС127 59 32 22,05 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

208,1 

332 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС3

39 

1.13Строи
телей 

30(ГВС) 
48 32 22,41 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

200,7 

333 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

035 

1.10Строи
телей 56 

ввод2(ГВС
) 

48 32 46,21 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

413,9 
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334 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

033 

1.11Строи
телей 

50(ГВС) 
48 32 6,29 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

56,3 

335 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

033 

1.11Строи
телей 

50/2(ГВС) 
48 32 32,84 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

294,1 

336 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

034 ГВС1036 116 59 84,98 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1163,6 

337 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

036 ГВС1007 116 59 27,21 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

372,6 

338 2019 2 мон-
таж ГВС ГВС1

056 ГВС1057 144 84 72,53 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1331,4 

339 2019 2 мон-
таж ГВС ГВС1

057 ГВС1058 144 84 78,01 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1431,9 

340 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

058 ГВС1061 144 84 21,03 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

386,0 

341 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

057 2.47(ГВС) 48 32 17,43 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

156,1 

342 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

061 ГВС1062 144 84 37,42 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

686,9 

343 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

062 
2.53Магаз
ин(ГВС) 32 32 20,31 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

173,1 

344 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

062 ГВС1063 144 84 46,67 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

856,7 

345 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

063 
2.48Кафе(

ГВС) 32 32 21,25 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
181,1 
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346 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

063 ГВС1064 144 84 92,14 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1691,3 

347 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

064 ГВС1065 59 40 22,29 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

218,6 

348 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

065 1.46(ГВС) 48 32 9,25 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

82,8 

349 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

065 1.46(ГВС) 48 32 54,15 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

485,0 

350 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

064 ГВС1066 144 84 51,15 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

938,9 

351 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

066 1.47(ГВС) 48 32 47,37 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

424,2 

352 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

066 ГВС1067 144 84 54,27 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

996,2 

353 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

067 ГВС1068 59 40 24,86 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

243,8 

354 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

068 1.46(ГВС) 48 32 9,73 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

87,1 

355 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

068 1.46(ГВС) 48 32 51,46 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

460,9 

356 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

069 ГВС1070 59 40 22,29 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

218,6 
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357 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

070 1.46(ГВС) 48 32 9,25 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

82,8 

358 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

070 1.46(ГВС) 48 32 54,15 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

485,0 

359 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

069 ГВС1071 116 70 51,15 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

789,2 

360 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

071 1.47(ГВС) 48 32 47,37 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

424,2 

361 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

071 ГВС1072 116 70 72,43 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1117,5 

362 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

072 ГВС1073 59 40 25,5 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

250,1 

363 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

073 1.46(ГВС) 48 32 27,81 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

249,1 

364 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

073 ГВС1083 48 32 50,74 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

454,4 

365 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

067 ГВС1082 116 70 45,77 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

706,2 

366 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

082 ГВС1069 116 70 51,79 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

799,1 

367 2022 2 мон-
таж ГВС ГВС1

083 1.46(ГВС) 48 32 18,21 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

163,1 

368 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

073 2.55(ГВС) 32 32 11,65 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
99,3 
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369 2020 2 мон-
таж ГВС ГВС1

083 2.56(ГВС) 32 32 19,94 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

169,9 

370 2025 2 мон-
таж ОТ 1080 2.57 101 101 192,0

5 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2906,2 

371 2025 2 мон-
таж ОТ 1078 1.48 59 59 18,71 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

193,7 

372 2025 2 мон-
таж ОТ 1084 1.48 59 59 17,57 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

181,9 

373 2025 2 мон-
таж ОТ 1084 1.48 59 59 10,43 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

108,0 

374 2025 2 мон-
таж ОТ 1078 1084 101 101 47,89 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

724,7 

375 2025 2 мон-
таж ОТ 1072 1074 205 205 88,33 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

2564,8 

376 2025 2 мон-
таж ОТ 1082 2.54 59 59 30,79 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

318,7 

377 2025 2 мон-
таж ОТ 1081 1.48 59 59 51,46 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

532,7 

378 2025 2 мон-
таж ОТ 1081 1.48 59 59 9,73 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

100,7 

379 2025 2 мон-
таж ОТ 1080 1081 84 84 24,86 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

343,6 
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380 2025 2 мон-
таж ОТ 1079 1080 144 144 54,27 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1242,2 

381 2025 2 мон-
таж ОТ 1079 1.49 48 48 47,37 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

444,8 

382 2025 2 мон-
таж ОТ 1077 1079 144 144 74,15 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1697,2 

383 2025 2 мон-
таж ОТ 1078 1.48 59 59 13,87 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

143,6 

384 2025 2 мон-
таж ОТ 1077 1078 101 101 27,04 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

409,2 

385 2025 2 мон-
таж ОТ 1076 1077 205 205 68,24 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1981,5 

386 2025 2 мон-
таж ОТ 1076 1.49 48 48 47,37 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

444,8 

387 2025 2 мон-
таж ОТ 1074 1076 205 205 51,15 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1485,2 

388 2025 2 мон-
таж ОТ 1075 1.48 59 59 54,15 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

560,5 

389 2025 2 мон-
таж ОТ 1075 1.48 59 59 9,25 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

95,7 

390 2025 2 мон-
таж ОТ 1074 1075 84 84 22,29 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

308,1 

391 2025 2 мон-
таж ОТ 1063 2.49 40 40 30,22 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
280,0 
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392 2025 2 мон-
таж ОТ 1061 

2.51Филиа
л сбербан-

ка 
40 40 28,43 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

263,4 

393 2025 2 мон-
таж ОТ 1048 2.24АТС 32 32 32,37 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

275,9 

394 2025 2 мон-
таж ОТ 1046 2.42УВД 101 101 30,23 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

457,5 

395 2025 2 мон-
таж ОТ 1046 419 59 59 20,71 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

214,4 

396 2025 2 мон-
таж ОТ 325 2.1Библио

тека 32 32 15,8 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

134,7 

397 2025 2 мон-
таж ОТ 62 1046 101 101 99,31 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1502,8 

398 2025 2 мон-
таж ОТ 417 2.17Крымс

кая 1а 70 70 20,04 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

277,0 

399 2025 2 мон-
таж ОТ 279 1.23Газови

ков 12 70 70 13 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

179,7 

400 2025 2 мон-
таж ОТ 349 1.25Газови

ков 14а 70 70 24,71 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

341,6 

401 2025 2 мон-
таж ОТ 205а 1.23Газови

ков 10 70 70 10,34 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

142,9 

402 2025 3 мон-
таж ОТ 673а 1051 70 70 77,02 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1064,7 
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403 2025 3 мон-
таж ОТ 648 1017 101 101 63,95 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

967,7 

404 2025 3 мон-
таж ОТ 1017 1.56Пионе

ров 3 59 59 14,61 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

151,2 

405 2025 3 мон-
таж ОТ 650 1.56Пионе

ров 4 59 59 16,08 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

166,4 

406 2025 3 мон-
таж ОТ 1054 1.57Пионе

ров 2 59 59 20,65 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

213,7 

407 2025 3 мон-
таж ОТ 1017 1053 101 101 43,29 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

655,1 

408 2025 3 мон-
таж ОТ 1051 2.79 70 70 94,9 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1311,8 

409 2025 3 мон-
таж ОТ 1052 2.78 59 59 44,23 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

457,8 

410 2025 3 мон-
таж ОТ 1053 1054 70 70 40,73 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

563,0 

411 2025 3 мон-
таж ОТ 1053 1.57Пионе

ров 1А 59 59 13,1 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

135,6 

412 2025 3 мон-
таж ОТ 1054 1.57Пионе

ров 1 59 59 12,53 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

129,7 

413 2025 5 мон-
таж ОТ 1038 2.33 32 32 52,03 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

443,4 

414 2025 5 мон-
таж ОТ 1031 1.16Газови

ков 70 70 16,55 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
228,8 
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оп
ро

во
да

, м
м

 

Дли-
на, м 
(2-х 

труб) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

ст
ои

м
ос

ть
,  

ты
с 

ру
б.

 (б
ез

 Н
Д

С
) 

ная 

415 2025 5 мон-
таж ОТ 1031 479 84 84 80,03 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1106,3 

416 2025 5 мон-
таж ОТ 1030 1.26Газови

ков 9 70 70 18,78 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

259,6 

417 2025 5 мон-
таж ОТ 1015 2.30 32 32 38,74 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

330,2 

418 2025 5 мон-
таж ОТ 1027 2.32СЭС, 

БТИ 59 59 67,13 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

694,9 

419 2025 5 мон-
таж ОТ 1027 1.27 59 59 13,35 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

138,2 

420 2025 5 мон-
таж ОТ 465а 1.19Газови

ков 8а 70 70 25,43 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

351,5 

421 2025 5 мон-
таж ОТ 1030 1014 101 101 65,14 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

985,7 

422 2025 5 мон-
таж ОТ 479 2.23 48 48 15,65 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

146,9 

423 2025 5 мон-
таж ОТ 479 493 59 59 23,83 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

246,7 

424 2025 5 мон-
таж ОТ 204 1.19Газови

ков 7а 59 59 18,7 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

193,6 

425 2025 5 мон-
таж ОТ 477 1.16Газови

ков 7 70 70 26,66 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

368,5 
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426 2025 5 мон-
таж ОТ 477 1031 116 116 33,14 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

564,5 

427 2025 5 мон-
таж ОТ 476 477 116 116 38,09 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

648,8 

428 2025 5 мон-
таж ОТ 1011 1.21Газови

ков 1 70 70 76,5 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1057,5 

429 2025 5 мон-
таж ОТ 364 1012 116 116 67,75 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1154,1 

430 2025 5 мон-
таж ОТ 1014 1.23Газови

ков 13 59 59 23,12 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

239,3 

431 2025 5 мон-
таж ОТ 1013 1.27 59 59 49,12 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

508,4 

432 2025 5 мон-
таж ОТ 1013 1027 84 84 40,45 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

559,2 

433 2025 5 мон-
таж ОТ 1012 1013 116 116 60,86 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1036,7 

434 2025 5 мон-
таж ОТ 1012 1.27 59 59 19,56 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

202,5 

435 2025 5 мон-
таж ОТ 1012 1.27 59 59 17,05 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

176,5 

436 2025 5 мон-
таж ОТ 1011 1.19Газови

ков 3 70 70 16,62 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

229,7 

437 2025 5 мон-
таж ОТ 467 1011 84 84 52,4 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
724,3 
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438 2025 5 мон-
таж ОТ 204 1030 101 101 28,46 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

430,7 

439 2025 5 мон-
таж ОТ 196 1.17Газови

ков 9а 84 84 8,89 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

122,9 

440 2025 10 мон-
таж ОТ 

Ко-
тель-

ная 10 
1085 116 116 42,66 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

726,7 

441 2025 10 мон-
таж ОТ 1085 2.72Дом 

культуры 101 101 28,8 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

435,8 

442 2025 10 мон-
таж ОТ 1085 1086 84 84 62,75 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

867,4 

443 2025 10 мон-
таж ОТ 1086 2.70ЖКО 32 32 22,13 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

188,6 

444 2025 10 мон-
таж ОТ 1086 1087 84 84 40,17 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

555,3 

445 2025 10 мон-
таж ОТ 1087 2.71Школа 84 84 21,06 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

291,1 

446 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

078 1.48(ГВС) 48 32 18,71 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

167,6 

447 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

084 1.48(ГВС) 48 32 17,57 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

157,4 

448 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

084 1.48(ГВС) 48 32 10,43 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

93,4 
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Д
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449 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

078 ГВС1084 59 40 47,89 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

469,7 

450 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

072 ГВС1074 116 70 88,33 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1362,8 

451 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

082 2.54(ГВС) 32 32 30,79 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

262,4 

452 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

081 1.48(ГВС) 48 32 51,46 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

460,9 

453 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

081 1.48(ГВС) 48 32 9,73 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

87,1 

454 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

080 ГВС1081 59 40 24,86 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

243,8 

455 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

079 ГВС1080 70 40 54,27 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

626,5 

456 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

079 1.49(ГВС) 48 32 47,37 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

424,2 

457 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

077 ГВС1079 70 40 74,15 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

856,0 

458 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

078 1.48(ГВС) 48 32 13,87 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

124,2 

459 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

077 ГВС1078 59 40 27,04 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

265,2 

460 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

076 ГВС1077 116 70 68,24 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
1052,9 



145 

 

№ 
Го

д 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
бо

ты
 Назна

чение 
(ОТ, 
ГВС)  

Нача
ло 

участ
ка 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
е-

го
 т

ру
бо

пр
ов

од
а,

 
м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

, м
м

 

Дли-
на, м 
(2-х 

труб) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

ст
ои

м
ос

ть
,  

ты
с 

ру
б.

 (б
ез

 Н
Д

С
) 

ная 

461 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

076 1.49(ГВС) 48 32 47,37 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

424,2 

462 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

074 ГВС1076 116 70 51,15 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

789,2 

463 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

075 1.48(ГВС) 48 32 54,15 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

485,0 

464 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

075 1.48(ГВС) 48 32 9,25 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

82,8 

465 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

074 ГВС1075 59 40 22,29 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

218,6 

466 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

063 2.49(ГВС) 32 32 30,22 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

257,6 

467 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС1

061 

2.51Филиа
л сбербан-
ка(ГВС) 

32 32 28,43 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

242,3 

468 2025 2 мон-
таж ГВС ГВС3

25 
2.1Библио
тека(ГВС) 32 32 15,8 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

134,7 

469 2025 3 мон-
таж ГВС ГВС1

053 

1.57Пионе
ров 

1А(ГВС) 
48 32 13,1 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

117,3 

470 2025 3 мон-
таж ГВС ГВС1

053 ГВС1054 59 40 40,73 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

399,5 

471 2025 3 мон-
таж ГВС ГВС1

052 2.78(ГВС) 32 32 44,23 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

377,0 
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472 2025 3 мон-
таж ГВС ГВС1

054 

1.57Пионе
ров 

1(ГВС) 
48 32 12,53 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

112,2 

473 2025 3 мон-
таж ГВС ГВС1

054 

1.57Пионе
ров 

2(ГВС) 
48 32 20,65 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

184,9 

474 2025 3 мон-
таж ГВС ГВС6

50 

1.56Пионе
ров 

4(ГВС) 
48 32 16,08 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

144,0 

475 2025 3 мон-
таж ГВС ГВС1

017 

1.56Пионе
ров 

3(ГВС) 
48 32 14,61 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

130,8 

476 2025 3 мон-
таж ГВС ГВС6

48 ГВС1017 59 40 63,95 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

627,2 

477 2025 3 мон-
таж ГВС ГВС1

017 ГВС1053 59 40 43,29 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

424,6 

478 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

030 

1.26Газови
ков 

9(ГВС) 
48 32 18,78 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

168,2 

479 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

031 ГВС479 32 32 80,03 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

682,1 

480 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

031 
1.16Газови
ков(ГВС) 48 48 16,55 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

155,4 

481 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС4

65а 
Задвижка 

1 70 32 11,83 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

132,2 

482 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

027 
2.32СЭС, 
БТИ(ГВС) 32 32 67,13 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

572,1 

483 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

027 1.27(ГВС) 48 32 13,35 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
119,6 
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484 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС4

65а 

1.19Газови
ков 

8а(ГВС) 
48 32 25,43 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

227,7 

485 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС2

79 

1.23Газови
ков 

12(ГВС) 
48 32 13 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

116,4 

486 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

030 ГВС1014 59 32 65,14 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

614,7 

487 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС4

79 2.23(ГВС) 32 32 15,65 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

133,4 

488 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС2

04 

1.19Газови
ков 

7а(ГВС) 
48 32 18,7 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

167,5 

489 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС4

77 

1.16Газови
ков 

7(ГВС) 
48 32 26,66 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

238,8 

490 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС4

77 ГВС1031 59 32 33,14 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

312,7 

491 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС4

76 ГВС477 59 32 38,09 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

359,4 

492 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

011 

1.21Газови
ков 

1(ГВС) 
48 32 76,5 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

685,1 

493 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС4

65 ГВС465а 144 59 41,68 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

692,7 

494 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС2

20 
Газовиков 
24(ГВС) 48 32 82,27 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

736,8 
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№ 
Го

д 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

К
от

ел
ьн

ая
 №

  

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
бо

ты
 Назна

чение 
(ОТ, 
ГВС)  

Нача
ло 

участ
ка 

Конец 
участка 

Д
иа

м
ет

р 
по

да
ю

щ
е-

го
 т

ру
бо

пр
ов

од
а,

 
м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

, м
м

 

Дли-
на, м 
(2-х 

труб) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

ст
ои

м
ос

ть
,  

ты
с 

ру
б.

 (б
ез

 Н
Д

С
) 

495 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС4

46 

Д/с Севе-
ряноч-

ка(ГВС) 
32 32 17,71 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

150,9 

496 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС2

79 ГВС349 59 32 20,01 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

188,8 

497 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС3

49 

1.25Газови
ков 

14а(ГВС) 
48 32 24,71 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

221,3 

498 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС3

49 ГВС220 48 32 67,85 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

607,7 

499 2025 5 мон-
таж ГВС 

За-
движ-
ка 1 

ГВС205а 70 32 44,73 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

499,8 

500 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

014 

1.23Газови
ков 

13(ГВС) 
48 32 23,12 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

207,1 

501 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС2

05а ГВС279 70 32 45,38 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

507,0 

502 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

013 1.27(ГВС) 48 32 49,12 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

439,9 

503 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

012 1.27(ГВС) 48 32 19,56 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

175,2 

504 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

012 1.27(ГВС) 48 32 17,05 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

152,7 

505 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС2

20 ГВС446 32 32 85,83 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

731,5 

506 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

011 

1.19Газови
ков 

3(ГВС) 
48 32 16,62 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
148,8 
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Го
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ю

щ
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бо

пр
ов
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м
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Д
иа
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р 
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тн
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о 
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во
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Дли-
на, м 
(2-х 

труб) 

Т
ип

 и
зо

ля
ци

и 

Т
ип

 п
ро

кл
ад

ки
 

ст
ои

м
ос

ть
,  

ты
с 

ру
б.

 (б
ез

 Н
Д

С
) 

ная 

507 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС4

67 ГВС1011 59 32 52,4 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

494,5 

508 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС2

05а 

1.23Газови
ков 

10(ГВС) 
48 32 10,34 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

92,6 

509 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС4

65а ГВС204 144 59 64,22 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

1067,3 

510 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС2

04 ГВС1030 59 32 28,46 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

268,6 

511 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС2

04 ГВС1032 116 48 59,42 
ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

785,0 

512 2025 5 мон-
таж ГВС ГВС1

96 

1.17Газови
ков 

9а(ГВС) 
59 32 8,89 

ИЗО-
ПРО-

ФЛЕКС 

беска-
ка-

наль-
ная 

83,9 

 

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 

при сохранении надежности теплоснабжения) 

Проведение работ по реконструкции тепловых сетей предусматривает возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения. Тепловые сети котельных №2 и №5 соединены 

между собой через перемычки задвижками № 5 –Ду 200, №1 – Ду 200, №3 – Ду 150. Пере-

чень работ и  характеристики реконструируемых участков  представлены в таблице 5.1. 

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 
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том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных 

При реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей и подключению 

новых потребителей ликвидируется котельная №1. Обеспечение тепловой энергией по-

требителей обеспечивается по существующей магистрали Ду 300 от котельной №2. 

В схеме не предлагается мероприятий по переводу котельных в пиковый режим ра-

боты. 

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня 

надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 

организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче 

тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

На основании проведенных расчетов надежности схемой рекомендуется строитель-

ство новых участков и реконструкция существующих с целью повышения надежности 

теплоснабжения потребителей. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представ-

лены в таблице 5.1.  
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6 Раздел 6. Перспективные топливные балансы 
В соответствии с  пунктом 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива 

основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного 

вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из 

местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями. 

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерных в 

отопительном периоде приняты: средняя температура наружного воздуха и температура 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. В соответствии со СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология» для пгт. Приобье их значения составляют -9 °С и -41 0С со-

ответственно. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, рас-

положенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и 

аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Топливный баланс котельных 

Источники 

Макси-
мально 
часовой 
расход 

топлива, 
тыс. м³/ч 

Вид 
основ
нов-
ного 
топ-
лива 

Годовой расход топлива, тыс 
м³ Вид 

ре-
зерв-
ного 
топ-
лива 

Запас резервного 
топлива 

всего 

в том числе по пери-
одам 

в услов-
услов-
ном эк-
вива-
ленте, 

тут 

нату-
раль-

ное, м³ отопи-
тельный 

неотопи-
тельный 

2014 год 
Котельная №1 0,87 пр. газ 2751,5 2751,5 0,0 ДТ 16,5 20 
Котельная №2 1,20 пр. газ 3769,6 3769,6 0,0 ДТ 125,1 100,0 
Котельная №3 0,38 пр. газ 1225,4 1225,4 0,0 ДТ 31,3 25,0 
Котельная №5 0,40 пр. газ 1250,8 1250,8 0,0 ДТ 31,3 25,0 
Котельная №7 0,14 пр. газ 463,2 451,6 11,6 ДТ нет  нет 
Котельная №9 0,17 пр. газ 524,7 524,7 0,0 ДТ нет  нет 

ИТОГО 3,16 пр. 
газ 9985,2 9974 11,6 ДТ 187,6 150,0 

2015 год 
Котельная №2 1,56 пр. газ 4893,3 4843,8 49,5 ДТ 125,1 100,0 
Котельная №3 0,23 пр. газ 774,3 750,0 24,4 ДТ 31,3 25,0 
Котельная №5 0,41 пр. газ 1112,3 1100,0 12,3 ДТ 31,3 25,0 
Котельная №7 0,16 пр. газ 500,1 488,6 11,5 ДТ нет  нет 
Котельная №9 0,17 пр. газ 502,8 502,8 0,0 ДТ нет  нет 

ИТОГО 2,54 пр. 
газ 7782,7 7685 97,6 ДТ 187,6 150,0 
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Источники 

Макси-
мально 
часовой 
расход 

топлива, 
тыс. м³/ч 

Вид 
основ
нов-
ного 
топ-
лива 

Годовой расход топлива, тыс 
м³ 

Вид 
ре-

зерв-
ного 
топ-
лива 

Запас резервного 
топлива 

всего в том числе по пери-
одам 

в услов-
услов-
ном эк-

нату-
раль-

ное, м³ 
2016 год 

Котельная №2 1,53 пр. газ 4901,1 4793,1 108,0 ДТ 125,1 100,0 
Котельная №3 0,23 пр. газ 773,9 749,5 24,4 ДТ 31,3 25,0 
Котельная №5 0,39 пр. газ 1256,2 1234,0 22,2 ДТ 31,3 25,0 
Котельная №7 0,16 пр. газ 500,4 488,8 11,6 ДТ нет  нет 

ИТОГО 2,31 пр. 
газ 7431,5 7265 166,1 ДТ 187,6 150,0 

2017 год 
Котельная №2 1,50 пр. газ 4921,5 4781,0 140,5 ДТ 125,1 100,0 
Котельная №3 0,28 пр. газ 910,6 886,3 24,4 ДТ 31,3 25,0 
Котельная №5 0,46 пр. газ 1703,4 1586,5 116,9 ДТ 31,3 25,0 
Котельная №7 0,16 пр. газ 500,4 488,8 11,6 ДТ нет  нет 

ИТОГО 2,40 пр. 
газ 8036,0 7743 293,4 ДТ 187,6 150,0 

2018 год 
Котельная №2 1,41 пр. газ 4728,3 4557,9 170,4 ДТ 225,1 180,0 
Котельная №3 0,28 пр. газ 910,6 886,3 24,4 ДТ 37,5 30,0 
Котельная №5 0,47 пр. газ 1745,6 1624,1 121,5 ДТ 62,5 50,0 
Котельная №7 0,16 пр. газ 500,4 488,8 11,6 ДТ 15,0 12,0 

ИТОГО 2,32 пр. 
газ 7884,9 7557 327,9 ДТ 340,2 272,0 

2019-2023 год 
Котельная №2 1,96 пр. газ 7232,0 6741,1 490,9 ДТ 225,1 180,0 
Котельная №3 0,28 пр. газ 910,2 886,0 24,3 ДТ 37,5 30,0 
Котельная №5 0,39 пр. газ 1501,0 1379,9 121,1 ДТ 62,5 50,0 
Котельная №7 0,16 пр. газ 500,4 488,9 11,6 ДТ 15,0 12,0 

ИТОГО 2,78 пр. 
газ 10143,6 9496 647,8 ДТ 340,2 272,0 

2024-2028 год 
Котельная №2 2,18 пр. газ 8024,7 7503,3 521,4 ДТ 225,1 180,0 
Котельная №3 0,32 пр. газ 1113,0 1059,8 53,2 ДТ 37,5 30,0 
Котельная №5 0,65 пр. газ 2796,8 2476,9 319,9 ДТ 62,5 50,0 
Котельная №7 0,16 пр. газ 500,4 488,8 11,6 ДТ 15,0 12,0 

Котельная №10 0,06 пр. газ 193,9 0,0 906,1 ДТ 6,3 5,0 

ИТОГО 3,37 пр. 
газ 12628,8 11528,9 1812,1 ДТ 346,4 277,0 
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7 Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 
Проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что тепловые нагрузки вво-

димых в эксплуатацию новых объектов капитального строительства не могут быть обес-

печены от существующих теплоисточников и тепловых сетей в полном объеме, без прове-

дения работ по их реконструкции. Также  присутствует необходимость в строительстве 

новых котельных  и теплосетевых объектов. 

Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения городского поселения невоз-

можны без проведения неотложных работ, связанных с заменой уже эксплуатируемых 

тепловых сетей, находящихся в изношенном состоянии и модернизации котельных. Экс-

плуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к 

существенному снижению резерва тепловой мощности котельных, резерва пропускной 

способности тепловых сетей, надежности работы всей системы, может привести к аварий-

ным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых. 

Для поддержания требуемого у потребителей объема теплоносителя, учитывая 

фактическое  техническое  состояние и высокую степень износа установленного в городе 

котельного оборудования, а также  для решения задачи по минимизации затрат на тепло-

снабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе требуется ре-

конструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.  

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

на каждом этапе 

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых 

инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источ-

ников тепла по пгт. Приобье на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в 

таблицах 7.1-7.2, с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2014 года. 



154 

 

Таблица 7.1 - Строительство  и модернизация источников тепловой энергии 

ко-
тель-
ная 

Нагрузка котельной, Гкал/час. 
Установленная мощность котельной, Гкал/ч 

Вид строитель-
ства (изменения 

организационной 
структуры обору-
дования) котель-

ной. 

Обоснование 

Количество 
устанавли-

ваемых кот-
лов, ед. 

год ввода в 
эксплуата-

цию 

Мощность 
устанавлива-
емых котлов, 

Гкал/ч 

Капитало-
вложения в 

рекон-
струкцию, 
млн. руб.* 

Этапы схемы 

2014
г. 

2015
г. 

2016
г. 

2017
г. 

2018
г. 

2019-
2023
гг. 

2024-
2028
гг. 

1 
4,94 * * * * * * Вывод из эксплуа-

тации 

Износ, перевод 
потребителей на 
котельную №2 

0 0 0,4 
14,40 * * * * * * 

2 
8,98 11,71 11,42 11,26 10,55 14,66 16,35 Замена основного 

оборудования 

Замена изношен-
ного оборудова-
ния, ХВО, ГВС 

2/2015 
2/2016 
1/2018 

6,5 
6,5 
2 

34,3 
30,00 30,00 30,00 30,00 28,15 28,15 28,15 

3 
2,19 1,71 1,71 2,04 2,04 2,04 2,36 Ввод в эксплуата-

цию 

Замена изношен-
ного оборудова-
ния, ХВО, ГВС 

2/2015 3,44 
2,15 2,1 

5,40 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 

5 
2,93 3,02 2,89 3,39 3,46 2,86 4,75 

Замена основного 
оборудования 

Замена изношен-
ного оборудова-
ния, ХВО, ГВС, 
демонтаж котла 

ВВД-1,8 

1/2017 
1/2017 
1/2018 
1/2019 

3 
1 
3 
3 

14,9 
10,80 10,80 9,00 9,86 9,86 9,86 9,86 

7 
1,04 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 Замена основного 

оборудования 

Замена изношен-
ного оборудова-

ния, ХВО 

1/2024 
1/2025 
1/2026 
1/2027 

1 
1 
1 
1 

8,9 
3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

8 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Замена основного 

оборудования 
Замена изношен-

ного оборудования 2/2020 0,07 0,1 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
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ко-
тель-
ная 

Нагрузка котельной, Гкал/час. 
Установленная мощность котельной, Гкал/ч 

Вид строитель-
ства (изменения 

организационной 
структуры обору-

Обоснование 
Количество 
устанавли-

ваемых кот-
лов, ед. 

Мощность 
устанавлива-
емых котлов, 

Гкал/ч 

Капитало-
вложения в 

рекон-
струкцию, 

9 
0,92 0,95 * * * * * 

Вывод из эксплуа-
тации 

Износ, перевод 
потребителей на 
индивидуальны 

источники 

0 0 0,4 
5,40 5,40 * * * * * 

10 
* * * * * * 0,48 новая блочно-

модульная котель-
ная   

Теплоснабжение 
новых потребите-

лей 
2/2025 0,43 4,2 

* * * * * * 0,86 

СУПТ
Р-10 

3,32 3,32 3,32 3,32 3,68 3,68 3,90 Замена основного 
оборудования 

Замена изношен-
ного оборудования 

2/2020 
1/2020 

2,15 
0,5 6,3 

4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 
 

Таблица 7.2 - Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.* 

Наименование 
источника 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028 

г. 
Общий 

итог 
Котельная №1 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 
Котельная №2 0,0 14853,8 15357,3 0,0 2825,6 429,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214,8 635,8 0,0 0,0 34316,9 
Котельная №3 0,0 940,0 700,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,2 297,6 0,0 0,0 2081,1 
Котельная №5 0,0 441,3 763,9 5896,9 3551,7 3551,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 429,6 306,2 0,0 0,0 14941,3 
Котельная №7 0,0 68,4 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2187,3 2187,3 2187,3 2187,3 0,0 8857,0 
Котельная №8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Котельная №9 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 
Котельная №10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 782,3 3379,1 0,0 0,0 0,0 4161,4 

Котельная 
СУПТР 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3143,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3143,1 

ИТОГО 0,0 16703,5 17261,0 5896,9 6377,3 3981,3 3243,1 0,0 0,0 0,0 2969,6 6354,0 3426,9 2187,3 0,0 68400,9 
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* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации 

 

 

Рисунок 7.1- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб 
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7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Насосные станции и тепловые пункты для передачи  тепла в системе теплоснабже-

ния пгт. Приобье  не используются. 

Размер необходимых инвестиций в новое строительство тепловых сетей в пгт. 

Приобье на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 7.3 и на ри-

сунке 7.2. 

Размер необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение 

тепловых сетей в пгт. Приобье на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в 

таблице 7.4 и на рисунке 7.3. 
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Таблица 7.3 - Инвестиции в новое строительство тепловых сетей, тыс. руб.* 

Наименование 
тепловой сети 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. Общий 

итог 
Котельная №2 662 16078 14106 11836 14641 17745 56836 6270 34165 0 0 30146 0 0 0 202485 
Котельная №3 263 6020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8334 0 0 0 14617 
Котельная №5 0 6662 10359 17495 2881 0 0 0 0 0 0 26087 0 0 0 63484 
Котельная №10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3065 0 0 0 3065 

ИТОГО 925 28760 24465 29331 17522 17745 56836 6270 34165 0 0 67632 0 0 0 283651 
* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации 

 

 

Рисунок 7.2 - Инвестиции в новое строительство тепловых сетей 

 



159 

 

Таблица 7.4 - Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.* 

Наименование 
тепловой сети 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. Общий 

итог 
Котельная №2 0 838 26926 15699 15061 17780 0 466 1207 0 14423 0 60476 26248 23457 202581 
Котельная №3 5376 7774 0 0 0 0 0 0 0 11737 0 0 0 0 0 24887 
Котельная №5 0 1547 1450 0 4562 0 0 21085 0 0 0 422 3464 0 0 32530 
Котельная №7 0 4147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4147 

Котельная №10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Общий итог 5376 14306 28376 15699 19623 17780 0 21551 1207 11737 14423 422 63940 26248 23457 264145 

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации 

 

 

Рисунок 7.3 - Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей 
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7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Изменение температурного графика не требуется, система теплоснабжения работа-

ет по температурному графику 95/70 °С.  

Наладку гидравлического режима необходимо производить после реконструкции 

тепловой сети, после изменения подключенной нагрузки (подключение новых потребите-

лей, отключение существующих потребителей). Наладка тепловых сетей производится в 3 

этапа в 2015, 2020 и 2025 годах. Для проведения наладки тепловой сети каждый потреби-

тель тепловой энергии должен быть оборудован двумя балансировочными клапанами. 

Инвестиции в реализацию данного мероприятия по состоянию на 4 квартал 2013 г. 

составляет 11513,5 тыс. рублей (без учета НДС).  
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8 Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации (организаций) 
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-

ФЗ «О теплоснабжении»: 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфе-

ре теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в 

порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 22.02.2012 №154, определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжаю-

щей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком 

определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установ-

лены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об ор-

ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». 

В соответствии с требованиями документа:  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа  исполнительной власти 

(в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного само-

управления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.  

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятель-

ности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятель-

ности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами си-

стемы теплоснабжения. 

     Для  присвоения  организации  статуса  единой     теплоснабжающей организа-

ции на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственно-

сти или ином  законном  основании  источниками   тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с  даты  опубликования  
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(размещения)  в  установленном   порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты 

опубликования   (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, за-

явку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указа-

нием   зоны ее  деятельности.  К  заявке  прилагается   бухгалтерская     отчетность, со-

ставленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового 

органа о ее принятии. 

     Уполномоченные органы обязаны  в  течение  3 рабочих  дней  с  даты оконча-

ния срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каж-

дой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, го-

родского округа; 

 определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжаю-

щую организацию, если такая организация владеет на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-

ловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её де-

ятельности. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответ-

ствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается указанному лицу.  

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в со-

ответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения 

единой теплоснабжающей организации. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей органи-

зации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствую-
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щей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соот-

ветствующей критериям. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источника-

ми тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соот-

ветствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии; 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми об-

ратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятель-

ности; 

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы; 

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжа-

ющими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне сво-

ей деятельности. 

 Рассмотрев и проанализировав при разработке Схемы теплоснабжения информа-

цию по организациям, осуществляющим выработку тепла в пгт. Приобье, и проведя оцен-

ку их деятельности на соответствие критериям, установленным для единой теплоснабжа-

ющей организации, предлагается рассмотреть и утвердить  две единые теплоснабжающие 

организации на территории пгт. Приобье: МП «Эксплуатационная генерирующая компа-

ния» муниципальной формы собственности и  ОАО «СУПТР-10» частной формы соб-

ственности. Каждая ЕТО имеет свою границу эксплуатационной ответственности. 
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Таблица 8.1- Выбор ЕТО 

Организация 
коммунального 

комплекса 

Владение на праве 
собственности или 

ином законном осно-
вании источниками 
тепловой энергии с 

наибольшей тепловой 
мощностью и (или) 
тепловыми сетями с 
наибольшей емко-

стью в границах зоны 
деятельности единой 

теплоснабжающей 
организации 

Способность в лучшей ме-
ре обеспечить надежность 
теплоснабжения в соответ-
ствующей системе тепло-

снабжения 

Предлагаемая 
ЕТО 

МП "Эксплуатаци-
онная генерирую-

щая компания" 

Источники тепловой 
энергии - 47,31 Гкал/ч 

Располагает техническими 
возможностями и квалифи-
цированным персоналом по 
наладке, мониторингу, дис-

петчеризации, переключени-
ям и оперативному управле-
нию гидравлическими и тем-
пературными режимами си-

стемы теплоснабжения 

МП "Эксплуатаци-
онная генерирую-

щая компания" 

ОАО "СУПТР-10" Источники тепловой 
энергии - 6,24 Гкал/ч 

Располагает техническими 
возможностями и квалифи-
цированным персоналом по 
наладке, мониторингу, дис-

петчеризации, переключени-
ям и оперативному управле-
нию гидравлическими и тем-
пературными режимами си-

стемы теплоснабжения 

ОАО "СУПТР-10" 
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9 Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 
В настоящее время тепловая нагрузка потребителей распределяется между источ-

никами теплоснабжения пгт. Приобье, находящимися в ведении МП «ЭГК», в соответ-

ствии с имеющимся спросом. Зоны действия источников тепла находятся в пределах ра-

диуса их эффективного теплоснабжения. Значения нагрузки по каждой котельной и их до-

ля в суммарной нагрузке по поселению приведены на рисунках 9.1 и 9.2. 

 

Рисунок 9.1 - Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии в базовый период, Гкал/ч 

 



166 

 

 

Рисунок 9.2 - Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии в базовый период, % 

Строительство в течение рассматриваемого периода объектов и подключение их к 

системе теплоснабжения, а также снос ветхого жилья  приведут к изменению тепловых 

нагрузок по поселению. Изменённые значения тепловых нагрузок по котельным и доли их 

распределения в этот период, вызванные подключением намечаемых к строительству объ-

ектов, представлены на рисунках 9.3 и 9.4. 
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Рисунок 9.3 - Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии в базовый период, Гкал/ч 

 

Рисунок 9.4 - Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии в базовый период, % 
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В настоящее время возможность поставок тепловой энергии потребителям от раз-

личных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в пгт. 

Приобье осуществляется от котельной №2 к котельной №1 и котельной №5. В 2015 году 

котельная №1 выводится из эксплуатации.   

На конец расчетного периода поставки тепловой энергии возможно осуществлять 

между тепловыми сетями двумя котельными №2 и №5 через перемычки. Тепловые сети 

котельных №2 и №5 взаимно резервируют друг друга через перемычки задвижками № 5 –

Ду 200, №1 – Ду 200, №3 – Ду 150. 
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10 Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
В соответствии с информацией, предоставленной Администрацией городского посе-

ления Приобье бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. 
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Заключение 
В государственной стратегии Российской Федерации по развитию систем тепло-

снабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотно-

стью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного тепло-

снабжения от крупных котельных и теплоцентралей. 

Согласно требованиям п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-

ФЗ» «О теплоснабжении», обязательными критериями принятия решений в отношении 

развития систем теплоснабжения являются: 

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в дол-

госрочной перспективе; 

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 

учетом экономической обоснованности; 

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных про-

грамм, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности; 

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инже-

нерно-технического обеспечения, а также программами газификации. 

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения 

пгт. Приобье, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций  отраже-

ны в разработанном документе - «Схема теплоснабжения пгт. Приобье, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

Уровень централизованного теплоснабжения в пгт. Приобье достаточно высок – к 

тепловым сетям от котельных подключены все многоквартирные дома и общественные 

здания, производственные здания промышленных предприятий. Обеспечение теплом 

намечаемых к строительству объектов перспективной застройки также планируется от си-

стемы централизованного теплоснабжения. 

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограни-

чены теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки. Обеспечение теплом наме-

чаемых к строительству частных жилых домов планируется от индивидуальных источни-

ков тепла. 
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Развитие системы теплоснабжения пгт. Приобье предлагается базировать на пре-

имущественном использовании существующих муниципальных котельных, находящихся 

в ведении МП «ЭГК». При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вари-

ант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса 

работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных и 

тепловых сетей приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению 

надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатыва-

емого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей. 

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу МП «ЭКГ» и 

ОАО "СУПТР-10" определит предлагаемое органам местного самоуправления установле-

ние для этой организации статуса единой теплоснабжающей организации. 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития город-

ской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу 

дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей 

экономики городского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реали-

зации принятых решений. 

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теп-

лоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении сле-

дующих данных:  

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, 
на которые распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепло-
вой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из 
одной зоны действия в другую в период, на который распределяются 
нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изме-
нений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической 
возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капи-
тального строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбини-
рованной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний 
период функционирования системы теплоснабжения; 
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д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбини-
рованной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе за 
счет вывода котельных в пиковый режим в отопительный период работы, 
холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбиниро-
ванной  выработки тепловой и электрической энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и техни-
ческого перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их 
обязательным требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструк-
цию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабже-
ния, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источ-
ники их покрытия. 

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требования-

ми к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. 

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения раз-

мещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется 

схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 ап-

реля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теп-

лоснабжения принимаются до 1 марта. 


